
www.attack.sk

ATTACK FD PELLET
Návod na obsluhu

SK

SK 10/2019





3 

OBSAH 
1.VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE .......................................................................................................................... 4�

1.1 ÚVOD ........................................................................................................................................................ 4�

1.2 BEZPEČNOSŤ .......................................................................................................................................... 4�

1.3 D�LEŽITÉ UPOZORNENIA ................................................................................................................. 4�

1.4 OCHRANNÉ POM�CKY PRE PRÁCU S KOTLOM .......................................................................... 5�

1.5 MODIFIKÁCIA KOTLA ........................................................................................................................... 5�

1.6 ZÁKLADNÝ POPIS KOTLA ................................................................................................................... 5�

1.7 PALIVO ...................................................................................................................................................... 6�

2.TECHNICKÉ ÚDAJE KOTLOV ATTACK FD PELLET ................................................................................ 6�

3. POPIS ................................................................................................................................................................ 7�

3.1 KONŠTRUKCIA KOTLA ......................................................................................................................... 7�

4. UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA KOTLA ATTACK FD PELLET ............................................................. 10�

4.1 ZÁVÄZNÉ NORMY NA PROJEKTOVANIE A MONTÁŽ KOTLOV ............................................. 11�

4.2 UMIESTNENIE KOTLA VZHĽADOM K POŽIARNYM PREDPISOM ............................................. 11�

5. DODÁVKA A BALENIE ............................................................................................................................... 13�

6. INŠTALÁCIA A MONTÁŽ ........................................................................................................................... 13�

6.1 MONTÁŽ KOTLA FD PELLET ............................................................................................................ 14�

6.2 MONTÁŽ PREPÁŽOK SPAĽOVACEJ KOMORY A TURBULÁTOROV ...................................... 17�

7. UVEDENIE DO PREVÁDZKY – POKYNY PRE ZMLUVNÚ SERVISNÚ ORGANIZÁCIU ............... 17�

7.1 KONTROLNÁ ČINNOSŤ PRED SPUSTENÍM .................................................................................. 18�

7.2 NAPLNENIE SÚSTAVY KÚRENIA VODOU ..................................................................................... 18�

8. OBSLUHA A FUNKCIA KOTLA ATTACK FD PELLET .......................................................................... 18�

8.1 TECHNICKÉ ÚDAJE HORÁKA ........................................................................................................... 18�

8.2 ZAPNUTIE HORÁKA ............................................................................................................................ 19�

8.3 VYPNUTIE HORÁKA ............................................................................................................................ 19�

8.4 MONTÁŽ PRIESTOROVÉHO TERMOSTATU ................................................................................. 20�

8.5 POPIS FUNKCIE .................................................................................................................................... 20�

8.6 AKO POUŽÍVAŤ HORÁK NA PELETY .............................................................................................. 21�

8.6.1 ZOBRAZENIA NA DISPLEJI ...................................................................................................... 22 �

8.6.2 ZOBRAZENIA MENU ................................................................................................................... 23�

8.6.3 VÝROBNÉ NASTAVENIA ............................................................................................................ 24�

8.6.4 ROZŠÍRENÉ MENU ...................................................................................................................... 26�

8.6.5 ZMENA VÝROBNÝCH NASTAVENÍ ......................................................................................... 30�

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV .............................................................................................................................. 32�

9.1 MOŽNÉ PRÍČINY PORÚCH ................................................................................................................ 33�

10. ÚDRŽBA A ČISTENIE KOTLA ................................................................................................................. 34�

11. EL. SCHÉMA ZAPOJENIA, HORÁK PELH30A .................................................................................... 36�

12. POKYNY NA LIKVIDÁCIU VÝROBKU PO UKONČENÍ JEHO ŽIVOTNOSTI: ................................ 37�

12.1 LIKVIDÁCIA OBALU .......................................................................................................................... 37 



 

4 

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1.1 ÚVOD 
 
Vážený zákazník, 
 
ďakujeme Vám za zakúpenie peletového kotla ATTACK FD PELLET a tým prejavenú dôveru k firme 
ATTACK, s.r.o. 
 
Kotol ATTACK FD PELLET je certifikovaný pre spaľovanie peliet. 
 
Aby ste si hneď od začiatku zvykli na správne zaobchádzanie s Vaším novým výrobkom, prečítajte si 
najskôr návod na jeho používanie. Prosíme Vás o dodržiavanie ďalej uvedených informácií, čím bude 
zaistená dlhodobá bezporuchová prevádzka kotla k Vašej i našej spokojnosti. 

1.2 BEZPEČNOSŤ 
Tento manuál používa nasledovné výstražné znaky pre ilustráciu závažnosti hroziaceho nebez-
pečenstva a dôležité bezpečnostné upozornenia: 
 

VÝSTRAHA! Bezprostredne hrozí nebezpečná situácia a pokiaľ nie sú podniknuté správ-
ne kroky, môže viesť k vážnemu poškodeniu zdravia alebo majetku. Zasiahnite podľa 
uvedených inštrukcií ! 

 
UPOZORNENIE: Môže nastať nebezpečná situácia a pokiaľ nie sú podniknuté správne 
kroky, môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu majetku. 

1.3 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA 
• Dôkladným preštudovaním návodu na obsluhu získate dôležité informácie o konštrukcii, 

ovládaní a bezpečnej prevádzke kotla 
• Po rozbalení kotla skontrolujte úplnosť a kompletnosť dodávky 
• Skontrolujte, či typ kotla zodpovedá požadovanému použitiu 
• Inštaláciu smie previesť len odborník s platným oprávnením k tejto činnosti 
• Spustenie a uvedenie kotla do prevádzky ako aj povinné servisné prehliadky smie prevádzať 

len servisný technik s platnou zmluvou od výrobcu 
• Zapojenie kotla musí zodpovedať platným predpisom, normám, návodu na obsluhu, popr. 

dodatku k návodu 
• Chybným zapojením môžu vzniknúť škody, za ktoré výrobca nezodpovedá 
• V prípade poruchy sa obráťte na servisného technika, neodborný zásah môže poškodiť kotol 
• Pre správnu funkciu, bezpečnosť a dlhodobú prevádzku si zabezpečte pravidelnú kontrolu 

a údržbu minimálne jeden krát za rok niektorou z našich zmluvných servisných organizácii 
• Pre opravy sa smú používať len originálne súčiastky 
• Pokiaľ by bol kotol dlhšiu dobu mimo prevádzky (vypnutý, v poruche), je nutné pri jeho opä-

tovnom spustení do prevádzky dbať na zvýšenú opatrnosť 
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UPOZORNENIE: Výrobca si vyhradzuje právo prevedenia konštrukčných zmien kotla 
a zmien v tomto návode bez predchádzajúceho upozornenia. 

 
Kotol ATTACK FD PELLET je liatinový článkový nízkotlakový kotol určený pre spaľovanie peliet 
v peletovom horáku. Spaľovanie iných palív a iných látok je neprípustné! 

1.4 OCHRANNÉ POMÔCKY PRE PRÁCU S KOTLOM 
Pri práci s kotlom je nutné používať ochranné pomôcky podľa platných pravidiel bezpečnosti pri 
práci. Zvlášť treba dbať na ochranu zdravia pri obsluhe, čistení a inšpekcii kotla. Je nutné použí-
vať rukavice so zvýšenou tepelnou odolnosťou, vhodné oblečenie a pevné topánky. 

1.5 MODIFIKÁCIA KOTLA 
 

UPOZORNENIE: Zakazuje sa akokoľvek zasahovať  do konštrukcie kotla alebo ju meniť, 
alebo akýmkoľvek spôsobom obchádzať bezpečnostné a ochranné prvky. V opačnom 
prípade môže dôjsť k poškodeniu zdravia alebo majetku. 

1.6 ZÁKLADNÝ POPIS KOTLA 
Kotol ATTACK FD PELLET na spaľovanie peliet je určený pre úsporné a ekologicky šetrné vykuro-
vanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov. Kotol je vyrá-
baný ako teplovodný s prirodzeným i núteným obehom vody kúrenia a pracovným pretlakom 
do 4 bar. Pred expedíciou je odskúšaný na tesnosť skúšobným pretlakom 8 bar. 
Prednosti kotla: 
• Moderný dizajn 
• Vysoká životnosť liatinového výmenníka, ktorý je mimoriadne odolný proti nízkoteplotnej 

korózii 
• Záruka na liatinové teleso 5 rokov 
• Spoľahlivosť regulačných a zabezpečovacích prvkov 
• Jednoduchá obsluha a údržba 
• Jednoduchá montáž plášťa kotla pri montáži kotla v kotolni 
• Nízka náročnosť na komínový ťah 
• Komfort zákazníka pri spaľovaní peliet v automatickom peletovom horáku 
• Prepracovaná výrobná technológia so stálou a overenou kvalitou výrobného procesu 

(ISO 9001) 
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1.7 PALIVO 
V kotle je možné používať len lisované drevné pelety bez prídavných materiálov 
a s nasledovnými parametrami: 
 
Špecifikácia peliet: 
Merná hmotnosť: 600 – 750 kg/m3  
Výhrevnosť: 4,7 – 5,0 kWh/kg 
Veľkosť/priemer: 6 mm  
Veľkosť/dĺžka: Pozor! Max. 35 mm  
Vlhkosť max: 12% 
Obsah popola: 0,5 – 1% 
Obsah drolu (prach): max. 3% 
Teplota tavenia popola: min. min. 1100°C  
Normy:              DIN 51 731 – HP 5, 5 DIN Plus, alebo EN14961-2-A1 

2 TECHNICKÉ ÚDAJE KOTLOV ATTACK FD PELLET 

Typ kotla Jedn. 
FD 20  

PELLET 
FD 26  

PELLET 
FD 32 

PELLET 
FD 36  

PELLET 
FD 42  

PELLET 
Počet článkov ks 4 5 6 7 8 
Rozsah výkonu horáka kW 8 – 30 kW 
Menovitý výkon kotla udaný výrobcom kW 30 kW 
Menovitý výkon kotla - pelety kW 29,5 29,32 24,3 28,5 27,93 
Spotreba paliva pri menovitom výkone – pelety kg/h 5 - 8 
Minimálny výkon - pelety kW 7,79 6,56 7,1 7,45 8,11 
Spotreba paliva pri min. výkone – pelety kg/h 1,5 - 2,5 
Objem spaľovacej komory dm3 25,5 34 42,5 51 59,5 
Objem vody v kotle l 27 31 35 39 43 
Maximálny prevádzkový tlak bar 4 
Hmotnosť kotla kg 370 420 460 505 535 
Výška kotla mm 1020 
Výška kotla "M" mm 1080 
Šírka kotla mm 490 
Hĺbka kotla L mm 860 960 1210 1160 1260 
Šírka spaľovacej komory mm 300 
Účinnosť % 85,3 - 90,4 
Emisná trieda kotla podľa STN 303-5: 2012 4 4 5 4 4 
Skúšobný tlak bar 8 
Pripojenie vykurovacej vody Js G 2" 
Prevádzkový ťah komína Pa 10 - 20 
Teplota spalín pri menovitom výkone °C 240 230 150 220 218 
Teplota spalín pri min. výkone °C 130 130 90 120 117 
Krytie elektrických častí IP IP40 
Maximálny elektrický príkon pri zapaľovaní W 600 
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3 POPIS 

3.1 KONŠTRUKCIA KOTLA 
Hlavnou časťou kotla ATTACK FD PELLET je liatinové článkové kotlové teleso vyrobené zo šedej 
liatiny podľa STN EN 1561: 
- stredné články – akosť 150 (skôr STN 42 2415) 
- predné a zadné články – akosť 200 ( skôr STN 42 2420) 
a peletový horák vyrobený z nerezovej ocele z hrúbky 3 mm. 
Kotol FD 32 PELLET je ďalej osadený prídavným oceľovým výmenníkom (tzv. kapsou) na zlepše-
nie odovzdávania teploty spalín vode a zvýšenie účinnosti. 
 
Tlakové časti kotla zodpovedajú požiadavkám na pevnosť podľa: 
STN EN 303-5:2012 - Vykurovacie kotly. Časť 5: Vykurovacie kotly na tuhé palivá s ručným a au-
tomatickým prikladaním paliva s menovitým výkonom do 500 kW. Terminológia, požiadavky, 
skúšanie a označovanie 
 
Kotlové teleso je zostavené z článkov pomocou nalisovaných kotlových vsuviek priemeru 56 mm 
a zaistené kotevnými skrutkami a prídavným oceľovým spalinovým výmenníkom (pri kotle FD 32 
PELLET). Články vytvárajú spaľovací a popolníkový priestor, vodný priestor a konvekčnú časť. 
Vstup a výstup vody kúrenia sú situované v zadnej časti kotla. 
Celé kotlové teleso je izolované zdravotne nezávadnou minerálnou izoláciou, ktorá znižuje straty 
sálaním tepla do okolia. Oceľový plášť je farebne upravený kvalitným práškovým nástrekom. 
Hlavné rozmery kotla a zloženie kotla môžete vidieť na obrázkoch nižšie. 
 

 
LEGENDA: 
M – prívod vykurovacej vody 2" 
R – spiatočka vykurovacej vody 2" 
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Obr. 1 Rozmery kotla ATTACK FD PELLET a horáka na pelety 

Horák PELH30A sa dodáva v lepenkovej krabici s polystyrénovými výplňami na zlepšenie stabili-
ty. Ak je krabica poškodená, skontrolujte horák kvôli možnému poškodeniu počas prepravy. Re-
klamácia poškodenia počas prepravy musí byť evidovaná dopravcom. 
 
Lepenková krabica by mala obsahovať tieto časti: 
1 ks horák PELH30A s demontovanou prívodnou rúrou peliet 
1 ks prívodná rúra peliet s havarijným termostatom spätného horenia 
1 ks externý snímač teploty vykurovacej vody pripojený do základnej dosky horáka a vložený 
pod opláštením horáka  
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Obr. 2 Zloženie kotla ATTACK FD 32 PELLET 

1 – ľavá bočnica kotla, 2 – opláštenie krytky čistiaceho otvoru, 3 – krytka čistiaceho otvoru,  
4 – zadné dolné opláštenie, 5 – zadný kryt výmenníka , 6 - zadné horné opláštenie,  
7 – krytka horného čistiaceho otvoru, 8 – prídavný spalinový výmenník, 9 – opláštenie horné 
zadné, 10 – horné predné opláštenie, 11 –  kryt predný, 12 – pravá bočnica kotla, 13 – opláštenie 
krytky čistiaceho otvoru  
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Obr. 3 Zloženie ostatných kotlov ATTACK FD PELLET 

1 – ľavá bočnica kotla, 2 – zadné dolné opláštenie, 3 – zadné horné opláštenie, 4 – opláštenie 
horné zadné, 5 – opláštenie horné predné , 6 – kryt predný, 7 – pravá bočnica kotla 

4 UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA KOTLA ATTACK FD PELLET 
Predpisy a smernice 
Kotol na pevné palivá smie inštalovať len osoba, firma s platným oprávnením vykonávať jeho 
inštaláciu a údržbu. Na inštaláciu musí byť spracovaný projekt podľa platných predpisov. Pred 
inštaláciou kotla na starší systém kúrenia musí inštalačná firma vykonať prepláchnu-
tie(vyčistenie) celého systému. Systém kúrenia musí byť napustený vodou, ktorá spĺňa požiadav-
ky STN 07 7401:1991 a hlavne jej tvrdosť nesmie presiahnuť požadované parametre: 
 

Doporučené hodnoty 
Parameter Jednotka Hodnota 
Tvrdosť mmol/l 1 
Ca2+ mmol/l 0,3 
koncentrácia celkového Fe + Mn mg/l (0,3)* 

*) odporúčaná hodnota 
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4.1 ZÁVÄZNÉ NORMY NA PROJEKTOVANIE A MONTÁŽ KOTLOV 
STN EN 303-5:2012  Vykurovacie kotly. Časť 5: Vykurovacie kotly na tuhé palivá s ručným 

a automatickým prikladaním paliva s menovitým výkonom do 500 
kW. Terminológia, požiadavky, skúšanie a označovanie 

STN 73 4210   Zhotovovanie komínov a dymovodov 
STN EN 60335-1+A11  Bezpečnosť el. spotrebičov pre domácnosť 
STN EN 12828+A1  Ústredné vykurovanie, projektovanie a montáž 
STN 06 0830 : 1998  Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné kúrenie a ohrev TÚV 
STN 07 7401 : 1992 Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom 

pary do 8 MPa 
STN 73 4201: 2012 Rekonštrukcie a opravy komínov a dymovodov. Spoločné ustanovenia 
STN 33 2000 4-46  Elektrické inštalácie budov – časť 4: Zaistenie bezpečnosti 
STN 33 2000-1:2009-04  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, sta-

novenie všeobecných charakteristík, definície 
STN EN ISO 11202  Akustika 
STN EN ISO 3746  Akustika 
STN EN 62233 Metódy merania elektromagnetických polí spotrebičov pre domác-

nosť a podobných prístrojov vzhľadom k explózii osôb 
STN ISO 80000  Veličiny a jednotky 

4.2 UMIESTNENIE KOTLA VZHĽADOM K POŽIARNYM PREDPISOM 
1. Umiestnenie na podlahe z nehorľavého materiálu 
Kotol je určený pre inštaláciu a prevádzku v priestore so základným prostredím (AA5/AB5) podľa 
STN 33 2000-1: 2009-04. Pri inštalácií kotla musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť jeho po-
vrchu od horľavých materiálov v závislosti na stupni horľavosti: 

• od materiálov horľavosti B, C1, C2      200 mm 
• od materiálov horľavosti C3       400 mm 
• od materiálov, ktorých stupeň nie je odskúšaný    400 mm 

 
Príklady rozdelenia stavebných materiálov podľa stupňa horľavosti: 

• stupeň horľavosti A – nehorľavé (tehla, tvárnice, keramické obkladačky, malta, omietka) 
• stupeň horľavosti B – veľmi ťažko horľavé (heraklit, lignos, dosky z čadičovej plste) 
• stupeň horľavosti C1 – ťažko horľavé (buk, dub, preglejka, werzalit, tvrdený papier) 
• stupeň horľavosti C2 – stredne horľavé (drevo borovica, smrekodrevotrieska, solodur) 
• stupeň horľavosti C3 – ľahko horľavé (drevovláknité dosky, polyuretán, PVC, molitan, po-

lystyrén) 
  

Ak je kotol umiestnený na podlahe z horľavých materiálov, táto musí byť zabezpečená nehorľa-
vou, tepelne izolačnou podložkou presahujúcou pôdorys kotla najmenej o 150 mm. Ako nehor-
ľavé a tepelne izolačné materiály možno použiť tuhé látky stupňa horľavosti A. Na kotol a do 
vzdialenosti menšej ako 500 mm nesmú byť uložené predmety z horľavých materiálov. 
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Kotol je nutné umiestniť v kotolni tak, aby bol voľný priestor pred kotlom min. 1 m a 0,5 m od 
bočných stien a zozadu. Nad kotlom je nutné nechať voľný priestor min. 1 m. Tento priestor je 
nutný na základnú prevádzku, údržbu a prípadný servis kotla. 

 
UPOZORNENIE: Umiestnenie kotla ATTACK FD PELLET v obytnom priestore (vrátane 
chodieb) je neprípustné. 

 
Prívod vzduchu: 
Pre správnu prevádzku kotla je nutné zabezpečiť dostatočný prístup vzduchu pre spaľovanie. 
Minimálny prierez otvoru pre prívod čerstvého vzduchu je 200 cm2. 
 
Pripojenie na elektrickú sieť: 
Na elektrickú sieť 230 V/50 Hz sa kotol pripája sieťovou šnúrou s vidlicou. Sieťový prívod je typu 
M a pri výmene musí byť nahradený zhodným typom servisnou organizáciou. Spotrebič musí byť 
umiestnený tak, aby pripojovacia vidlica bola v dosahu obsluhy (podľa STN EN 60335-
1+A11:1997). Zapojenie sieťovej zásuvky musí vyhovovať norme STN 33 2000-4-46, kde zásuvka 
musí byť vybavená stredným ochranným kolíkom pripojeným na vodič PE. Nie je povolené pou-
žívať najrôznejšie rozvodky a predlžovacie káble. Sieťový prívod po zapojení do elektrickej siete 
musí byť z hľadiska bezpečnosti voľne prístupný. 
 
Pripojenie dymovodu: 
Dymovod musí mať vyústenie do komínového prieduchu. Ak nie je možné pripojiť kotol ku ko-
mínovému prieduchu bezprostredne, má byť príslušný nadstavec dymovodu podľa daných 
možností čo najkratší a nie dlhší ako 1 m, bez dodatkovej výhrevnej plochy a smerom ku komínu 
musí stúpať. Nadstavce dymovodu musia byť mechanicky pevne a tesne spojené proti prenika-
niu spalín a vo vnútri čistiteľné. Nadstavce dymovodu nesmú byť vedené cudzími bytovými ale-
bo úžitkovými jednotkami. Vnútorný prierez dymovodu sa nesmie smerom ku komínu zužovať. 
Použitie kolien a vodorovných úsekov je potrebné minimalizovať. 
 
Komín: 
Pripojenie spotrebiča ku komínovému prieduchu musí byť vždy prevedené so súhlasom prísluš-
ného certifikovaného kominára. Komínový prieduch musí vždy vyvinúť dostatočný ťah 
a spoľahlivo odvádzať spaliny do voľného ovzdušia, pre všetky prakticky možné prevádzkové 
podmienky. Pre správnu funkciu kotla je nutné, aby bol samostatný komínový prieduch správne 
dimenzovaný. Ťah komína priamo závisí na jeho priereze, výške a drsnosti vnútornej steny. Ko-
mínový prieduch musí byť dostatočne izolovaný, aby nedochádzalo ku vzniku kondenzácie. Tep-
lota 1 m pod ústím komína nesmie byť nižšia ako 60°C. Do komína, na ktorý napojený kotol sa 
nesmie pripojiť iný spotrebič. Priemer komína nesmie byť menší ako je vývod na kotle. Ťah ko-
mína musí dosahovať predpísané hodnoty. Nesmie však byť extrémne vysoký, aby neznižoval 
účinnosť kotla a nenarušoval jeho spaľovanie (netrhal plameň). V prípade veľkého komínového 
ťahu nainštalujte do komínového prieduchu medzi kotol a komín regulátor komínového ťahu. 
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Informačné hodnoty rozmerov prierezu komína: 
20 x 20 cm min. výška  7 m 
Ø 20 cm min. výška  8 m 
15 x 15 cm min. výška  11 m 
Ø 16 cm min. výška  12 m 
 
Presný rozmer komína určuje STN 73 4210. Predpísaný ťah komína je uvedený v Technických 
parametroch. 

5 DODÁVKA A BALENIE 
Dodávka kotla pozostáva z 2 paliet. 
�

1. paleta obsahuje: 
• liatinové teleso 
• na liatinovom telese je umiestnená sada kutáčov a vrecúško s dokumentáciou kotla (návod, 

záručný list, zoznam servisných organizácii, výrobný štítok) 
• vo vnútri liatinového telesa je umiestnený popolník a dve vrecká: 

- 1. vrecko obsahuje: skrutku s bakelitovou koncovkou pre ručné nastavenie regulač-
ných dvierok vzduchu, kontaktnú pružinu a M6 páčku, ktorá bude prichytená 
k regulačným dvierkam ťahu. 

- 2. vrecko obsahuje: termomanometer, 2 ks príruba na kotol, 2 ks tesnenie pod príru-
by, 8 ks skrutka so šesťhrannou hlavou, 8 ks vejárová podložka, spätný ventil 

• opláštenie kotla (bočnica pravá a ľavá, vrchný kryt, predný panel s ochrannou lištou s logom 
výrobcu ATTACK®, zadné kryty) 

• dvierka pre peletový horák PELH30980 
 

2. paleta obsahuje 
• peletový horák ATTACK PELLET BURNER Automatic 8 – 30 kW v lepenkovej krabici 
• žiarobetónová výplň komory FDA100 (2ks – F4DAPEL, 3ks – F5DAPEL, 4ks - F6DAPEL,  

5ks – F7DAPEL, 6ks – F8DAPEL)  
• 4ks usmerňovač spalín FDA080 
• zásobník na pelety PEL5000 
• podávač peliet PED150 v lepenkovej krabici 

6 INŠTALÁCIA A MONTÁŽ 
Kotlové teleso umiestnite na miesto, pripojte vykurovaciu a vratnú vodu pomocou prírub 
s vnútorným závitom G 2". Na výstup vykurovacej vody v hornej časti kotlového telesa namon-
tujte na závit G 2" trubku a pripojte na systém kúrenia. Vratnú vodu z radiátorov pripojte do 
spodnej časti telesa. 
Do otvoru G ½" v zadnej dolnej časti telesa namontujte vypúšťací kohút. Na komín kotol pripojte 
pomocou rúry dymovodu s priemerom 150 mm. 
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6.1 MONTÁŽ KOTLA FD PELLET 
Dve vrchné tiahla sú priskrutkované tromi maticami z prednej strany kotla: druhá a tretia matica 
slúži na správne umiestnenie bočníc. Dve matice, z ktorých jedna istí príchytku bočnice, sú pri-
skrutkované na spodných tiahlach, dve z prednej strany a zo zadnej strany kotla. Montáž častí 
skeletu musí byť prevedená v nasledujúcich krokoch: 

 

Obr. 4 Zloženie a montáž častí kotlov ATTACK FD 20, 26, 36, 42 PELLET 
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Obr. 5  Zloženie a montáž častí kotla FD 32 PELLET 

• prídavný výmenník kotla FD 32 PELLET (5 a 8) je namontovaný už pri dodávke liatinového 
telesa 

• povoľte o niekoľko otáčok druhú a tretiu maticu každého tiahla 
• vymeňte spodné dvierka kotla za dvierka s otvorom pre horák 
• horák upevnite na dvierka pomocou dodaných skrutiek a matíc. Pripojte prívodnú rúru 

k podávaču peliet pod požadovaným uhlom. Nastavte prívodnú rúru tak, aby pevne stála na 
mieste a utiahnite upevňovacie skrutky (Obr. 6) 
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Obr. 6 Pripojenie podávača a zásobníka peliet ku kotlu FD PELLET 

• vložte kapiláru snímača teploty horáka do ľavej jímky zadného článku. Do ľavej jímky zadné-
ho článku takisto zaveďte kapiláru termomanometra umiestneného v hornom paneli kotla. 
Spojenie poistite zavedením kontaktnej pružiny do jímky. Do pravého puzdra namontujte 
spätný ventil a do spätného ventilu naskrutkujte tlakomer 

• zložte dokopy krytku čistiaceho otvoru a plech bočnice (1 a 2) a zaveste ľavú bočnicu (1) na 
spodné tiahlo a na hornom tiahle zaistite pozíciu bočnice pomocou matice horného tiahla, 

• v prípade montáže pravej bočnice (poz. 12 – obr. 5 a poz. 8 – obr. 4) opakujte ten istý postup, 
• vykonajte túto istú operáciu na uchytenie zadnej horneja spodnej časti (poz. 6 a poz. 4 – obr. 

5 a poz. 2 a poz. 3 – obr. 4) 
• predný horný panel (poz. 10 – obr. 5 a poz. 6 – obr. 4) je nutné prichytiť pomocou kolíkov 

a pierok s bočnicou 
• inštalujte zásobník na pelety a podávač peliet. Medzi otvorom podávača a prívodnou rúrou 

na horáku by mal byť výškový rozdiel najmenej 400 mm. V horizontálnom smere by mal byť 
otvor podávača a prívodná rúra od seba vzdialené najmenej 150 mm (t.j. nie vertikálne za-
rovnané). 

 
UPOZORNENIE: Starostlivo uschovajte certifikáty spoločne s dokumentáciou od kotla! 
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6.2 MONTÁŽ PREPÁŽOK SPAĽOVACEJ KOMORY A TURBULÁTOROV 
 
Z kotla demontujte vnútorné dvierka a do hornej komory vložte usmerňo-
vače spalín a prepážky spaľovacej komory úplne na doraz. Viď obrázky 
nižšie. 
 

Obr. 7 Vnútorné dvierka kotla 

 

 

Obr. 8 Montáž prepážok spaľovacej komory (1) a usmerňovačov spalín (2) 

7 UVEDENIE DO PREVÁDZKY – POKYNY PRE ZMLUVNÚ 
SERVISNÚ ORGANIZÁCIU 

 
UPOZORNENIE: Uvedenie kotla do prevádzky smie vykonávať iba montážna firma 
oprávnená k vykonávaniu tejto činnosti. 
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7.1 KONTROLNÁ ČINNOSŤ PRED SPUSTENÍM 
Pred uvedením kotla do prevádzky je nutné skontrolovať: 
a) naplnenie systému kúrenia vodou (kontrola termomanometra) a tesnosť sústavy 
b) pripojenie ku komínu – toto pripojenie sa dá vykonávať iba so súhlasom príslušného certifiko-
vaného kominára (revízie komína), zmerať ťah kotla 

7.2 NAPLNENIE SÚSTAVY KÚRENIA VODOU 
• Tvrdosť vody musí zodpovedať STN 07 7401: 1992 a je nevyhnutné, aby v prípade nevyhovu-

júcej tvrdosti vody bola voda upravená. 
• Systémy kúrenia s otvorenou expanznou nádobou dovoľujú priamy styk vody kúrenia 

s atmosférou. V období kúrenia expandujúca voda v nádrži pohlcuje kyslík, ktorý zvyšuje ko-
rozívne účinky a súčasne dochádza ku značnému odparovaniu vody. K doplneniu je možné 
použiť len vody upravené na hodnoty podľa STN 07 7401 : 1992. 

• Sústavu kúrenia je nutné dôkladne prepláchnuť, aby došlo k vyplaveniu všetkých nečistôt. 
• Behom obdobia kúrenia je nutné dodržovať stály objem vody v systéme kúrenia. Pri doplňo-

vaní sústavy kúrenia vodou je nutné dbať na to, aby nedošlo k prisávaniu vzduchu do systé-
mu. Voda z kotla a systému kúrenia sa nesmie nikdy vypúšťať, alebo odoberať na použitie ok-
rem prípadov nevyhnutne nutných, ako sú opravy a pod. Vypúšťaním vody a napúšťaním 
novej sa zvyšuje nebezpečenstvo korózie a tvorby vodného kameňa. 

 
UPOZORNENIE: Ak je potrebné doplniť vodu do systému kúrenia, doplňujeme ju iba do 
vychladnutého kotla, aby nedošlo k prasknutiu článkov. 
• Po napúšťaní kotla a systému kúrenia je nutné skontrolovať tesnosť všetkých spojov. 
• Ukončenie montáže a prevedenie skúšky kúrenia musí byť zaznamenané do „Mon-

tážneho listu“. 
 

UPOZORNENIE:  
Naplňte zásobník peletami a zapojte podávač do sieťovej zásuvky (~230 V). Nastavte 
dávku peliet podľa state „Regulácia dávok peliet“. 

8 OBSLUHA A FUNKCIA KOTLA ATTACK FD PELLET 
Celý proces spaľovania peletového kotla ATTACK FD PELLET riadi horák ATTACK PELLET AU-
TOMATIC Burner 8 – 30 kW. 

8.1 TECHNICKÉ ÚDAJE HORÁKA 
Model PELH30A 
Palivo Drevné pelety, 6 mm 
Režim 8 – 12 kW; 14 – 30 kW 
Stupnica výkonu 8 – 30 kW, odstupňované po 2 kW 
Pre kotle s výhrevnou komorou do 3 m² 
Hmotnosť 22 kg 
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Hlavné napätie Hlavný prúd Hz 
~230 V  10 A poistka 50 

 
VAROVANIE! Elektrickú inštaláciu musí vykonávať certifikovaný elektrotechnik. Hlavné 
káble smie vymieňať iba nami schválený elektrotechnik. 

 
Napätie a spotreba energie 

Komponent Sieť/Volt Min./Max. Napätie Poistka 
Displej 5 V DC 1 W --------- 
Ventilátor 230 V~ 15 – 58 W 800 mA 
Obvodová doska 230 V~  --------- 
Čistenie roštu 24 V DC 10 – 50 W spínané 
Zapaľovanie 230 V~ 600 W 6,3 A 
Vonkajší podávač peliet 230 V~ 15 – 220 W 1 A 
Odstraňovanie popola 230 V~ 15 – 220 W 1 A 

 

8.2  ZAPNUTIE HORÁKA 
Zapnutím hlavného vypínača na horáku sa tento auto-
maticky zapne do pohotovostného režimu. Do prevádz-
ky sa horák zapne zapnutím vypínača horáka. Na základe 
požiadavky na dodávku tepla sa horák zapaľuje a spaľuje 
pelety kým termostat nevydá signál na vypnutie. 

Horák je ovládaný teplotným snímačom kotla pripoje-
ným na vstup TS1 na pravej hornej strane obvodovej 
dosky. Uistite sa že spoj riadne drží na mieste. 
Horák je chránený proti prepätiu elektrickou poistkou 
(obr. 8). 
 
 
 

Obr. 9 Umiestnenie hlavných vypínačov a bezpečnostných prvkov horáka 

8.3 VYPNUTIE HORÁKA 
Horák sa vypne na vypínací signál prevádzkového termostatu alebo vypnutím vypínača horáka 
(pohotovostný režim, alebo cez Dohorenie (burn-down) iniciované cez menu. 
 
Núdzové vypnutie: 
 

POZNÁMKA: V stave núdze môže byť horák vypnutý hlavným vypínačom horáka 
a vytiahnutím sieťovej šnúry horáka zo sieťovej zásuvky. 
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8.4 MONTÁŽ PRIESTOROVÉHO TERMOSTATU 
Pre zapojenie priestorového termostatu odskrutkujte 
skrutky vrchného červeného krytu horáka. Vrchný kryt 
horáka zložte. Priestorový termostat sa pripojuje na 
svorkovnicu vyvedenú na bočný plech spodného rámu 
horáka - označenie nálepkou PT.  Pre zapojenie kontak-
tov priestorového termostatu najprv povoľte a vyberte 
prepojovací kábel na svorkovnici. Následne pripevnite 
káble z priestorového termostatu do voľných svoriek. 
Založte naspäť vrchný kryt horáku a priskrutkujte ho. 
 
 
 

Obr. 10 Svorky priestorového termostatu 

8.5 POPIS FUNKCIE 
 

POZNÁMKA: PELH30A pracuje so vstavaným digitálnym termostatom, prípadne je dopl-
nený o priestorový termostat. V oboch prípadoch musí byť horák pripojený cez poistku 
proti prehriatiu kotla. 

 
Normálne spustenie: 
Keď dá termostat pokyn horáku, zapne sa ventilátor a fotobunka kontroluje oheň. Ak oheň neho-
rí, dá pokyn na kontrolné prefúknutie horáka. Následne začnú pelety padať do horáka počas do-
by určenej ovládacím systémom. Potom sa aktivuje zapaľovanie. Keď sa ukončí fáza dodávky 
paliva pre zapaľovanie, ovládací systém počká na signalizáciu ohňa od fotobunky. Keď fotobun-
ka zaznamená plameň, padajú malé množstvá peliet počas prechodnej fázy. Jej dĺžka závisí od 
stupňa výkonu nastaveného na horáku. Prívod peliet sa postupne zvyšuje, kým nie je dosiahnutá 
dodávka množstva paliva pre požadovaný výkon. Toto množstvo je ďalej dodávané do horáka až 
kým prevádzkový termostat nedá signál na zastavenie. 
Tento signál zastaví prívod peliet, ventilátor pokračuje v dodávaní vzduchu do horáka. 
Keď fotobunka zaznamená vyhorenie paliva, začne prefúknutie horáka. 
Podľa nastaveného oneskorenia, po dohorení paliva nasleduje čistenie horáka – rošt horáka sa 
vysunie proti škrabke a popol s nezhorenými časťami vypadnú cez prednú hranu dna horáka do 
popolníka. Po zasunutí roštu čaká horák na nový signál od termostatu. 
 

POZNÁMKA: Jednotka pre pohyb roštu je veľmi silná a môže zapríčiniť zranenie. Nikdy 
nevkladajte časti tela ani iné cudzie predmety do horáka, kým je zapnutý. 
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Normálne spustenie keď  v horáku stále horí oheň 
Ak fotobunka zaznamená oheň počas počiatočnej fázy (napr. po krátkodobom výpadku el. prú-
du), kontrolný systém začne rovno prechodnú fázu. Peletový horák vtedy pokračuje v prevádzke 
ako pri normálnom začiatku. (viď vyššie) 
 
Normálne spustenie keď kontrolný systém nezaznamená oheň 
Normálny spúšťací proces nasleduje aj keď riadiaci systém nedostane signál ohňa. Systém krátko 
potom začne nový spúšťací pokus, v ktorom zredukuje dávku paliva pre zapaľovanie na približne 
45 %, a môže ju redukovať počas celej doby zapaľovania. Tieto parametre sa dajú meniť 
v servisnom menu, čo môže vykonávať iba zaškolená osoba. Ak aj druhý pokus zlyhá, všetky 
funkcie sa vypnú a spustí sa alarm. Tento alarm sa zobrazí na displeji. 
 

POZNÁMKA: Uistite sa, že bola dosiahnutá dostatočná teplota spalín. Musí to byť najme-
nej 60 °C jeden meter pod vrcholom komína. Ak je teplota nižšia, konzultujte to s vaším 
kominárom. Teplota spalín nižšia ako 60 °C počas procesu spaľovania zvyšuje riziko poško-
denia komína kondenzáciou. 

8.6 AKO POUŽÍVAŤ HORÁK NA PELETY 
Peletový horák potrebuje vzduch na spaľovanie, preto kotolňa musí mať prieduch na prívod 
vzduchu. Prieduch na prívod vzduchu musí mať najmenej tú istú plochu ako komín a musí byť 
otvorený. Peletový horák sa nesmie uviesť do činnosti kým nie je bezpečne overené, že dym mô-
že voľne prechádzať cez kotol a komín až do ovzdušia. 
Do PELH30A sú dodávané pelety z vonkajšieho podávača pripojeného k zásobníku na pelety. Pre 
najlepšiu funkciu a najrovnomernejšie podávanie by podávač mal byť naklonený pod uhlom 45°. 
Podávač by mal byť schopný dopraviť okolo 10 kg peliet za hodinu nepretržitej prevádzky / po-
žiadavky na podávanie peliet. 
Pelety musia byť skladované v dobre vetranom priestore bez vlhkosti, alebo v špeciálne uprave-
nom zásobníku. 
 

POZNÁMKA: PELH30A pozostáva z komponentov vysokej kvality, ktoré sa nesmú nahrá-
dzať menej kvalitnými náhradnými dielmi. Ak sú komponenty nahradené inými ako ori-
ginálnymi náhradnými dielmi, platnosť záruky bude ukončená. 
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Menu tlačidlá a ich funkcie: 
Tlačidlami menu pod displejom sa nastavujú funkcie horáka. ( pozri tiež možnosti nastavení pod 
Výrobnými nastaveniami, dole). 

 

Obr. 11 Tlačidlá displeja peletového horáka 

Ako zmeniť nastavenia peletového horáka: 
„S“ Menu/Enter: Pre aktiváciu ďalších zoznamov a vstup/uloženie zmien. 
„–“ Pre návrat v menu a uberanie voliteľných hodnôt . 
„+“ Pre postup v menu a pre pridávanie voliteľných hodnôt. 
„ESC“ Exit/Escape: Pre výstup z menu bez uloženia nových hodnôt. 
 
Hodnoty, ktoré môže nastaviť užívateľ, sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke: 

MENU Vysvetlenie 
NASTAVENIE VÝKONU Požadovaný stupeň výkonu (1, 2, alebo 3) 
DÁVKOVANIE PELIET Nastavenie dopravovanej dávky peliet 
ZÁZNAM Záznam závad pre kontrolné účely 
DOHORENIE Príkaz horáku na dohorenie 
ROZŠÍRENÉ MENU Prístup do servisného menu cez kód  

8.6.1 ZOBRAZENIA NA DISPLEJI 
Pohotovostný režim 

Nič v horáku nie je zapnuté, horák čaká na štartovný signál od ter-
mostatu. Termostat zapína. 
 

Krok 1: skúšobné prefúknutie 
Ventilátor začína prevádzku, a keď fotobunka zaznamená hodnotu 
pod 5 % , program pokračuje. 
 

Krok 2: Rozkurovacia dávka paliva 
Rozkurovacia dávka paliva je dopravená do horáka a program ča-
ká na signál „plameňa“ od fotobunky. 
 

 

PAUZA     
      
OFF   FC: 0 % 

SK. PREFÚKNUTIE   
     
ON   FC: ? % 

ZAPÁLENIE 1   
      
ON   FC: ? % 
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Krok 3: Prechodná fáza 
Prechodná fáza začína, keď fotobunka a kontrolný systém zaznamena-
jú oheň. Malé, postupne narastajúce množstvá peliet sú dopravované 
do horáka, kým sa nedosiahne požadovaná dávka peliet. 

Krok 4: Spaľovanie 
Spaľovacia fáza prebieha pokým ju termostat nepreruší. 
 
 

Krok 5: Dohorenie 
Termostat prerušil spaľovaciu fázu a horák začína fázu dohorenia 
 
 

Krok 6: Čistenie 
Rošt sa vysúva, keď sa úplne vysunie, ventilátor beží naplno, kým sa 
rošt zasunie späť. 
 

Krok 7: Odstránenie popola 
Horák zapína po uplynutí nastavenej doby (napr. 6 hodín) pohon od-
popolnenia na nastavený čas (napr. 3 minúty). 
 

Krok 8: Návrat do pohotovostného režimu. 
Pohotovostný režim 
 
 

8.6.2 ZOBRAZENIA MENU 
Horák je v pohotovostnom režime. 
 
 

Stlačte tlačidlo „S“ 
Tu môžete zmeniť výkon horáka. Stupeň 1 = 8 (14) kW, 
2 = 10 (22) kW, 3 = 12 (30) kW. Rozsah a Stupne výkonu sú nastaviteľ-
né v rozšírenom menu. 

Stlačte tlačidlo „+“ 
Tu môžete nastaviť dodávané množstvo peliet. Nie je to potreb-
né, ak bola zvolená správna hmotnosť peliet v Dávkovaní peliet 
v servisnom menu. 

Stlačte tlačidlo „+“ 
Ak chcete vyčistiť horák, alebo prerušiť prevádzku z iných dôvo-
dov, stlačte tlačidlo “S“, a začne režim dohorenia. Pre reštartova-
nie horáka po odstránení popola stlačte „S“ 

 
 

PRECHOD. FÁZA ??KW 
      
ON   FC: ? % 

KÚRENIE ??KW 
      
ON   FC: ? % 

DOHORENIE   
     
OFF   FC: ? % 

ČISTENIE  
   
OFF  FC: 0 % 

ODSTR. PO-  
   
OFF  FC: 0 

PAUZA     
      
OFF   FC: 0 % 

PAUZA     
      
OFF   FC: 0 % 

UROVEN VYKONU   
      
ANO   <  > VON 

NASTAV. PALIVA   
      
ANO   <  > VON 

DOHORIET   
      
ANO   < >  VON 
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Stlačte tlačidlo  „+“. 
Toto vnútorné nahrávanie môže byť nápomocné pri odstraňova-
ní problémov, ak horák zastaví a spustí sa alarm. Posledných 10 
rôznych kódov porúch je zaznamenaných. Pre viac informácií 
o kódoch porúch pozrite „Odstraňovanie problémov“. 

 

Stlačte tlačidlo  „+“. 
Pre vstup do rozšíreného menu je potrebné heslo (kód) a je po-
trebné byť oboznámený s programovými funkciami horáka. 
 

8.6.3 VÝROBNÉ NASTAVENIA 
Všeobecne prístupné menu: 
Menu Nastavenia Výber Nastaviteľné 
Stupeň výkonu 1 = 14 kW 1, 2, 3 8 – 30 kW 
Dávkovanie peliet 95 % 50 – 200 %  50 – 200 %  
Dohorenie 90 sec.  10 – 600 sec. 
Záznam 10 – 26  Nie je nastaviteľný  Nie je nastaviteľný  
Rozšírené menu Náhodné číslo + 5 Nie je nastaviteľný  
 
„Záznam“ znamená, že kontrolný systém sem ukladá posledných 10 kódov chýb. Pozri tiež „Od-
straňovanie problémov“. 
Rozšírené menu 

Rozšírené menu 
Výrobné 

nastavenia 
Min. – max. Jednotka 

Nastavenia výkonu 
1 = 14 
2 = 22 
3 = 30 

8 – 12 
14 – 30 

kW 

Zapálenie 90 % 50 – 300 % % 
Oneskorenie 1 1 - 3 min 
Čas dodávky 1 95 30 - 500 % 
Čas zapálenia 1 480 10 - 600 sec. 
Čas dodávky 2 45 30 - 300 % 
Čas zapálenia 2 240 10 - 600 sec. 
Otáčky ventilátora pri zapálení 1500 800 - 2800 rpm 
Doba skúšobného prefúknutia 15 0 – 60 sec. 
Prechodná fáza 240 – 460 60 – 600 sec. 
Prechodné dodávanie peliet 15 10 – 100 % 
Doba čistenia prefúknutím 200 10 – 900 sec. 
Odpopolnenie  
Chod  
Interval 

3 
6 

 
0 – 10 

1 – 200 

 
min. 
hod. 

Max. doba horenia 60 0 – 1080 min. 
Zabránenie cyklovaniu 10 0 – 60 min. 
Modulácia         % 

PREHLAD PORUCH   
      
ANO   < >  VON 

MENU/ROZSIRENE   
      
ANO   <   VON 
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 výkon 
ΔT 

75 
10 

0 – 100 
1 – 100 

K 

Fotobunka (citlivosť) 35 25 – 80 % 

Vybraný termostat Kombinovaný 
Vonk./Vnútorný/komb. s priestorovým 

termostatom 
 

Čistenie roštu    
Počet čistení          
Zapnutie ak termostat 

aktívne 
1 

vypne 

0, 1 
1 - 5 

Vypne/zapne 
 

Odklad čistenia 1 0 - 60 min. 
Ovládanie čerpadla Automaticky Neaktívne/Automatické  
Dobeh čerpadla 10 0 - 60 min. 
Temp varno. čerpadla 
(Havarijná teplota čerpadla) 

85 70 - 90 °C 

Jazyk *) SLOVENSKY   
Rozsah výkonu 1 0 (8 – 12), 1 (14 – 30)  

Nast. podávača     
 výhr. množstvo 

46 
1100 

45 – 50 
0 – 2000 

10x 
kWh/kg 
g/6 min. 

Faktor ventilátora 95 10 – 500 % 
Doba prevádzky, podávač   hod. 
Menu/Test  Auto/Manual  
Menu/nastavenie  Viď Rozšírené  

Menu / Záznam 
Ukladá kódy 

chýb 
Viď Rozšírené  

*) Jazyky: Slovenský, Český, Anglický, Nemecký, Taliansky, Francúzsky, Španielsky, Maďarský, 
Švédsky 
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8.6.4 ROZŠÍRENÉ MENU 
 
UPOZORNENIE! Nasledujúce údaje/parametre sú voliteľné iba kvalifikovanou osobou! 
 

Všetky body rozšíreného menu sú prístupné stlačením tlačidla „S“. Aktuálne nastavenie je 
stále zobrazované v ľavom dolnom rohu za „O:“ (čas/hodnota), kým nová hodnota je zadaná 
v pravom dolnom rohu za „N:“ (čas/hodnota). 
 
Pre pridávanie a uberanie času alebo hodnôt stláčajte tlačidlá „+“ a „−“. Pre potvrdenie 
a uloženie nových hodnôt stlačte „S“. Pre odchod bez uloženia stlačte „ESC“. 
 
Pri vstupe do rozšíreného menu pridajte 5 k zobrazenému náhodnému číslu. Napríklad: 
môže byť „18“ na oboch za „O:“ a „N:“. Teraz stlačte „+“ pokiaľ sa „N:18“ nezmení na „N:23“, po-
tom stlačte „S“. Toto umožní prístup do rozšíreného menu. 
 
Napríklad: 

Stará Nová 
 
 

Nastavenie výkonu: 
Tu si volíte tri používané výkony ako VÝSTUPNÉ VÝKONY vo vše-
obecne prístupnom menu (8 – 30 kW). 
 

Po stlačení tlačidla „S“ pri zobrazovanom „NAST. VÝKONU“ sa v ľavom hornom rohu zobrazí „VÝ-
KON 1 (kW)“. V ľavom dolnom rohu bude „O:14“ ( t.j. aktuálna hodnota výstupného výkonu 
v kW). 
 

Pre zmenu výstupného výkonu stláčajte tlačidlo „+“, kým sa v pravom dolnom rohu nezobrazí 
požadovaná hodnota, napr. „N:18“. Ak teraz stlačíte „S“, bude táto nová hodnota (18 kW) uložená 
pre stupeň výkonu 1. Po tomto sa zobrazí  stupeň výkonu 2 („VÝKON 2“) a môže byť nastavený 
na požadovanú hodnotu. Ak sa nebude meniť, stlačte „S“, čo uloží hodnotu zobrazenú na disple-
ji, napr. „N:22“, teda Stupeň výkonu 2 (VÝKON 2) bude 22 kW. 
 

Ak chcete nechať displej bez uloženia zmien, stlačte „ESC“. 
 

Nastavenie zapaľovania: 
Tu upravíte zapaľovaciu dávku paliva v %; táto bola automaticky 
vypočítaná na základe hmotnosti zadanej v Nastavení podávača 
– množstvo. 

 

Stláčaním tlačidla „S“ sa v ľavom hornom rohu zobrazí „Zapaľovacia dávka 1“. Zmeny sa robia 
v %, počiatočná dávka bola prednastavená na 170 g. Ak zvýšite toto množstvo na 110 %, počia-
točná dávka sa zmení na 187 g. 

MENU/ROZSIRENE   
      
O: 18   N: 23 

NAST. VYKONU   
      
ANO  >  VON 

ZAPÁLENIE   
      
ANO < >  VON 
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Ak zlyhá prvý pokus zapaľovania horáka, aktivuje sa Zapaľovacia dávka 2, ktorá je prednastavená 
od výroby na 45 % zo 170 g, t.j. 76,5 g. 
 

Nastavenie doby skúšobného prefúknutia: 
Doba skúšobného prefúknutia definuje čas, počas ktorého bude 
kotol a komín vetraný pred začatím spaľovania (10 – 100 se-
kúnd.). 
 

Pre kotly, v ktorých sa ťažko dosiahne vlastný ťah, je vhodné zvýšiť dobu skúšobného prefúknu-
tia. Prednastavenie od výroby na 15 s. 
 

Nastavenie prechodnej fázy: 
Tu volíte dĺžku doby od prvého zaznamenania ohňa až po podá-
vanie plných dávok peliet zvolených výstupným výkonom 
 

Sú dva parametre prechodnej fázy: prvý pre 14 kW a druhý pre 30 kW. Čas nastavený prvým pa-
rametrom určuje, ako dlho bude trvať dosiahnutie 14 kW, čas druhého parametra určuje dobu 
dosiahnutia 30 kW, od zaznamenania plameňa. Čím nižší je požadovaný výkon, tým kratšia je 
doba potrebná na jeho dosiahnutie. 
 

Nastavenie dodávky počas prechodnej fázy: 
Tu môžete nastaviť dávky paliva dodávané počas prechodnej 
fázy trvajúcej od zaznamenania ohňa, kým horák nedosiahne 
výkon 14 kW. 

 

Nastavte požadovanú dávku dodávanú do horáka po zaznamenaní plameňa. Dodávané množ-
stvo sa bude postupne zväčšovať s každou dávkou počas nastavenej doby. Prednastavenie od 
výroby je 15 % z plnej dávky na 14 kW. 
 

Nastavenie doby čistenia prefúknutím: 
Čistenie prefúknutím sa aktivuje keď termostat vypne a hodnota 
zaznamenaná fotobunkou klesne pod 12 %. 
 

Nastavenie odpopolnenia: 
Odpopolnenie sa aktivuje automaticky v nastavených interva-
loch od 1 do 200 hodín na prednastavenú dobu chodu. 
 

Nastavenie maximálnej doby horenia: 
Týmto parametrom je možné nastaviť maximálnu dobu nepre-
tržitého chodu horáka. 
 

Nastavenie minimálnej dĺžky prestávky medzi dohorením a zapálením: 
Tento parameter zabezpečuje, aby k ďalšiemu zapáleniu horáka 
nedošlo hneď po dohorení, ale až po určitom nastavenom čase. 
 

CAS PREFUKNUTIA   
   
ANO < >  VON 

PRECHODNA FAZA   
      
ANO < >  VON 

PRECH. DAVKA   
      
ANO < >  VON 

CAS CIST. PREFUK.   
      
ANO < >  VON 

DOPRAVNIK POPOLA   
      
ANO < >  VON 

MAX. CAS HORENIA   
      
ANO < >  VON 

ANTI-CYKLACIA   
      
ANO < >  VON 
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Pri nastavenej hodnote ΔT pred dosiahnutím požadovanej kotlo-
vej teploty klesne výkon kotla automaticky na prednastavenú 
úroveň.  

Nastavenie citlivosti fotobunky: 
Tu nastavujete citlivosť fotobunky, t.j. hodnotu svetla (v %), na 
ktorú by mal riadiaci systém reagovať ako na oheň. Citlivosť na 
svetlo by nemalo byť potrebné nastavovať ak je nainštalovaná 
správna fotobunka. Prednastavenie z výroby: 50 %. 

 

Výber termostatu: 
Tu volíte používaný termostat: vonkajší termostat kotla alebo 
teplotný snímač horáka, alebo kombináciu s izbovým termosta-
tom. Ak používate teplotný snímač horáka, je možné nastaviť dva 

parametre. Najprv zvoľte zapínaciu teplotu, hodnotu uložíte stlačením tlačidla „S“, potom môžete 
zmeniť vypínaciu teplotu. Opätovným stlačením „S“ uložíte aj túto hodnotu. Teraz bude horák 
pracovať v rozmedzí novo nastavených teplotných hodnôt. Rozdiel medzi zapínacou 
a vypínacou teplotou by mal byť najmenej 5 °C. 
 

Čistenie roštu: 
Týmto parametrom sa nastavuje či bude čistenie roštu aktivova-
né, a kedy má byť zapnuté – pred zapálením, alebo po dohorení. 
 

Ovládanie čerpadla: 
Týmto parametrom sa nastavuje, či bude čerpadlo ovládané a ak 
áno, tak aký dlhý bude mať dobeh. Čerpadlo bude vždy zapnuté pri 
zapálení horáka a po vypnutí bude fungovať nastavený dobeh čer-
padla. 

1. Čerpadlo aktívne/neaktívne 
Prevádzka čerpadla je aktívna. Čerpadlo bude spustené do 
prevádzky vždy vtedy, keď je do prevádzky spustený horák.             
Po vypnutí horáka sa čerpadlo vypína po uplynutí doby  

 
Prevádzka čerpadla je neaktívna. 
 
 

2. Dobeh 
Je čas, ktorý určuje koľko po dohorení v kotle bude ešte čerpadlo 
v prevádzke.     
 

Havarijná teplota čerpadla: 
Pri prekročení tejto nastavenej teploty sa spustí obehové čerpad-
lo. 
 

 

MODULACIA   
      
ANO < >  VON 

FOTODIODA   
      
ANO < >  VON 

TERMOSTAT   
      
ANO < >  VON 

CISTENIE ROSTU   
      
ANO < >  VON 

OVL. CERPADLA   
      
ANO < >  VON 

CERPADLO   
      
<  AKTIVNE 

CERPADLO   
      
NEAKTIVNE  > 

DOBEH [m]   
      
O: 10  N: 10 

TEMP VARNO.   
      
ANO < >  VON 
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Bezpečnostná teplota čerpadla 
Ak kotlová teplota prekročí nastavenú hodnotu "BEZPEČNOSTNÁ 
TEPLOTA ČERPADLA", čerpadlo bude spustené do prevádzky aj v 
prípade, že nie je spustený horák. Takto sa z kotla odvedie prebytoč-
né teplo do vykurovacieho okruhu alebo do akumulačnej nádrže. 

Výber jazyka: 
Výber jazyka je obmedzený na Slovenský, Český, Anglický, Ne-
mecký, Taliansky, Francúzsky, Španielsky, Maďarský, Švédsky. 
 

Nastavenie rozsahu výkonu: 
Horák môže pracovať s rozsahom výkonu 8 – 12 kW, alebo 
14 – 30 kW, podľa rozsahu zvoleného týmto parametrom. 
 

Určenie dávok peliet: 
= Najdôležitejší parameter riadiaceho systému! Tu nastavíte 
dávku peliet dodávanú podávačom pri plnom chode. 
Počas nastavovania dávky peliet potrebujete vrecko a veľmi 

presnú váhu. Od vstupu do parametra sa najprv stretnete s pojmom Výhrevnosť (kWh/kg), kde 
zadáte výhrevnosť peliet. Po tomto sa zobrazí text „ Nasaďte vrecko“ (podávač peliet by mal byť 
zaplnený peletami až po výstup). Nasaďte vrecko na podávač a stlačte tlačidlo „S“. 
Teraz sledujte odpočítavanie na displeji, kým podávač peliet pracuje 6 minút. Po tomto zadajte 
hmotnosť napadaných peliet stláčaním tlačidiel „+“ a „–“ a potvrďte/uložte tlačidlom „S“. 
 

Nastavenie ventilátora: 
Týmto parametrom je možné doladenie spalín podľa analyzátora 
spalín na obsah CO a O2 v spalinách. 
 

Doba chodu podávača: 
Tu vidíte ako dlho pracoval podávač peliet. Toto môžete použiť 
pre výpočet spotreby energie atď. 
 

Test: 
Použiť pri riešení problémov. Tu môžete ovládať komponenty 
manuálne alebo automaticky. 
Táto funkcia je veľmi nápomocná pri riešení problémov 

s jednotlivými komponentmi. V manuálnom režime môžete testovať každý komponent zvlášť, 
stlačením „S“ pre štart a „ESC“ pre stop. Pre krok vpred k požadovanej časti stláčajte „+/–“. Displej 
ich zobrazuje v nasledovnom poradí: 
Ventilátor (počas testu ventilátora zobrazené otáčky za minútu by sa mali ustáliť na 2000); 
Podávač peliet (štart/stop pomocou tlačidiel „S“/“ESC“); 
Zapaľovacia špirála (aktivovaná stlačením „S“ a zastavená s “ESC“); 

BEZP. TEPL. [°C]   
      
O: 85   N: 85 

JAZYK   
      
ANO < >  VON 

ROZSAH VÝKONU   
      
ANO < >  VON 

NAST. DOPRAV.   
      
ANO < >  VON 

UPRAVA OT. VENT.   
      
ANO < >  VON 

ČAS CHODU DOPRAV.   
      
ANO < >  VON 

MENU/TEST   
      
ANO < >  VON 
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Rošt (vysunie sa stlačením „S“ a zasunie sa stlačením „ESC“. Tu vidíte koľko mA spotrebuje jed-
notka počas posunu, nemalo by to prekročiť 1800 mA – limit pre spustenie poruchy Zablokova-
nia roštu). 
 

Nastavenia: 
Tu sa ukladajú nastavenia zadané počas inštalácie, alebo je 
možné znovu načítať výrobné či inštalačné nastavenia. 
 

Sprístupnené sú tri hlavné možnosti: Načítanie nastavení, Uloženie nastavení a Výrobné nastavenia. 
„Načítanie nastavení“ – znamená, že tu môžete obnoviť pôvodné nastavenia. 
„Uloženie nastavení“ – znamená konečné zadanie nastavení horáka, nastavených inštalatérom. 
Toto uľahčuje vyhľadávanie nastavení, keby došlo k príliš mnohým zmenám parametrov. 
„Výrobné nastavenia“ – sú pôvodné nastavenia ktoré sa tu dajú znovu načítať. 
 

Záznam: 
Tu sú uložené a zobrazené všetky chyby, aj to, ako často sa obja-
vujú. Dá sa tu tiež prečítať konečný počet zapaľovacích pokusov. 
Nájdete tu štyri možnosti: počet porúch, počet prvých zapaľova-

ní, počet druhých zapaľovaní a najnovšie poruchy. 
„Počet porúch“ – zobrazuje každý kód poruchy osobitne, napr., E-CODE 10(X). Pozrite stranu 
kde sú uvedené kódy a ich vysvetlenie. 
„Počet prvých zapaľovaní“ – zobrazí koľkokrát prebehlo zapaľovanie. 
„Počet druhých zapaľovaní“ – zobrazí koľko druhých pokusov zapaľovania urobil horák (t.j., 
koľkokrát zlyhal prvý pokus ). 
„Posledné poruchy“ – zobrazí kódy porúch v poradí podľa ich výskytu. Uľahčí to riešenie prob-
lémov. 

8.6.5 ZMENA VÝROBNÝCH NASTAVENÍ 
Pre zmenu nastavení zvoľte požadované menu/ parametre. Stláčaním tlačidla „+“ zmeníte aktu-
álne hodnoty. O:… ukazuje aktuálnu hodnotu, N:… môže byť zmenené na novú hodnotu. Hod-
noty je možné pridávať tlačidlom „+“ a uberať tlačidlom „–“ . Tlačidlo „S“ potvrdí zmenu a uloží 
ju. Ak si neželáte zmeny uložiť, stlačte tlačidlo „ESC“ (Exit/Escape). 
Prosím nerobte žiadne zmeny pokiaľ ste si neprečítali tento manuál. 
 

Príklad: 
 

 
Návrat k výrobným nastaveniam 
Pre znovunastavenie výrobných nastavení zvoľte rozšírené menu a zadajte heslo (kód číslo za 
„O“ +5). Potom zvoľte Menu/nastavenie a stlačte tlačidlo „S“. Teraz choďte na „Návrat k výrob-
ným“ a znovu stlačte tlačidlo „S“. Toto spustí znovunastavenie výrobných nastavení. 

MENU/NASTAVENIA   
      
ANO < >  VON 

MENU/PORUCHY   
      
ANO < >  VON 

Uroven vykonu[η]   
      
O: 1   N: 2 
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Tu tiež môžete uložiť vaše vlastné nastavenia, nasledovne: stláčaním tlačidla „+“ choďte na „Ulo-
žiť nastavenia?“ a uložte vaše nastavenia tlačidlom „S“. Tlačidlom „ESC“ opustíte menu. 
 
Regulácia dávok peliet 
Pred uvedením horáka do prevádzky je potrebné určiť prívod peliet cez parameter „Nast. Podá-
vača“ v Rozšírenom menu. Počas nastavovania nesmie termostat zapnúť vykurovanie. 
Prvý nastavte parameter „Výhrevnosť“ na hodnotu ktorú udáva váš dodávateľ peliet. Ak dodáva-
teľ uvádza 4,8 kWh/kg, nastavte parameter na 48, atď. 
Teraz pripevnite plastikové vrecko okolo otvoru podávača peliet. Následne potvrďte tlačidlom 
„S“ a dodržujte pokyny. Odvážte pelety napadané do plastikového vrecúška, zadajte ich hmot-
nosť v gramoch pomocou tlačidiel „+/–“ a stlačte „S“ pre uloženie hodnôt. Toto nastavenie sa 
musí urobiť v priebehu 15 minút, ak nie, horák prejde na pohotovostný režim. Pelety odvážte 
veľmi presne! 
Po nastavení hore uvedených parametrov riadiaci systém automaticky nastaví všetky parametre 
súvisiace s dodávkou peliet. 
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9 RIEŠENIE PROBLÉMOV 
Horák sa vypol. 
Skontrolujte, ktorý alarm sa zobrazil na displeji. 
Ak je displej čierny bez textu skontrolujte tepelnú poistku kotla. Ak tam nie je závada zrejme iba 
vypla tepelná poistka horáka. Pre obnovenie chodu vypnite prívod energie do horáka, odstráňte 
kryt a stlačte malý gombík medzi spojmi poistky prehriatia. Tepelná poistka sa nachádza priamo 
na prívodnej rúrke paliva. Po reštartovaní namontujte späť kryt a zapnite prívod energie. Tepelná 
poistka horáka vypína pri teplote 93°C. 
 

Signálny text na displeji Vysvetlenie 
Kód chýb pri 

nahrávaní 
ZÁVADA: ZAPÁLENIE NEÚSPEŠNÉ  10 
ZÁVADA: STRATA PLAMEŇA POČAS 
HORENIA  

Vyhasnutie pri kúrení, zlyhalo reštartovanie 11 

ZÁVADA: FOTOBUNKA  Chybná fotobunka, abnormálne svetlo 12 
ZÁVADA: DOSKA OBVODOV PRE-
HRIATA 

Teplota pod krytom príliš vysoká 13 

ZÁVADA: SNÍMAČ TEPLOTY 
„NÍZKA“ 

Chybný teplotný snímač vstavaného prevádz-
kového termostatu 

14 

ZÁVADA: SNÍMAČ TEPLOTY 
„VYSOKÁ“ 

Chybný teplotný snímač vstavaného prevádz-
kového termostatu 

15 

ZÁVADA: FOTO-VYPÍNAČ Chybná doska obvodu 16 
ZÁVADA: VENTILÁTOR SA TOČÍ Ventilátor sa točí, keď nemá 18 
ZÁVADA: VENTILÁTOR STOJÍ Ventilátor vypnutý keď nemá byť vypnutý 19 
ZÁVADA: POMALÉ OTÁČKY VENTIL. Ventilátor sa otáča príliš pomaly 20 
ZÁVADA: ZAPAĽOVANIE 1 Prvý pokus zapaľovania zlyhal 21 
ZÁVADA: PODÁVAČ Podávač peliet nie je pripojený k horáku 22 

ZÁVADA: ZLYHALO DOHORENIE 
Fotobunka zaznamenáva signál aj po 15 minú-

tach po zadaní „Dohorenie“ 
23 

ZÁVADA: STRATA SVETLA POČAS 
HORENIA 

Fotobunka nezaznamenáva plameň, reštarto-
vanie zlyhalo 

24 

ZÁVADA: ČISTENIE NEPRACUJE 
Chyba v obvodovej doske škrabky alebo 

v pohone roštu 
25 

ZÁVADA: ČISTENIE POMALÉ Rošt sa pohybuje príliš pomaly. 26 
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9.1 MOŽNÉ PRÍČINY PORÚCH 
Kód 

chyby 
Možné zapríčinenie Opatrenia na odstránenie 

10 

Podávač nedodáva dosť peliet. 
Prázdny zásobník na pelety. 
Chybná zapaľovacia poistka. 
Chybná zapaľovacia špirála 
Fotobunku treba vyčistiť. 

Nastavte dávku peliet. 
Naplňte zásobník. 

Vymeňte poistku. (6.3A). 
Vymeňte špirálu. (48 Ώ +/– 5 %). 

Vyčistite fotobunku. 

11 

Podávač nedodáva dosť peliet. 
Prázdny zásobník na pelety. 
Chybná zapaľovacia poistka. 
Chybná zapaľovacia špirála 
Fotobunku treba vyčistiť. 

Nastavte dávku peliet. 
Naplňte zásobník. 

Vymeňte poistku. (6.3 A). 
Vymeňte špirálu. (48 Ώ +/– 5 %). 

Vyčistite fotobunku. 
12 Skrat, alebo iná porucha fotobunky Vymeňte fotobunku. 
13 Príliš vysoká teplota v kotolni Zabráňte unikaniu tepla. 
14 Chybný snímač termostatu Vymeňte snímač. 
15 Chybný snímač termostatu Vymeňte snímač. 
16 Chybná doska obvodov Vymeňte dosku obvodov 

18 
Ventilátor beží, keď je horák v režime 

pauzy. 
Vymeňte dosku obvodov 

19 Ventilátor nepracuje, keď by mal 
Vymeňte poistku ventilátora (800 mA); 
skontrolujte spoje; vymeňte ventilátor 

20 Ventilátor beží príliš pomaly Vyčistite ventilátor; vymeňte ventilátor 
21 Zlyhal prvý pokus zapaľovania Nastavte dávku peliet 
22 Chýba podávač peliet Pripojte podávač peliet 
23 Chybné podávanie peliet Nastavte dávku peliet 

24 
Chybné množstvo dodávaných peliet 

Chybná fotobunka 
Nastavte dávku peliet 
Vymeňte fotobunku. 

25 Čistenie nepracuje 
Skontrolujte spojenie medzi doskou obvo-

dov škrabky a hlavnou doskou obvodov. 
26 Čistenie pomalé Vyčistite rošt. 

 
  



 

34 

10 ÚDRŽBA A ČISTENIE KOTLA 
Kotol ATTACK FD PELLET s plne automatickým horákom sa čistí nasledovne: 

1. Rošt horáka sa čistí automaticky vysúvaním proti škrabke, interval čistenia roštu je nasta-
viteľný v parametroch v rozšírenom menu. 

2. Popol v popolníku je potrebné skontrolovať pred každým manuálnym spustením horáka 
do prevádzky prevádzkovým vypínačom, minimálne však jedenkrát do týždňa. Popol je 
nutné odkladať do nehorľavých nádob s vekom. Pri práci je nutné používať ochranné 
pomôcky a dbať na osobnú bezpečnosť. 

3. Minimálne 1 x za týždeň je potrebné vybrať usmerňovače spalín a vyčistiť kefou steny 
kotla v ohnisku, dymové ťahy a dymový nástavec (viď obrázok) a usmerňovače 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12 Čistenie rebier telesa kotla 

4. Minimálne 1 x za týždeň sa musí čistiť aj prídavný výmenník kotla FD 32 PELLET. Pre ilu-
stráciu čistenia výmenníka si pozrite obrázky nižšie. 
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Zadný výmenník je nutné pravidelne čistiť priloženou ke-
fou vo vnútorných častiach výmenníka zhora. Samostatne 
sa čistí pravá a ľavá cesta. 

  
Spodnú časť výmenníka je nutné pred samotným čiste-
ním najprv vymiesť od popola. Samotné vymetanie stačí 
robiť len z jednej strany.  
Po vymetení popola treba priestor pre hromadenie popo-
la vyčistiť kefou. Je mimoriadne dôležité tento priestor 
čistiť pravidelne, inak to môže viesť k uzavretiu spalino-
vých ciest a nesprávnej funkčnosti či poruche kotla. 
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11 EL. SCHÉMA ZAPOJENIA, HORÁK PELH30A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umiestnenie a veľkosti poistiek 
F1 = F800mAL250V pre ventilátor 
F2 = F1AL250V  pre podávač peliet 
F3 = T6.3AL250V pre zapaľovanie 
F4 = F1AH250VP pre čerpadlo 
F5 = F2AL250V  pre pohon odpopolnenia 
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12 POKYNY NA LIKVIDÁCIU VÝROBKU PO UKONČENÍ JEHO 
ŽIVOTNOSTI 

Likvidáciu výrobku (kotla) zaistite prostredníctvom niektorého výkupu Zberných surovín, prí-
padne použite riadenú skládku odpadu, spravovanú príslušným obecným úradom. 

12.1 LIKVIDÁCIA OBALU 
Obal zlikvidujte prostredníctvom niektorého výkupu Zberných surovín alebo použite skládku 
odpadu. 
 
 
  



Informácie o spracovaní osobných údajov 
 
Vážený zákazník, 
vyplnením a zaslaním Záznamu o spustení kotla do prevádzky nám poskytujete svoje osobné 
údaje  a naša spoločnosť sa vo vzťahu k Vám stáva správcom osobných údajov. 
Týmto si Vás dovoľujeme informovať predovšetkým o tom, prečo a ako spracovávame Vaše 
osobné údaje, ako Vaše osobné údaje zhromažďujeme a za akým účelom to spracovávame 
a právny základ tohto spracovania, akým spôsobom spracovávame osobné údaje a aké sú Vaše 
práva vo vzťahu k spracovaniu Vašich osobných údajov. 
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúce informácie predtým, než nám svoje údaje poskytnete. 
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich  so spracovaním Vašich osobných údajov nás neváhaj-
te kontaktovať na tel. č. 00421 43 400 3131  alebo support@attack.sk 
 
Správca osobných údajov:  
ATTACK, s. r. o., so sídlom na adrese Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika 
 
Tel.: +421 43 4003 101 
Fax.: +421 43 3241 129 
E-mail: kotle@attack.sk 
Web: http://www.attack.sk 
 
Spracovanie osobných údajov 
Budeme spracovávať iba tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete v Zázname o spustení kotla do 
prevádzky, t.j.: 

- Meno 
- Priezvisko 
- Adresa 
- Telefón 
- Typ a výrobné číslo výrobku 

Účel a právny základ spracovania Vašich osobných údajov 
Vaše osobné údaje budeme spracovávať pre nasledujúce účely a na základe nasledujúcich práv-
nych základov. 

1) Pre účely priameho marketingu, ktorý je opráveným záujmom našej společnosti. Práv-
nym základom je v tomto prípade čl. 6 odst. 1. Písm. f) Nariadenie Európskeho parlamen-
tu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osob v súvislosti so 
spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). 

Spracovanie na základe tohto nášho oprávneného záujmu, teda priameho marketingu, 
prebieha nasledovne. 
Vaše osobné údaje budú uložené v našej elektronickej databáze, ktorú spravujeme pria-
mo a iba my. Táto elektronická databáza je uložená a zabezpečená na zariadeniach vo 
vlastníctve našej spoločnosti. Vaše osobné údaje budú na základe tohto nášho oprávne-
ného záujmu použité, iba aby sme Vám mohli  zaslať ponuku našich nových produktov, 
najmä v prípade blížiaceho sa konca predpokladanej životnosti výrobku, do ktorého Zá-
znamu o spustení kotla do prevádzky uvádzate svoje osobné údaje, alebo v prípade, že 
naša spoločnosť vyvinie novší a technologicky vyspelejší a kvalitnejší výrobok, ktorý by 
mohol nahradiť výrobok do ktorého Záznamu o spustení kotla do prevádzky uvádzate 



svoje osobné údaje. Naším oprávneným záujmom a jedným z dvoch účelov spracovania 
Vašich osobných údajov je teda priamy marketing, to znamená priama ponuka našich vý-
robkov zaslaná nami Vám. 

2) Pre splnenie zmluvy o predĺženej záruky na výrobok, do ktorej Záznam o spustení kotla 
do prevádzky uvádzate svoje osobné údaje. Právnym základom je v tomto prípade čl. 6 
odst. 1. písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. Ap-
ríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov 
a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane osobných údajov). 

Toto spracovanie, ktoré je potrebné pre splnenie zmluvy o predĺženej záruky na výrobok, 
ktorým ste jednou zmluvných strán, bude prebiehať nasledovne. 
Naša spoločnosť Vám poskytuje na svoje výrobky predĺženú zmluvnú záruku (nad rámec 
záruky stanovenej zákonom) v prípade, že dodržíte stanovené záručné podmienky (viď 
záručné podmienky uvedené v Návode na obsluhu výrobku, do ktorého Záznam 
o spustení kotla do prevádzky uvádzate svoje osobné údaje). Aby sme Vám touto predĺ-
ženou zmluvnou zárukou mohli poskytnúť, potrebujeme vedieť, kto je druhá zmluvná 
strana a či plníte svoje povinnosti z tejto zmluvy, najmä povinné ročné servisné prehliad-
ky. Preto potrebujeme, aby ste nám po každej ročnej prehliadke (max. 5 prehliadok) zasla-
li záznam o tejto prehliadke a my si u Vás v našej databáze zaznačíme, že plníte podmien-
ky zmluvnej záruky. 
Keďže každá zmluvná strana má minimálne dve zmluvné strany, potrebujeme pre účely 
plnenia zmluvy o predĺženej záruky Vaše osobné údaje, ktoré identifikujú Vás ako zmluv-
nú stranu a identifikujú konkrétny výrobok. Bez týchto údajov by sme, bohužiaľ, neboli 
schopní riadne svoje povinnosti zo zmluvy o predĺženej záruke plniť. 
Naším oprávneným záujmom a jedným z dvoch účelov spracovania Vašich osobných 
údajov je teda splnenie zmluvy, to znamená plnenie zmluvy o predĺžení zmluvnej záruky. 
 

Spracovanie osobných údajov v prípade oboch účelov vykonávame manuálne i v elektronických 
informačných systémoch. Tieto systémy však podliehajú dôsledným a stálej fyzickej i technickej 
kontrole.  Všetky osoby, ktoré na základe nášho pokynu a z nášho poverenia prichádzajú 
s osobnými údajmi do styku v rámci svojich pracovných či zmluvných povinností, sú viazaný ml-
čanlivosťou. 
 
Kategória príjemcov osobných údajov  
Vaše osobné údaje spracovávame primárne sami. Môže sa však stať, že pre spracovanie osob-
ných údajov pre niektorý z hora uvedených účelov budeme musieť využívať služby iného sub-
jektu. V takomto prípade bude medzi nami a treťou osobou vzťah správca a spracovateľ 
a s týmto spracovateľom uzatvoríme zmluvu o spracovaní osobných údajov, aby sme zaručili 
bezpečnosť a zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov. 
Vaše osobné údaje teda prípadne môžu byť predané príjemcom z nasledujúcich kategórii: 

a) Spoločnosť zaisťujúca distribúciu našich výrobkov na území členského štátu Európskej 
únie, v ktorom ste kúpili výrobok, do ktorého Záznamu o spustení kotla do prevádzky 
uvádzate svoje osobné údaje, alebo v ktorom je takýto výrobok na základe Vašej požia-
davky uvedený do prevádzky 

b) Spoločnosť poskytujúca služby hromadného rozosielania obchodných ponúk 

 
 



 

Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené 
Vaše osobné údaje budeme spracovávať minimálne po dobu trvania zmluvnej predloženej záru-
ky (t.j. po dobu 5 rokov) pre účely splnenia zmluvy o predlženej záruky a najviac po dobu pred-
pokladanej životnosti výrobkov do ktorého Záznamu o spustení kotla do prevádzky uvádzate 
svoje osobné údaje pre účely priameho marketingu. 
 
Právo vniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov 
Kedykoľvek máte právo vniesť námietku proti nášmu spracovaniu Vašich údajov pre účely pria-
meho marketingu (viď Účel a právny základ spracovania Vašich osobných údajov bod 1) vyššie). 
Pokiaľ vnesiete voči nášmu spracovaniu Vašich údajov pre účely priameho marketingu námiet-
kou, dňom doručenia Vašej námietky prestaneme Vaše osobné údaje pre účely priameho marke-
tingu spracovávať. 
Námietku pre proti spracovaniu Vašich osobných  údajov pre účely priameho marketingu nám 
môžete zaslať poštou na adresu: 
ATTACK, s. r. o., Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republikaV námietke stačí 
uviesť meno, adresu a text „Týmto vnášam námietku proti spracovaniu mojich osobných údajov 
pre účely priameho marketingu“ a Váš podpis. Vždy Vás bez zbytočného odkladu informujeme 
o vybavení Vašej žiadosti. 
 
Pozor, právo vniesť námietku nemožno uplatniť voči nášmu spracovaniu Vašich osobných úda-
jov nevyhnutných pre účel splnenia zmluvy o predĺženej záruky. 
 
Ďalšie vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov 
Upozorňujeme, že máte tiež nasledujúce práva vo vzťahu k nášmu spracovaniu Vašich osobných 
údajov: 
 

• Požadovať informáciu, aké Vaše osobné údaje sú nami spracované, 
• Vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, 
• Požadovať výmaz týchto osobných údajov, poprípade  obmedzenie ich spracovania, 
• Vniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, 
• Právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov, 
• V prípade pochybností o dodržiavanie povinností súvisiacich so spracovaním Vašich 

osobných údajov obrátiť sa na Správcu alebo Úrad pre ochranu osobných údajov. 

 
Tieto Vaše práva môžete voči našej spoločnosti uplatniť rovnakým postupom ako právo vniesť 
námietku proti spracovaniu osobných údajov. 
 
 
 
 
 
 



Kotol na pelety ATTACK® FD PELLET

Záručný list

Záruka

Výrobok zodpovedá platným technickým normám a technickým podmienkam. Výrobok bol zhotovený 
podľa platnej výkresovej dokumentácie v požadovanej kvalite a je schválený Štátnym skúšobným ústavom.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. ručí za chyby tohoto výrobku, pokiaľ boli dodržané záručné podmienky, po dobu 
24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 30 mesiacov od dátumu expedície kotla od 
výrobcu. Záruka 5 rokov platí len na liatinové teleso.

Výrobné číslo:
Typ:

Miesto pre nalepenie čiarového kódu



Záručné podmienky:
Záruka sa vzťahuje na všetky chyby zariadenia a jeho súčastí, ktoré vznikli následkom chybného materiálu, 
alebo chybného spracovania.
Záruka sa nevzťahuje na tesnenia, tesniace šnúry a zapaľovacie špirály.

Záruka na zariadenie platí za dodržania nasledovných podmienok:
! pri reklamácii bude predložený správne vyplnený záručný list
! montáž zariadenia vykonal kvalifikovaný pracovník odbornej montážnej firmy
! pokiaľ bolo zariadenie uvedené do prevádzky jednou z firiem zmluvného strediska servisnej siete firmy 
  ATTACK, s.r.o. (zoznam zmluvných stredísk je uvedený v prílohe návodu na obsluhu zariadenia)
! montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky boli riadne potvrdené na záručnom liste
! zariadenie bude používané presne podľa pokynov a doporučení výrobcu, ktoré sú uvedené v návode na 
  obsluhu a inštaláciu.
! pokiaľ je na vstupe úžitkovej vody namontované zariadenie na úpravu TÚV viď návod.
! pokiaľ boli odoslané záznamy o spustení zariadenia a prevedení servisných prehliadok k výrobcovi
! v ročných intervaloch od spustenia zariadenia budú vykonané preventívne prehliadky oprávneným 
   pracovníkom servisnej siete ATTACK, s.r.o., ktorá tento úkon potvrdí do záručného listu v kolónke „povinná 
   servisná prehliadka“ a zákazník ho zašle výrobcovi. Tieto prehliadky hradí servisnej organizácii zákazník!

V prípade neprevedenia servisnej prehliadky v danom termíne, nárok na záruku zaniká!
V prípade nezistenia žiadnej poruchy, alebo poruchy zavinenej neodbornou manipuláciou zo strany
zákazníka, náklady spojené s vyslaním servisného technika hradí osoba, ktorá nárok na túto opravu uplatnila.

Nárok na záruku zaniká a nevzťahuje sa na chyby a poškodenia, ktoré vznikli:
! poškodením pri prevoze
! nedodržaním návodu na montáž, obsluhu a údržbu
! násilným mechanickým poškodením
! neodbornými opravami, alebo úpravami, neodbornou manipuláciou a dopravou
! uvedením zariadenia do prevádzky firmou, ktorá nie je servisným strediskom firmy ATTACK, s.r.o.
! ak nie je riadne vyplnený záručný list
! živelnou udalosťou
! svojvoľným prevedením opravy zariadenia spotrebiteľom
! prevedením konštrukčnej zmeny, prípadne úpravou textu záručného listu
! neprevedením povinnej servisnej prehliadky v danom termíne
! namontovaním zariadenia v nečistom a agresívnom prostredí
! zanesením, alebo upchatím zásobníka nečistotami zo systému a vodným kameňom
! nenamontovaním dochladzovacieho okruhu a termoregulačného ventilu ku kotlu umiestneného v systéme
  uzavretého odvetrania

Reklamačné pokyny:
Na vykonanie záručnej opravy je nutné oznámiť príslušnému servisnému stredisku nasledujúce údaje:
! presnú adresu a telefónne číslo užívateľa, kde je zariadenie inštalované
! približný charakter poruchy
! kedy a kým bolo zariadenie namontované a uvedené do prevádzky
! typ zariadenia, výrobné číslo a dátum výroby

Pri vykonávaní záručnej opravy je povinný servisný technik predložiť užívateľovi oprávnenie od výrobcu na 
vykonávanie servisných prác na zariadeniach ATTACK®.
Po ukončení vykoná záznam o oprave a užívateľ vykonanú prácu potvrdí.
Servisný technik je povinný užívateľovi ponechať doklad o prevedení opravy. Ak zistí servisný pracovník 
akékoľvek zásahy do zariadenia, alebo iné poškodenie a neprevedenie povinnej servisnej prehliadky, 
je povinný užívateľovi oznámiť, že oprava bude prevedená na jeho náklady a zároveň stráca nárok na 
ďalšiu záruku.

UPOZORNENIE:
Podľa normy STN EN 303-5 bod 4.1.5.11.2 musí byť každý kotol ATTACK® FD PELLET, ktorý je pripojený k 
systému uzavretého odvetrania, vybavený dochladzovacím okruhom na omedzenie teploty vody v kotle a 
termoregulačným ventilom.
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 Údaje o zákazníkovi  (čitateľne)

               Meno: ...................................

                   Priezvisko: .............................

Ulica: .................................................................

PSČ, mesto: ........................................................

Tel.: ....................................................................

Miesto pre nalepenie čiarového kódu

Servisná organizácia:

...............................................................
                             Pečiatka, podpis

Záznam o spustení zariadenia do prevádzky

Dátum spustenia: .......................................................................

Pred vyplnením záznamu o spustení do prevádzky je si nutné 
prečítať informácie o spracovaní osobných údajov.  

Pečiatka, podpis serv. organ.: .........................................

Povinná servisná prehliadka po 1. roku prevádzky

Dátum: ..................................

Povinná servisná prehliadka po 2. roku prevádzky

Pečiatka, podpis serv. organ.: .........................................Dátum: .................................

Pečiatka, podpis serv. organ.: .........................................Dátum: ..................................

Pečiatka, podpis serv. organ.: .........................................Dátum: .................................

Pečiatka, podpis serv. organ.: .........................................Dátum: .................................

Povinná servisná prehliadka po 3. roku prevádzky

Povinná servisná prehliadka po 4. roku prevádzky

Povinná servisná prehliadka po 5. roku prevádzky





 Údaje o zákazníkovi  (čitateľne)

               Meno: ...................................

                   Priezvisko: .............................

Ulica: .................................................................

PSČ, mesto: ........................................................

Tel.: ....................................................................
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Miesto pre nalepenie čiarového kódu

Servisná organizácia:

...............................................................
                             Pečiatka, podpis

Záznam o spustení zariadenia do prevádzky

Dátum spustenia: ..............................................................................
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Povinná servisná prehliadka
po 1. roku prevádzky
Dátum: ................................................

...........................................................
Podpis, pečiatka servisnej organizácie

Miesto pre nalepenie čiarového kódu

Povinná servisná prehliadka
po 2. roku prevádzky
Dátum: ................................................

...........................................................
Podpis, pečiatka servisnej organizácie

Miesto pre nalepenie čiarového kódu

Povinná servisná prehliadka
po 3. roku prevádzky
Dátum: ................................................

...........................................................
Podpis, pečiatka servisnej organizácie

Miesto pre nalepenie čiarového kódu

Povinná servisná prehliadka
po 4. roku prevádzky
Dátum: ................................................

...........................................................
Podpis, pečiatka servisnej organizácie

Miesto pre nalepenie čiarového kódu

Povinná servisná prehliadka
po 5. roku prevádzky
Dátum: ................................................

...........................................................
Podpis, pečiatka servisnej organizácie

Miesto pre nalepenie čiarového kódu

Pred vyplnením záznamu o spustení do prevádzky je si nutné 
prečítať informácie o spracovaní osobných údajov.  





Názov predajcu, u ktorého bol výrobok ATTACK® zakúpený

Mesto
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Meno a priezvisko, alebo názov firmy

Ulica

Mesto

Telefónne číslo na používateľa

Číslo

PSČ

Ú
d

aj
e 

o
 u

m
ie

st
n

en
í 

vý
ro

b
ku

Miesto pre nalepenie čiarového kódu
Typ:

Výrobné číslo:

Prehlásenie zákazníka:

Prehlasujem, že som obdržal Záručný list, Návod 
na obsluhu, Zoznam servisných partnerov a že 
som bol riadne oboznámený s obsluhou výrobku 
ATTACK® a záručnými podmienkami.P
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Podpis zákazníka

Názov firmy

Dátum montáže výrobku ATTACK®
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Pečiatka a podpis montážnej firmy

UPOZORNENIE: Montážny list vyplňuje 
montážna firma PALIČKOVÝM PÍSMOM! 

POZOR! Montážny list musí vyplniť firma oprávnená výrobcom a po 
vyplnení odoslať výrobcovi v termíne podľa zmluvy. Nedostatočne 
vyplnený list nespĺňa podmienku poskytnutia informácii o montáži
podľa bodu II. Zmluvy o montáži výrobkov ATTACK®.

Montážny list
výrobkov ATTACK®
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ATTACK, s.r.o. • Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky • Slovakia
Tel: +421 43 4003 101 • E-mail: kotle@attack.sk

Export – tel: +421 43 4003 115 • E-mail: export@attack.sk

Všetky uvedené informácie sú dočasné, podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia a slúžia len na účely 
predbežného oznámenia. Možné sú odchýlky v zobrazení produktov a nemusia sa zhodovať s ponukou a s radom vybavenia pre 
rôzne trhy. Spoločnosť ATTACK s.r.o. si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v špecifikáciách a v obsahu bez predchádzajúceho 
upozornenia. Obrázky a technické údaje k výrobkom sú len informačné. Zmena cien a ponuky vyhradená. 


	navod-na-obsluhu-attack-fd-pellet-2019-10
	Prázdna strana
	Prázdna strana
	Prázdna strana
	Prázdna strana
	Prázdna strana
	Prázdna strana
	Prázdna strana



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




