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- nie je prevádzkovaný s predpísaným palivom - peletami podľa uznanej špecifikácie 
paliva.
- v systéme nebude nainštalované zmiešavacie zariadenie Regumat  ATTACK
- OVENTROP, ktoré zabezpečuje počas prevádzky teplotu vratnej vody do kotla 
najmenej 65°C.

ATTACK  PELLET  -  Kotol na spaľovanie peliet

-  Kotol na spaľovanie drevných peliet.

- Montáž, kontrolné rozkúrenie a zaškolenie obsluhy vykoná montážny technik zaškolený 
výrobcom, ktorý tiež vyplní protokol o inštalácii kotla.

- Odporúčaná prevádzková teplota kotla je v rozmedzí 80-90°C. Pri nižšej prevádzkovej teplote 
môže dôjsť k tvorbe kondenzátu, zníženiu životnosti kotla a strate záruky.

- Ako palivo používať výhradne pelety podľa uznanej špecifikácie paliva.

- Voľba správnej veľkosti kotla, tzn. jeho vykurovacieho výkonu, je veľmi dôležitou 
podmienkou pre ekonomickú prevádzku a správnu funkciu kotla. Kotol musí byť volený tak, 
aby jeho menovitý výkon zodpovedal tepelným stratám vykurovaného objektu.

Na kotol sa nevzťahuje záruka ak:
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Úvod:

Vážený zákazník,

Všeobecný popis

     ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili zakúpením nášho výrobku - kotla na 
spaľovanie peliet ATTACK PELLET. Želáme Vám, aby Vám kotol slúžil dlho a spoľahlivo. 
Jedným z predpokladov spoľahlivej a správnej funkcie je aj jeho obsluha a preto je potrebné, 
aby ste sa pozorne oboznámili s týmto návodom na obsluhu. Návod je zostavený tak, aby 
rešpektoval správnu funkciu kotla.
Správna funkcia kotla je podmienená najmä:
- voľbou správneho typu a výkonu kotla
- bezchybným uvedením do prevádzky
- správnou obsluhou
- pravidelnou odbornou údržbou
- spoľahlivým servisom

    Kotol na spaľovanie peliet ATTACK PELLET, je určený pre úsporné a ekologicky šetrné 
vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov.
Predpísaným palivom pre ATTACK PELLET sú drevné peletky. K

- Kotol na spaľovanie drevných peliet
- Výkon kotla
- Automatické čistenie popolníka

otol ATTACK PELLET je 
certifikovaný. Certifikát č. 00143/104/2/2007. 

Popis označovania kotlov ATTACK PELLET:

PELLET
20
A

ATTACK PELLET 20 A

ATTACK PELLET 30 A

PELLET
30
A

- Kotol na spaľovanie drevných peliet
- Výkon kotla
- Automatické čistenie popolníka
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Účel použitia

Popis kotla

Kotol na spaľovanie drevných peliet  ATTACK PELLET je moderný kotol, ktorý technológiou 
spaľovania šetrí životné prostredie, pričom užívateľovi ponúka komfort porovnateľný s 
kotlami na spaľovanie plynu.
Kotol je určený na vykurovanie rodinných domov, obchodov, priemyselných objektov a 
ďalších podobných objektov. Ako palivo sa používajú drevné pelety, resp. biomasa podľa typu 
použitého horáka. 

Kotol ATTACK PELLET je určený na spaľovanie drevných peliet priemeru 6-10 mm, dĺžky 
max. 35 mm. Alternatívne, podľa typu použitého horáku je možné spaľovanie aj iného druhu 
biomasy. Spaľovanie iného druhu biomasy je podmienené písomným súhlasom výrobcu.
Konštrukčne je kotol tvorený spaľovacou komorou s prepážkou, výmenníkom tepla a 
dymovodom.

Kotol je riešený tak, že umožňuje zabudovanie horákov na drevné pelety, alebo biomasu od 
rôznych dodávateľov. Umožnené to je montážnym otvorom v prednej časti kotla v ktorom je 
umiestnená príruba prispôsobená danému typu horáka.
Kotol je možné vybaviť zariadením na dodávku paliva a zásobníkom peliet v objeme 300l.

Základom kotla je vodou chladené kotlové teleso, ktorého zvarenec je zhotovený z oceľových 
kotlových plechov o hrúbke 3 až 6 mm, čo kotlu zaručuje dlhú životnosť. Výmenník je rúrový s 
turbulátormi, ktoré zlepšujú prenos tepla do vykurovacej vody a súčasne sú využívané na 
čistenie výmenníka, čím zabezpečujú jeho rovnomernú účinnosť.
Horenie prebieha v horáku určenom na spaľovanie tohto druhu paliva. Optimálne podmienky 
horenia a regulácia výkonu je riešená elektronicky ovládanou dodávkou paliva a prívodu 
vzduchu v závislosti na užívateľom nastavených požadovaných parametroch vykurovania.
Konštrukcia horáka, spaľovacej komory a výmenníka zaručuje optimálne horenie všetkých 
spáliteľných zložiek.
Kotlové teleso kotla je izolované minerálnou vlnou, dizajn dotvára opláštenie s povrchovou 
úpravou realizovanou práškovou technológiou.

Kotol na spaľovanie peliet "ATTACK PELLET" je ovládaný prostredníctvom ovládacieho 
panela na hornom opláštení kotla.

Ovládanie kotla

1 - Hlavný vypínač kotla - Zapne/Vypne kotol 
od siete.

2 - Vypínač horáka - prepína horák medzi 
pohotovostným a prevádzkovým režimom

3 - Kotlový termostat - nastavenie prevádzkovej 
teploty kotla

4 - Termomanometer
5 - Reset tlačidlo - pod krytkou
6 - Poistka 10A/250V

Popis činnosti, parametrov a nastavenia horáka sú prílohou tohto návodu.

Pri nedostatku paliva, alebo poruche horáka na pelety je možné na núdzové vykurovanie, alebo 
ako protizámrazovú poistku použiť elektrickú špirálu do výkonu 6 kW o max. dĺžke 450 mm 
od čela príruby. Špirálu je možné inštalovať do príruby s vnútorným závitom G6/4“ na ľavej 
strane kotla. Špirála je vybavená prevádzkovým a havarijným termostatom a jej 
elektroinštalácia je nezávislá na elektroinštalácii kotla.
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Technické parametre:

                                           

Predpísaná min. teplota vratnej vody do kotla (spiatočka) v prevádzke je 65°C.
Odporúčaná prevádzková teplota vody v kotly je 80 - 90°C.

                                           

Typ kotla                                                     PELLET 20               

                                           

PELLET 30
 kW                20                            30                           

                                           

Rozsah výkonu 

                                           Predpísaný ťah komína                          

                                           kg                                 270                      

                                           
 mm                               1085                        

                                           
mm                              1270

                                           
  W                                1200                

                                           
    %                                  90

                                           

         
                         3

                                           
°C                                127
                                           

   kgh                    4,2 - 7            -1               2,4 - 4,5

Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov a rozmerov kotla 
bez predchádzajúceho upozornenia.

                        

                                           

°C                               60-90Rozsah nastavenia teploty 
vykurovacej vody 

                                           

Maximálny elektrický príkon (pri zapaľovaní)                

                                           

Výkon kotla 

                                           
                                   kW             10-20                       

                                           

18-30
Teplovýmenná plocha 

                                           

              Pa                               15-20          

                                           

Max. prac. pretlak vody

                                           
Hmotnosť kotla              

                                           
Priemer odťahového hrdla 
                                           

 

Výška kotla                                                 

                                           
Šírka kotla 
                                           Hĺbka kotla
                                           Krytie el.častí  
                                           

Účinnosť kotla  

                                           
Teplota spalín pri men. výkone 

Predpísané palivo    

                                           
Priemerná spotreba paliva  
Objem vody v kotly 
                                           

Prevádzkový elektrický príkon

                                           

 

Pripojovacie sieťové napätie
                                           

                        m

                                           

2                                                      1,9

  kPa                                300             

                                                mm                                150              

                                           

 

  mm                                590

                                           
IP                                 IP 40               
                                           

     W                                  90

                                           

         

Trieda kotla podľa emisie CO (podľa EN 303-5)   

                                           
  drevné pelety d=6-10mm, l=35mm max. 

                                           
    l                                  60
                                           

V/Hz                            230/50
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Hlavné časti kotla  ATTACK PELLET

Rozmery kotla ATTACK PELLET
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Montáž a inštalácia kotla

 

Inštalácia kotla

Umiestnenie kotla

Prívod vzduchu

Kotol môže inštalovať len osoba s platným oprávnením na inštaláciu a montáž zariadení 
vykurovacej techniky. Pre inštaláciu musí byť spracovaný projekt, ktorý zodpovedá platným 
predpisom. Pred inštalovaním kotla je montážny pracovník povinný skontrolovať či súhlasia 
údaje na výrobnom štítku kotla s údajmi v projekte a v sprievodnej dokumentácií kotla. 
Zapojenie kotla musí zodpovedať platným predpisom, normám, vyhláškam a tomuto návodu 
na obsluhu. 

Kotol je určený pre inštaláciu a prevádzku v priestore so základným prostredím (AA5/AB5) 
podľa STN 33 2000-3. Pri inštalácií kotla musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť jeho 
povrchu od horľavých materiálov v závislosti na stupni horľavosti:
- od materiálov horľavosti B,C1,C2                                                               200mm
- od materiálov horľavosti C3                                                                        400mm
-od materiálov, ktorých stupeň nie je odskúšaný podľa STN 73 0853          400mm 
Príklady rozdelenia stavebných materiálov podľa stupňa horľavosti:
-stupeň horľavosti A - nehorľavé (tehla, tvárnice, keramické obkladačky, malta, omietka)
-stupeň horľavosti B - veľmi ťažko horľavé (heraklit, lignos, dosky s čadičovej plste)
-stupeň horľavosti C1 - ťažko horľavé (buk, dub, preglejka, werzalit, tvrdený papier)
-stupeň horľavosti C2 - stredne horľavé (drevo borovica, smrekodrevotrieska, solodur)
-stupeň horľavosti C3 - ľahko horľavé (drevovláknité dosky, polyuretan, PVC, molitan, 
polystyren)
Ak je kotol umiestnený na podlahe z horľavých materiálov, táto musí byť zabezpečená 
nehorľavou, tepelne izolačnou podložkou presahujúcou pôdorys kotla najmenej o 150 mm. 
Ako nehorľavé a tepelne izolačné materiály možno použiť tuhé látky stupňa horľavosti A. 
Na kotol a do vzdialenosti menšej ako 500mm nesmú byť uložené predmety z horľavých 
materiálov.

Kotol je nutné umiestniť v kotolni tak, aby bol voľný priestor pred kotlom min. 1m a 0,5 m 
od bočných stien a zozadu. Nad kotlom je nutné nechať voľný priestor min. 1m. Tento 
priestor je nutný na základnú prevádzku, údržbu a prípadný servis kotla. Umiestnenie kotla 
ATTACK PELLET v obytnom priestore (vrátane chodieb) je neprípustné!

Pre správnu prevádzku kotla je nutné zabezpečiť dostatočný prístup vzduchu pre 
spaľovanie. Minimálny prierez otvoru pre prívod čerstvého vzduchu je 200 cm2.

Kotol ATTACK PELLET smie inštalovať a vykonávať servisné zásahy len osoba s platným 
oprávnením. Pred inštaláciou kotla na starší vykurovací systém je nevyhnutné vykonať 
prepláchnutie (vyčistenie) celého systému. Vykurovací systém musí byť napustený vodou, 
ktorá spĺňa požiadavky STN 07 7401:1991 a hlavne jej tvrdosť nesmie presiahnuť 1mmol/l a 
koncentrácia Ca  0,3mmol/l. V prípade nedodržania týchto podmienok zaniká záruka 
poskytovaná na kotol výrobcom!

Za škody, ktoré vzniknú chybným zapojením, prípadne nesprávnou 
prevádzkou výrobca nezodpovedá.

Pripojenie kotla k vykurovacej sústave

2+
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Voľba a spôsob zapojenia regulačných a ovládacích prvkov

Pripojenie na elektrickú sieť

Kotol je dodávaný spotrebiteľovi so základným vybavením s regulačnými a ovládacími
prvkami. Zapojenie týchto prvkov je naznačené na schéme zapojenia. Odporúčame
rozšírenie regulácie kotla o ďalšie regulačné prvky, ktoré prispejú ku komfortnejšej a
ekonomickejšej prevádzke. Každé čerpadlo v systéme musí byť ovládané samostatným
termostatom, aby nedochádzalo k podchladeniu kotla na vstupe vratnej vody (spiatočka) pod 
65°C.
Pripojenie týchto ďalších prvkov navrhuje projektant podľa špecifických podmienok
vykurovacieho systému. Elektrická inštalácia spojená s dodatočným vybavením kotla musí byť 
vykonaná odborníkom podľa platných noriem. 

Na elektrickú sieť 230V/ 50Hz sa kotol pripojuje sieťovou šnúrou s vidlicou. Sieťový prívod je 
typu M a pri výmene musí byť nahradený zhodným typom servisnou organizáciou. Spotrebič 
musí byť umiestnený tak, aby pripojovacia vidlica bola v dosahu obsluhy (podľa STN EN 
60335-1+A11:1997). Zapojenie sieťovej zásuvky musí vyhovovať norme STN 33 2000-4-46, 
kde zásuvka musí byť vybavená stredným ochranným kolíkom pripojeným na vodič PE. Nie je 
dovolené používať najrôznejšie rozvodky a predlžovacie káble. Sieťový prívod po zapojení do 
elektrickej siete musí byť z hľadiska bezpečnosti voľne prístupný.



Schéma zapojenia
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Dymovod
Dymovod musí mať vyústenie do komínového prieduchu. Ak nie je možné pripojiť kotol ku 
komínovému prieduchu bezprostredne, má byť príslušný nadstavec dymovodu podľa daných 
možností čo najkratší a nie dlhší ako 1 m, bez dodatkovej výhrevnej plochy a smerom ku 
komínu musí stúpať. Nadstavce dymovodu musia byť mechanicky pevne a tesne spojené proti 
prenikaniu spalín a vo vnútri čistiteľné. Nadstavce dymovodu nesmú byť vedené cudzími 
bytovými alebo úžitkovými jednotkami. Vnútorný prierez dymovodu sa nesmie smerom ku 
komínu zužovať. Použitie kolien nie je vhodné.

Komínový prieduch musí byť dostatočne izolovaný, aby nedochádzalo ku vzniku kondenzácie. 
Teplota 1 m pod ústím komína nesmie byť nižšia ako 60°C. 

Vhodným riešením tohto problému je použitie zmiešavacieho zariadenia (Regumat Attack-
Oventrop). Toto riešenie umožňuje vytvorenie oddeleného kotlového a vykurovacieho okruhu 
čím  sa zabráni podchladzovaniu kotla pod 65°C a tým sa zníži možnosť kondenzácie vodných 
pár, tvorby kyselín a dechtov vo výmenníku a spaľovacej komore kotla.
Použitie  zariadenia je podmienkou zachovania záruky.

Komín

Informačné hodnoty rozmerov prierezu komína

Pripojenie spotrebiča ku komínovému prieduchu musí byť vždy prevedené so súhlasom 
príslušného kominárskeho podniku. Komínový prieduch musí vždy vyvinúť dostatočný ťah a 
spoľahlivo odvádzať spaliny do voľného ovzdušia, pre všetky prakticky možné prevádzkové 
podmienky. Pre správnu funkciu kotla je nutné, aby bol samostatný komínový prieduch správne 
dimenzovaný. Ťah komína priamo závisí na jeho priereze, výške a drsnosti vnútornej steny. 

Do komína, na ktorý je napojený 
kotol sa nesmie pripojiť iný spotrebič. Priemer komína nesmie byť menší, ako je vývod na kotly. 
Ťah komína musí dosahovať predpísané hodnoty. Nesmie však byť extrémne vysoký, aby 
neznižoval účinnosť kotla a nenarušoval jeho spaľovanie (netrhal plameň).V prípade veľkého 
ťahu nainštalujte do komínového prieduchu medzi kotol a komín škrtiacu klapku.

20x20cm min.výška 7m
20cm min. výška 8m

15x15cm min.výška 11m
16cm min. výška 12m

Presný rozmer komína určuje  STN 73 42 10. Predpísaný ťah komína je uvedený v Technických 
parametroch.

Ř

Ř

Ochrana kotla proti korózii

1. Regumat slúži na udržiavanie teploty spiatočkovej 
vykurovacej vody vstupujúcej do kotla nad 65°C 

 
Teplota v spiatočke pod 60°C vedie k zvýšeniu 
tvorby kondenzátu a dechtu, čo následne zapríčiňuje 
skrátenie životnosti kotla.

Technické parametre: Svetlosť   DN25
                                   Max.tlak  10 bar
                                   Max.teplota 120°C
                                   Hodnota kvs  3,9

pri 
nastavení termostatickej hlavice na 5-6 stupni.
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Regumat sa skladá z trojcestného zmiešavacieho ventilu, obehového čerpadla, uzatváracieho 
ventilu, teplomerov a izolácie. Výhoda tohto riešenia spočíva v kompaktnosti, jednoduchosti 
obsluhy a zaručenej ochrany tepelného výmenníka kotla.
Regumat pre kotol ATTACK PELLET: Objednávací kód - DPP25003
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Záväzné normy pre projektovanie a montáž kotlov:

STN EN 303-5  - Vykurovacie kotly na tuhé palivá
STN 734210  - Zhotovovanie komínov a dymovodov
STN 920300  - Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla
STN EN 60335-1+A11  -  Bezpečnosť el. spotrebičov pre domácnosť
STN 061000  - Lokálne spotrebiče pevných, kvapalných a plynných palív.
STN 060310  -  Ústredné vykurovanie, projektovanie a montáž
STN 060830  -  Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné kúrenie a ohrev TÚV
STN 077401  -  Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom pary do 

8 MPa
STN 33 2000 4-46 Elektrické inštalácie budov. časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Elektrické inštalácie budov. časť 3: Stanovenie základných charakteristík  
 

STN 33 2000-3 
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Prevádzkové predpisy

Príprava kotla k prevádzke

Uvedenie kotla do prevádzky

Pred uvedením kotla do prevádzky sa presvedčte, či je systém naplnený vodou, je odvzdušnený 
a nedochádza k poklesu tlaku vykurovacej vody. Skontrolujte tesnosť a zostavenie dymovodu. 
Kotol musí byť obsluhovaný v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode, aby bola 
dosiahnutá kvalitná funkcia. Obsluhu môže vykonávať len dospelá osoba.

Kotol sa uvedie do pohotovostného režimu zapnutím hlavného vypínača (ľavé tlačidlo 
dvojitého vypínača) umiestneného na ovládacom panely kotla, čo je signalizované svietením 
červenej kontrolky v tlačidle hlavného vypínača. Do prevádzky sa kotol uvedie zapnutím 
vypínača horáka (pravé tlačidlo dvojvypínača), čo je signalizované kontrolkou v tlačidle 
vypínača. Otočný kotlový termostat je nutné nastaviť na požadovanú teplotu vykurovacej vody. 
Otočením termostatu v smere pohybu hodinových ručičiek sa požadovaná teplota vykurovacej 
vody zvyšuje a naopak. K zapáleniu paliva v horáku kotla dôjde automaticky prostredníctvom 
elektrickej špirály zabudovanej v kotlovom horáku. Prevádzka horáka je automatická a je 
regulovaná prostredníctvom kotlového termostatu a požiadavky na vykurovanie, ktorá sa 
pripája do elektrosvorkovnice kotla (napr. izbový termostat, programovateľný regulátor...).
Nastavenie parametrov horáka je podrobne popísané v prílohe tohto návodu. 

Pri prvom rozkúrení môže dôjsť ku kondenzácii a vytekaniu kondenzátu. Po dlhšom kúrení 
kondenzácia zmizne. 
Pokiaľ bol kotol dlhšiu dobu mimo prevádzky (vypnutý, v poruche), je nutné pri jeho 
opätovnom spustení do prevádzky dbať zvýšenej opatrnosti. Pri odstavenom kotly môže dôjsť k 
zablokovaniu čerpadla, alebo úniku vody zo systému.
Pravidelné a dôkladné čistenie je dôležité pre zaistenie trvalého výkonu a životnosti kotla. Pri 
nedostatočnom čistení môže dôjsť k poškodeniu kotla. Počas prevádzky kotla musia byť všetky 
dvierka na kotly tesne uzatvorené.

Upozornenie
POZOR:

Palivo

Spôsoby regulácie kotla

Pre horáky na spaľovanie drevných peliet: 
UZNANÁ ŠPECIFIKÁCIA PALIVA 
Drevné lisované peletky
Merná hmotnosť:  600 - 750 kg/m
Výhrevnosť:  4,7 -  5,0 kWh/kg 
Veľkosť/priemer:  6 - 12 mm 
Veľkosť/dĺžka:    Max. 35 mm 
Vlhkosť max..: 12 % 
Obsah popola:  0,5 - 1 % 
Obsah drolu (prach:) max. 3 % 
Teplota tlenia popola: min. 1100°C 

V tomto prípade je od výroby na svorkovnici kotla inštalovaný na kontaktoch 
elektrosvorkovnice kotla (TP-U1/ U2) prepoj. Kotol je regulovaný len na základe nastavenia 
kotlovej teploty na kotlovom termostate kotla nachádzajúceho sa na ovládacom panely kotla.

3 

Pozor!

Regulácia kotla bez izbového termostatu
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Regulácia kotla s izbovým termostatom
V tomto prípade bude kotol regulovaný izbovým termostatom, ktorý sa pripojí na kontakty 
svorkovnice (TP -U1/U2) namiesto prepoja, ktorý je nutné odstrániť. Kotol bude samozrejme 
brať do úvahy aj nastavenú kotlovú teplotu. Namiesto izbového termosatu môže byť 
inštalovaný aj iný druh požiadavky na vykurovanie ako sú napríklad programovateľný 
regulátor vykurovania.

Palivo sa doplňuje do zásobníka paliva, ktorý sa dá dokúpiť ako voliteľné príslušenstvo ku 
kotlu. Platí zásada, že doplnenie paliva by malo byť uskutočnené skôr ako je spotrebovaná 
zásoba peliet v tomto zásobníku.

Čistenie popolníka je nutné vykonávať v pravidelných intervaloch. Interval čistenia je závislý 
na intenzite vykurovania, ťahu komína a ďalších okolností. Popol pri prevádzke je zachytávaný 
v popolníkovej časti vo vymeniteľnom plechovom popolníku. Pri čistení popolníka je nutné 
krátkodobo odstaviť kotol z prevádzky, vyprázdniť plechový popolník príp. pozametať dno 
kotla. Popolník je umiestnený v spodnej časti kotla za popolníkovými dvierkami. Pri 
manipulácií s popolníkom je nutné použiť pracovné rukavice aby nedošlo k popáleniu. Po 
odstránení popola je nutné popolník vložiť späť a riadne uzavrieť popolníkové dvierka.

Pozor! Na kontaktoch pripojenia izbového termostatu je vysoké napätie 230V! Pred 
akýmkoľvek zásahom do elektrosvorkovnice, alebo elektroinštalácie kotla je nutné 
odstaviť kotol od elektrickej siete!

Pozor! Zásobník paliva smie byť otvorený iba počas dopĺňania paliva, príp. pri jeho 
čistení. Počas prevádzky kotla musí byť zásobník uzatvorený.

Ochrana kotla

Doplnenie paliva

Odstraňovanie popola

Kotol je vybavený havarijným termostatom. V prípade, že kotlová teplota stúpne nad 110°C 
kotol je bezpečne vyradený z prevádzky. Opätovné spustenie kotla po poklese teploty kotlovej 
vody je možné uskutočniť až po zatlačení tlačítka reset na prednom ovládacom paneli.

Ak chcete na krátku dobu odstaviť kotol z prevádzky, vypnite vypínač horáka  a nechajte 
dohorieť palivo v horáku.

Pri dlhodobom odstavení kotla z prevádzky najprv vypnite vypínač horáka a nechajte dohorieť 
palivo v horáku. Po vychladnutí kotla pod 30°C vypnite hlavný vypínač a vytiahnite vidlicu 
sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky.

Krátkodobé odstavenie kotla z prevádzky

POZOR! - nevypínajte  hlavný vypínač!

Dlhodobé odstavenie kotla z prevádzky

.
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Údržba vykurovacieho systému spolu s kotlom

Najmenej 1x za 14 dní skontrolujte, prípadne doplňte vodu vo vykurovacom systéme. Ak je 
kotol v zimnom období mimo prevádzku hrozí nebezpečie zamrznutia vody v systéme a preto 
vodu radšej zo systému vypustite alebo napustite nemrznúcu zmes. Inak vodu vypúšťajte len v 
najnevyhnutnejšom prípade a pokiaľ možno na čo najkratšiu dobu. Jeden až dvakrát týždenne 
niekoľko krát potiahnite a zasuňte páku ovládania turbulátorov, aby sa vyčistili rúrové 
výmenníky. Následne vyberte popol z popolníka umiestneného pod horákom (u kotlov bez 
automatiky čistenia). Po skončení vykurovacieho obdobia kotol riadne vyčistite, poškodené 
diely vymeňte.

Zdemontujte starú tesniacu šnúru pomocou skrutkovača a drážku, v ktorej šnúra sedela 
vyčistite. Vezmite novú tesniacu šnúru a jej začiatok umiestnite na vodorovné časti drážky. 
Rukou, poprípade poklepom kladiva, ju vtlačte do drážky po obvode dvierok.

Po určitej dobe môže dôjsť k vymačkaniu tesniacej šnúry v dvierkach. K zaisteniu tesnosti 
dvierok je preto potrebné zmeniť polohu dvierok. Zmena polohy sa prevádza zaskrutkovaním 
pántov dvierok. Inšpekčné dvierka sú uchytené ku kotlovému telesu pomocou dvoch pántov, 
ktoré sú spojené s dvierkami dlhým čapom. Ak chceme nastavenie pántov zmeniť, je nutné čap 
vytiahnuť a pánt pootočením zaskrutkovať. Nasadíme dvierka a do pántu vsunieme čap.

Výmena tesniacej šnúry dvierok

Nastavenie pántov
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Odporúčané schémy zapojenia

Schéma zapojenia s regulačným systémom REGUMAT ATTACK-OVENTROP

KOTOL
ATTACK

Expanz.nádoba

Čerpadlo

Regumat
ATTACK-
-OVENTROP

Vykurovacia sústava

1 2

43

Spätná klapka Spätná klapka
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Pokyny k likvidácii výrobku po ukončení jeho životnosti

Likvidácia obalu

Príslušenstvo

Likvidáciu výrobku (kotla) zaistite prostredníctvom niektorého výkupu Zberných surovín, 
prípadne použite riadenú skládku odpadu, spravovanú príslušným obecným úradom.

Obal zlikvidujte prostredníctvom niektorého výkupu Zberných surovín alebo použite 
skládku odpadu.

Kotol ATTACK Pellet sa dodáva funkčne odskúšaný. Štandardne je kotol vybavený prírubou 
pre horáky IWABO VILLA S1X a S2.
Kotol sa dodáva zabalený, uložený na drevenej palete. Horák a podávač paliva je balený 
oddelene.

 Súčasťou dodávky je následujúce príslušenstvo:
-Návod na obsluhu
-Záručný list
-Zoznam zmluvných servisných organizácií

Odporúčaný typ horáka je IWABO VILLA S1X, alebo IWABO VILLA S2 s podávačom 
paliva pre horák IWABO - štandard 1,5m, (na požiadanie až do 5 m) 
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Možné závady a spôsob ich odstránenia
 

Závada
 

Príčina
 

Odstránenie
 

Kontrolka „sieť“ nesvieti Nie je napätie v sieti  
Zle zasunutá vidlica do 
sieťovej zásuvky 
Zlý sieťový vypínač  
Poškodená sieťová šnúra

 

Skontrolovať  
 

Skontrolovať  
Vymeniť  
Vymeniť

 Kotol nedosahuje
 požadované

 
parametre

 

Málo vody v
 

systéme
 Veľký výkon čerpadla
 Výkon kotla nie je 

dostatočne

 
dimenzovaný 

pre daný systém

 
Nekvalitné palivo

 
Malý komínový ťah

 
Veľký komínový ťah

 
 
 
 

Doplniť
 Zriadiť prietok a spínanie

 
 
 

Záležitosť projektu

 
Spaľovať predpísané palivo

 
Nový komín, nevhodné pripojenie
Umiestniť škrtiacu klapku do 
dymovodu

 
 
 
 
 

 

Netesnia dvierka Zlá sklenená šnúra  
 

 
Vymeniť, zriadiť pánty dvierok

 
 

 

Porucha na horáku viď. príloha č.1, alebo č.2 - 
 Vyhľadávanie porúch

Kontrolka „vypínač horáka"
nesvieti

 Nie je požiadavka na 
dodávku tepla

  

  Rozpojený havarijný
termostat  
Vadný vypínač

 
 

 Zistiť príčinu, odstrániť a resetovať
 

Vymeniť
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Predslov

Horák na spaľovanie peliet Iwabo Villa S1X je určený na kúrenie drevnými peletami, po 
jeho inštalácii do vykurovacieho kotla (ďalej len kotol).

V zariadení nesmú byť spaľované iné horľavé materiály.

Horák na spaľovanie peliet Iwabo Villa S1X smie byť inštalovaný len v kotolniach, ktoré 
zodpovadajú úradným predpisom.

Tento výstražný znak sa v návode na obsluhu objaví vždy vtedy, keď treba upozorniť na to, 
že môže dôjsť k ublíženiu na zdraví a škodám na veciach, ak sa tento návod presne 
nedodrží.

varuje pred nebezpečnými situáciami, ktoré môžu vzniknúť, ak 
neboli realizované potrebné opatrenia.

varuje pred menej bezpečnými spôsobmi práce a postupmi, ktoré môžu 
viesť k ublíženiu na zdraví, alebo vecným škodám.

Výstražný symbol  

V tomto návode sú použité dva druhy výstražných symbolov a textov :

VÝSTRAHA  

POZOR 

!

!

!
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!

3

Bezpečnosť

Zariadenie môže byť skúšané, alebo dané do prevádzky, len ak je pripojené na kotol a dym 
môže byť neobmedzene odvádzaný cez dymovú rúru, alebo komín von do voľného 
priestoru.

Z dôvodu možnosti prerušenia komínového ťahu a spätného horenia spalín v komíne by 
mala byť naištalovaná regulačná komínová hlavica, ktorá zabezpečí rovnomerný ťah v 
komíne aj pri zmene vonkajších poveternostných podmienok. Podtlak v kotlovej spaľovacej 
komore by mal byť minimálne 5 - 6 Pa (0,5 - 0,6 mm vodného stĺpca).

Pelety sa musia skladovať na suchom a dobre vetranom mieste.

Zariadenie ja dimenzované len na kúrenie drevnými peletami s priemerom 6 - 10 mm.

               

Kotolňa, v ktorej sa inštaluje  zariadenie na spaľovanie peliet musí zodpovedať miestnym 
ustanoveniam o protipožiarnej ochrane .
     
               

 Zmeny, alebo prestavby na horáku nemôžu byť vykonané bez písomného povolenia od 
výrobcu.

  Iné ako originálne náhradné diely, ktoré nezodpovedajú špecifikácii výrobcu, môžu 
poškodiť bezpečnosť horáku a nemôžu byť preto namontované bez písomného súhlasu 
výrobcu.

 Horák nemôže byť inštalovaný v prostredí, kde hrozí požiar.

 V blízkosti horáka sa nesmie skladovať horľavý materiál.

 Pred prípadnou zváračskou prácou na zariadení sa musí zariadenie odpojiť od elektrickej 
siete a demontovať riadiaca doska.

 Počas prevádzky nesmú byť na kotly otvorené žiadne otvory.

POZOR : Pri manipulácii s peletami nosiť ochranu na ústa !

VÝSTRAHA : Inštaláciu elektroinštalácie smie vykonať len kvalifikovaný 
elektrikár !

 



Inštalácia

Kotolňa, v ktorej sa má inštalovať peletkové kúrenie, musí zodpovedať platným predpisom  
ochrany pred požiarom. Obráťte sa na Vášho kominára, aby povolil Váš kotol a komín pre 
kúrenie peletami a pre určenie miesta inštalácie zariadenia tak, aby zodpovedlo platným 
predpisom ochrany pred požiarom.
Obráťte sa aj na príslušný stavebný úrad a úrad životného prostredia, aby ste zjednodušili 
vydanie stavebného, alebo iného povolenia nevyhnutného na inštaláciu.
Horák je nutné priskrutkovať na rám s otvormi pomocou dodaných matíc. Spoj medzi 
horákom  a kotlom musí byť úplne tesný, aby nemohol vzniknúť žiadny vedľajší ťah, alebo 
unikať dym.

              POZOR :  

Aby platila záruka, musí byť správne vyplnený protokol o spustení do prevádzky a 
zaslaný výrobcovi.

!

Horák je z výroby nastavený na 
spaľovanie kvalitných peliet s priemerom 
6 mm a tiež na tepelný výkon 10 kW. 
Prívodná hadica musí byť trochu ohnutá a 
obidva konce hadice vzájomne trochu 
posunuté. Keď je horák namontovaný na 
kotol, musí sa pripojiť prostredníctvom 
prepojovacieho kábla do príslušného 
konektora na prednej strane kotla.             
Po namontovaní podávača peliet do 
zásobníka je nutné zásobník naplniť 

peletami a potom sieťový prívod podávača peliet zastrčiť 
do zásuvky elektrickej siete , aby sa podávač naštartoval 
(pozri pokyny na uvedenie do prevádzky a činnosť). 
Aby sa preskúšalo, či sa v spalinovom kanáli tvorí 
kondenzácia, meria sa teplota spalín 1 m pod  vrchom 

komína. Ak je teplota spalín nižšia ako 60 °C, 
existuje nebezpečenstvo   vzniku kondenzácie. 
Ak je teplota len málo stupňov pod 60 °C, môže 
stačiť, keď sa  medzi kotlom a komínom 
nainštaluje klapka proti spätnému ťahu. Ak 
teplota spalín 1 m pod vrcholom komína 
nedosiahne 55 °C, mala by sa v celej dĺžke 
komína nainštalovať rúra.

4

Zásuvka
Konektorová
vidlica
horáku Iwabo



Štart a prevádzka

Privádzanie peliet

Normálny štart/ Proces kúrenia ( s nastavením z výroby )
Platí len pre horáky, ktorých riadiaca doska je opatrená zelenou bodkou.

Horák sa pri prvom pokuse nezapálil :

Horák sa nezapálil ani pri druhom pokuse :

Sieťový prívod podávača peliet je nutné zastrčiť do zásuvky elektrickej siete. Asi 10-20 min. 
trvá, kým je rúra podávača naplnená až po ústie. Tento čas platí pre 1,5 m dlhé podávače, so 
stúpaním okolo 45°.
Keď pelety začnú prepadávať z ústia, malo by zariadenie ešte dve minúty bežať, aby bolo 
naozaj naplnené a tým sa docielilo rovnomerné posúvanie peliet. Pelety by sa mali pritom 
nechať padať do vedra, aby mohli byť opäť vrátené do zásobníka peliet.
Potom je nutné vytiahnuť zástrčku podávača peliet zo zásuvky elektrickej siete a zastrčiť ju do 
zásuvky na horáku. Nakoniec je potrebné namontovať hadicu medzi rúru podávača a horák.

1.Pomocou hlavného vypínača na kotly zapnúť prúd (červená kontrolka vypínača musí svietiť).
2.Zapnúť vypínač horáka a  kotlový termostat otočiť v smere pohybu hodinových ručičiek na 

želanú teplotu (musí sa rozsvietiť kontrolka vypínača horáka).
2.Termostat v tejto polohe vyžaduje teplo.
3.Zapne sa ventilátor a 15 sekúnd vetrá kotol a komín. 
4.Otáčky ventilátora sa znížia na 1 500 za min. a 75 sekúnd sa horák plní štartovacou dávkou 

paliva.
5.Ventilátor sa ďalej otáča otáčkami 1 500 za min., až kým fotobunka v horáku nezaregistruje 

plameň.
6.Keď fotobunka zaregistruje plameň, zapaľovanie pokračuje ďalej 15 sekúnd  a súčasne  sú  

dodávané  pelety do  25 % množstva nastaveného potenciometrom P2.
7.Aktivuje sa prechodná fáza. Ventilátor sa otáča rýchlejšie a v časových intervaloch počas 270 

sekúnd  je do horáka privádzané narastajúce množstvo peliet.
8. Po uplynutí 270 sekúnd  pracuje horák cca. 4 sekundy počas každého 15 sekundového 

intervalu (tzn. 4 sekundy je horák aktívny a 11 sekúnd je horák neaktívny - tieto intervaly sa 
opakujú za sebou dookola), až kým termostat nedosiahne nastavenú teplotu na vypnutie.

9.Po vypnutí termostatu sa ventilátor otáča ďalej, až kým fotobunka neregistruje žiadny 
plameň. Vtedy odštartuje „ fáza dohorievania“, ktorá trvá 150 s.

10. Po ukončení dohorievania je horák opäť pripravený na štart.

1.Termostat stále vyžaduje teplo.
2.Ventilátor sa začne otáčať 15 sekúnd maximálnymi otáčkami.
3.Ventilátor spomalí na 1500 ot./min a štartovacia dávka peliet sa plní počas 37,5 s ( teda o 
polovicu kratšie ako predtým). Ak fotobunka v čase do 300 sekúnd zaregistruje plameň, 
pokračuje (od bodu 6) činnosť normálneho štartu.

Ak ani na druhý pokus po dobu 300 sekúnd fotobunka nezaregistrovala  žiadny plameň, vykoná 
horák dohorievanie podľa hodnoty nastavenej pre P4, spustí sa alarm, ktorý je signalizovaný 
konštantným svietením žltej svetelnej diódy  LD2 a horák zostáva nečinný.
Skôr, ako sa horák reštartuje, musí sa vyšetriť príčina neúspešných pokusov (viď. kapitola 
Vyhľadávanie porúch). Horák sa reštartuje prerušením napájania po dobu minimálne 5 sekúnd 
vypnutím hlavného vypínača kotla.
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Fotobunka nevidí počas procesu horenia plameň :

Nastavenia

Nastavenie horáka :

Údaje o svetelných diódach :

Zmena intervalov, klapka ventilátora 

Ak fotobunka v priebehu 30 sekúnd nezaregistruje žiadny plameň, ventilátor sa otáča ešte 30 
sekúnd ďalej, skôr ako horák vykoná normálne dohorievanie podľa hodnoty nastavenej na P4. 
Keď je fáza dohorievania ukončená a je stále prítomná požiadavka od kotlového termostatu na 
vykurovanie, nastáva odznova fáza normálneho štartu. Ak sa pri tomto pokuse horák nezapáli, 
hlási alarm  konštantným svietením zelenej diódy LD3.

Ak sa musia zmeniť výrobné nastavenia horáka, prečítajte si k tomu kapitolu : Nastavenie 
riadiacej elektroniky a Nastavenie horáka.  

Aj keď horák bol už nastavený vo výrobe, musí byť ešte raz zosúladený s jestvujúcimi 
prevádzkovými podmienkami.

Intervaly plnenia peletami môžu byť zmenené na riadiacej doske, aby sa  prispôsobili priemeru 
peliet, potrebnému výkonu a stúpaniu podávacieho zariadenia ( max. 45° ).
Intervaly nastavené vo výrobe sa dajú nájsť v tabuľke, v kapitole „Nastavenie riadiacej 
elektroniky“, ako aj na vnútornej strane krytu horáka. Ak prestavujete tieto časy, poznačte tieto 
zmeny do tabuľky a uschovajte ju.

Konštantne svietiace žlté svetlo LD2 :                 neúspešný druhý pokus zapaľovania
Konštantne svietiace zelené svetlo LD3:             fotobunka stratila plameň na 30 sekúnd a

                                                  zlyhal opätovný pokus zapaľovania
Konštantne svietiace žlté a zelené svetlo
LD2 a LD3:                                   porucha na podávači peliet
Konštantne svietiace červené svetlo LD1:           fotobunka vidí plameň (žiadna porucha)
Konštantne blikajúce žlté svetlo LD2:                 porucha na fotobunke
Blikajúce červené svetlo LD1:                             porucha na ventilátore

Keď sa vykonávajú zmeny, potom čo inštalatér nastavil horák pomocou nástrojov na spaliny, 
musia sa vykonať nové merania, aby sa zabezpečilo dobré spaľovanie a úsporná spotreba peliet.

Klapka ventilátora je z výroby 30 mm otvorená.

Teplota spalín sa môže zmeniť zväčšením, alebo zmenšením intervalu prísunu peliet a tomu 
zodpovedajúcim nastavením klapky ventilátora ( väčší otvor pri vyššom prísune a menší otvor 
pri nižšom prísune). Aká teplota spalín je potrebná, závisí od typu komína, na ktorý je kotol 
napojený. Murované komíny potrebujú vyššiu teplotu, lebo tu teplota klesá obvykle o 15-20 °C 
na meter a v komíne z ocele asi o 5-10 °C na meter. Teplota 1 m pod vrchom komína by nemala 
byť nižšia ako 60 °C. Toto zabráni tvorbe kondenzátu a poškodeniam v dôsledku mrazu na 
komíne.
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Nastavenie  riadiacej  elektroniky

Funkcie P1- P5

 Snímanie hodnôt na potenciometri

VÝSTRAHA Nemeňte žiadne hodnoty počas prevádzky - vysoké napätie na 
riadiacej doske !

Potenciometre P1- P5 sú potenciometre nastavenia na jemné nastavenie funkcií horáka.
Riadiaca doska má tri svetelné diódy ( LD1,LD2,LD3 ).

P- 1     Interval napĺňania           30 - 165 sek.                Pelety majú slabo prekryť horné,
                                                                                        zapaľovacie otvory ohniskovej platne
                                                                                        zodpovedá asi 0,2-0,25 l.
P- 2     Plniaci cyklus                 1,5 - 8,21 sek.              Plniaci čas peliet každých 15 sekúnd 
P- 3     Doba dohorievania          30 - 300 sek.              Doba chodu ventilátora, keď už
                                                                                        fotobunka neregistruje plameň.
P 4      Prechodný interval           45 - 450 sek.               Čas medzi zapálením a normálnou 
           (začína 25% plnením)                                          prevádzkou.
P 5      Citlivosť fotobunky            0 - 9                         9 = max. citlivosť na svetlo/plameň
                                                                                       0 = min. citlivosť na svetlo/plameň 

Pre prečítanie hodnoty na ktorú je daný potenciometer nastavený, najprv bliká zelená led dioda 
LD3 pre daný potenciometer, nasledovaná blikaním žltej LED diody LD2 pre hodnotu 
nastavenia tohto potenciometra. Toto sa deje nepretržito - Pot. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, .... - bez ohľadu, 
či horák je v prevádzkovom, či útlmovom režime.
Príklad: 3 x zelené bliknutie s následovným 6 x žltým bliknutím znamená, že P-3 je nastavený 
na  dohorievanie v trvaní 210 sekúnd potom, čo fotobunka nezaznamenala plameň ( pozri 
Tabuľku nastavenia).

 : 

Pot.               Funkcia               Rozsah nastavenia                      Popis/ Poznámka              

!
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Tabuľka  nastavenia

Tabuľka platí pre riadiace dosky s označením zelenou bodkou.

Ak zariadenie nepracuje k spokojnosti:

       -     Skontrolovať úroveň peliet. Počas činnosti by mali byť otvory v rošte pokryté 
                   peletami.

- Pri vysokej úrovni peliet v horáku zvýšiť prívod vzduchu otvorením klapky 
ventilátora, alebo ( pomocou P2 ) znížiť napĺňanie peletami.

- Kontrolovať teplotu spalín ( zvyčajne sa pohybuje medzi 120 a 170 °C ). Ak je 
teplota príliš vysoká: pomocou P2 znížiť prísun peliet. Ak je teplota príliš nízka: 
zvýšiť prívod vzduchu klapkou ventilátora.

- Pri nízkej úrovni paliva v horáku skontrolovať teplotu spalín tak, ako je hore 
opísané a zaškrtiť prívod vzduchu, alebo zvýšiť prívod peliet ( P2).

- Prísun peliet sa mení pomocou P2 na riadiacej doske( v smere hodinových 
ručičiek sa zvyšuje, proti smeru sa znižuje).Skontrolovať aj klapku prívodu 
vzduchu a teplotu spalín.

Nastavenie  horáka

POZOR :  Aby bola platná záruka a na docielenie optimálneho spaľovania musí 
byť horák nastavený pomocou analyzátora spalín.

Pot.1 Pot.2 Pot.3 Pot.4 Pot.5
Blikanie Zapálenie paliva Plniaci cyklus Cas dohorenia Prechodný interval Fotobunka
0x 30 Sek 1,5 Sek 30 Sek 45 Sek 0
1x 45 Sek 1,65 Sek 60 Sek 90 Sek 1
2x 60 Sek 1,82 Sek 90 Sek 135 Sek 2
3x 75 Sek 2,18 Sek 120 Sek 180 Sek 3
4x 90 Sek 2,83 Sek 150 Sek 225 Sek 4
5x 105 Sek 3,68 Sek 180 Sek 270 Sek 5
6x 120 Sek 4,79 Sek 210 Sek 315 Sek 6
7x 135 Sek 6,22 Sek 240 Sek 360 Sek 7
8x 150 Sek 7,46 Sek 270 Sek 405 Sek 8
9x 165 Sek 8,21 Sek 300 Sek 450 Sek 9

Nastavenie z výroby
75 Sek 3,68 Sek 150 Sek 270 Sek 5
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Bezpečnostné systémy  proti  spätnému horeniu

            VÝSTRAHA: Používať sa môžu len samozhášavé spáliteľné hadice!

SPÁDOVISKOVÁ ŠACHTA 

Horák na pelety je opatrený dvomi poistnými systémami proti spätnému horeniu, ako aj 
podávacou hadicou, ktorá je spáliteľná a samozhášavá.

 

na prípojnej rúre prerušuje reťazec peliet prichádzajúci z 
podávacieho zariadenia. Šachta v horáku je dlhá asi 250 mm. Podávač je s horákom spojený 
pomocou samozhášacej hadice. Keďže horák nemá žiadny vnútorný zásobník paliva, nie sú v 
horáku žiadne iné pelety ako tie, ktoré sa práve spaľujú na rošte.

SNÍMAČ TEPLA 

               VÝSTRAHA : Skôr ako siahnete na snímač 
tepla, je nutné  horák bezpodmienečne  odpojiť od 
elektrickej siete  ( 230 V )!

 na prípojnej rúre: ak tepelná ochrana 
zaregistruje teplotu vyššiu ako 90 °C, zastaví prísun peliet. 
Ak sa spustí ochrana proti prehriatiu, musí sa horák opäť 
reštartovať. Pre reštartovanie sa musí horák odstaviť od 
elektrickej siete, odskrutkuje sa vrchný kryt na horáku a musí 
sa zatlačiť tlačítko reset na snímači tepla. Pred ďalším 
naštartovaním horáka sa musí vrchný kryt opäť naskrutkovať 
na svoje miesto.

Horák je opatrený koncovým spínačom, ktorý zabraňuje tomu, aby sa horák po vybratí z kotla 
kvôli čisteniu, naštartoval. Kontrolná funkcia pre ventilátor a privádzacie zariadenie je 
zabudovaná do riadiacej dosky

Horák na spaľovanie peliet  IWABO VILLA S1X bol vyvinutý tak, aby vyžadoval minimálnu  
údržbu. Rozsah údržby v prevažnej miere  závisí priamo od kvality a veľkosti použitých peliet.
Keď má kominár čistiť vaše zariadenie, vypnite horák v dostatočnom predstihu, aby mohol 
horák vychladnúť.

Pri spaľovaní drevných peliet vznikne 0,5- 1 % popola. Podľa spaľovacieho priestoru, paliva a 
spotreby sa dá rýchlo zistiť, ako často musí byť horák čistený.
Popol by sa mal skladovať v uzavretej nádobe. Rošt by mal byť čistený 1 krát týždenne, 
približne po spotrebe 400 litrov peliet. Podľa kvality peliet môže stačiť aj každé dva týždne.

 

ÚDRŽBA

            VÝSTRAHA : Pred každým servisným zásahom je nevyhnutné odpojiť 
zariadenie od elektrickej siete!

Čistenie/ manipulácia s popolom :

!

!

!
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Pred čistením horáka od popola je nutné:
- Vypnúť požiadavku na vykurovanie  vypnutím vypínača 
horáka. Ventilátor ostáva v prevádzke ešte asi 4 minúty 
(fáza dohorievania ).
- Po zastavení ventilátora (cca 4 min.) vypnúť hlavný 
vypínač na ovládacom paneli kotla a horák nechať 
vychladnúť, aby nedošlo k popáleniu.
- Odskrutkovať upevňovacie skrutky (prípadne otvoriť 
dvierka na ktorých je horák inštalovaný - záleží od 
vyhotovenia kotla) a vytiahnúť horák z kotla.
- Vybrať a očistiť rošt.
- Horák a ak je to nutné aj kotol zbaviť popola a trosky. 
- Zapaľovací plech a jeho otvory dôkladne očistiť od popola 
a trosky.

POZOR: rovnú časť roštu znovu zasunúť tak ďaleko, ako sa 
len dá, pod zapaľovací plech.

Fotobunku je nutné čistiť podľa potreby. 

-  vytiahnuť fotobunku
-  fotobunku očistiť od sadze vlhkou utierkou
-  skontrolovať polohu upínacieho krúžku na fotobunke

fotobunku opäť vložiť

               VÝSTRAHA : Pri odstraňovaní popola a 
trosiek sa musia použiť ochranné rukavice a okuliare !

Čistenie/kontrola fotobunky :

-  

               POZOR : Pri prípadnom zváraní na zariadení, 
je nutné bezpodmienečne odstaviť zariadenie od 

zapaľovací 
plech

rošt

fotobunka

elektrickej siete a demontovať riadiacu dosku.

Plán údržby

1.   2-4 krát mesačne       ( podľa kvality peliet ):
                                        odstrániť popol a trosku
2.   1 krát mesačne:         očistiť padaciu šachtu a rúru
3.   1 krát mesačne:         očistiť dymové kanály (pohybom ovládacej páky turbulátorov) a 
                                         konvekčné časti kotla ( čím častejšie, tým je lepšia účinnosť ).
4.   1 krát za štvrťrok:      zásobník  peliet očistiť od jemných častí a pilín
5.   1 krát ročne :             dať skontrolovať prístrojmi nastavenie horáka ( Vaším predajcom,   
                                         alebo inštalatérom). 

!

!
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Vyhľadávanie  porúch

Zariadenie zostalo stáť :

- 

 

Ventilátor a zapaľovanie funguje, ale neprichádzajú žiadne pelety:

Palivo sa plní, ale nenasleduje zapálenie :
Kontrola                                                                                   Opatrenie

Skôr ako odstavíte zariadenie od elektrickej siete, poznačte si, čo ukazujú LED diódy 
LD1,LD2 a LD3 ( hlásenie chyby ). Pomôže Vám to pri hľadaní chyby.
- Presvedčiť sa, či sú ešte v zásobníku pelety.
- Presvedčiť sa, či funguje podávač peliet (preprava peliet).
- Očistiť rošt.
- Znovu zapnúť zariadenie.

Skontrolovať kotlový termostat a havarijný termostat.
- Skontrolovať hlavný vypínač kotla a vypínač horáka.
- Skontrolovať koncový vypínač príklopu kotla.
- Vyskúšať, či je zariadenie pod napätím, skontrolovať elektrické pripojenie horáka s kotlom.
- Skontrolovať poistky v riadiacej skrinke.
- Odpojte zariadenie od siete a stlačte reset na tepelnej ochrane. potom namontujte veko 
ventilátora a pripojte zariadenie na sieť.

- Môže byť zopnutá tepelná ochrana motora podávača peliet. Zariadenie odstaviť od 
elektrickej siete a počkať asi 10 minút.

Na zariadení, ktoré je odstavené od elektrickej siete nechať odborne skontrolovať sklené 
poistky a ak je to potrebné, dať ich vymeniť ( pozri dosku s riadiacou elektronikou ):

- Žeraviaca špirála               6,3 A ( pomalá poistka )
- Ventilátor                          800 mA  ( rýchla poistka )
- Podávač                             1,0 A ( rýchla poistka )

- poistka ( 6,3 A) na doske plošných spojov ( pokazená)           - vymeniť
- žeraviaca špirála( nezohrieva sa )                                             - vymeniť
- el. prípojka špirály ( pokazená )                                               - opraviť

Zariadenie neštartuje :
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Palivo sa plní, zapaľuje, ale ventilátor neštartuje:
Kontrola                                                                            Opatrenia

Palivo sa plní, zapaľuje, ventilátor štartuje, ale podávač už potom neštartuje:
Kontrola Opatrenia

Zariadenie zastalo, ale po reštarte pracuje:

Kontrola                                                                             Opatrenia

Keď zariadenie neštartuje :

Ak zariadenie nechce štartovať aj napriek vyhľadaniu porúch, obráťte sa prosím na 
odborný servis.

Poistka motora ventilátora (pokazená )                              - vymeniť
Kontrola ventilátora vrátane kábla                                     - preskúšať
Motor ventilátora ( pokazený )                                           -vymeniť

Fotobunka (špinavá) - vyčistiť
Fotobunka (pokazená) - vymeniť

Fotobunka bola narušená vo svojej funkcii nedokonalým horením.

Citlivosť fotobunky, na P5                                                  Skontrolovať LD1 počas
                                                                                             prevádzky (LD1 má svietiť,  
                                                                                             keď  je v horáku plameň ).

Možná porucha prevádzky v dôsledku: 
       -  fotobunky

-  žeraviacej špirály
-  poistiek v rozvodnej skrinke
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1   hnedá

3   čierna
4   biela

2   žltozelená

LEGENDA- označenie farieb

Elektrická schéma zapojenia horáka IWABO VILLA - S1X

1 - motor podávača s termoochranným spínačom
2 - zástrčka pre podávač peliet
3 - tepelná poistka
4 - ventilátor
5 - zapaľovacia špirála
6 - riadiacia doska so zelenou bodkou
7 - fotobunka
8 - koncový spínač horáka
9 - kontrola otáčok ventilátora

10 - konektorová vidlica

peletový horák IWABO VILLA - S1X

1  2  

3  4   

ZAPOJENIE VIDLICE
pohľad z predu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
hnedý

zlto- zelený
cierný
biely

3 1 4 2

v v

220V 0,5A

12

96

457
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Popis  funkcie

               POZOR : 

Svetelné diódy a ich funkcia

Urobte si teraz trochu času, aby ste pozorne prečítali tento popis.

 Riadiaca doska horáka je pod vysokým napätím !

Po pripojení horáka k elektrickej sieti prostredníctvom prepojovacieho kábla otočte termostat 
protismeru hodinových ručičiek a zapnite hlavný vypínač na kotly.

Teraz sledujte, ako blikajú dve svetelné diódy úplne hore na doske ( koncový spínač horáka  
musí byť zatlačený ).
Jedna dióda ukazuje, ktorý potenciometer sa práve sníma a druhá, na akej hodnote je tento 
potenciometer nastavený. Pozrite sa teraz na vnútornú stranu krytu horáka ( pozri tiež kapitolu  
„Nastavenie riadiacej elektroniky“). Tabuľka, ktorá sa tu nachádza ukazuje, koľko bliknutí 
zodpovedá určitej hodnote. Najdôležitejšia hodnota pre inštalatéra je hodnota z potenciometra 
P2, ktorá udáva intenzitu prísunu peliet počas procesu kúrenia. Tento riadi množstvo paliva 
dodávaného do horáka: čím  viac bliknutí , tým viac paliva.

Zelená dióda LD3 blikaním ukazuje potenciometer, ktorého hodnota sa potom zobrazí.
Následne žltá dióda LD2 počtom blikaní udáva hodnotu na ktorú je príslušný potenciometer 
nastavený (viď. Tabuľka nastavenia). Červená dióda LD1 svieti, keď fotobunka registruje 
svetlo/plameň.

Toto blikanie prebieha neustále, bez ohľadu na to, či je horák v činnosti, alebo v kľude.
V tabuľke na vnútornej strane krytu horáka sa dá zistiť, na aký interval je práve snímaný 
potenciometer nastavený.

!
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P1 fáza napĺňania  zapaľovacieho množstva paliva
P2 plniaci cyklus
P3 fáza dohorievania
P4 prechodná fáza
P5 citlivosť bunky 

  hore vľavo: ČAS PLNENIA ŠTARTOVACEJ DÁVKY PALIVA (zapálenie):
V horáku by malo byť toľko  peliet, že môžete zľahka vidieť horné hrany horných otvorov 
zapaľovacieho plechu, to zodpovedá asi 0,2 - 0,25 l 
( z výroby nastavené na 75 sek. ).
Každé bliknutie zodpovedá 15 sekundám.

 hore vpravo: PLNIACI CYKLUS:
Nastavené  z výroby  na  3,68 sek.(5x bliknutie), čo zodpovedá  asi 10 kW,  ak sa použijú 
pelety priemeru 6 mm a  podávač peliet má sklon 45°.

 priamo pod  P1 : DOHÁRANIE = ventilátor sa otáča ďalej:
Určuje čas, počas ktorého sa ventilátor otáča ďalej, keď sa vypol kotlový termostat a 
fotobunka už neregistruje žiadny plameň. Z výroby nastavené na 150 sek. Každé bliknutie 
zodpovedá 30 sekundám.

 priamo pod P2: PRECHODNÁ FÁZA ( fáza zakúrenia) :
Časový interval začínajúci s 25 % prísunom peliet  potom , čo fotobunka zaznamenala 
plameň ( 25% množstva nastaveného pomocou P2).
Výrobou nastavené na 270 sek. Každé zablikanie zodpovedá 45 sekundám.

Je z výroby nastavená, obyčajne by nemalo byť potrebné prestavovať.

Tipy  na  jemné nastavenie

P1

P2

P3

P4

P5 Citlivosť fotobunky. 
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Závislosť výkonu na nastavení potenciometra P2

Na grafe je  závislosť výkonu kotla na nastavení potenciometra č.2  pre pelety 
priemeru 6 mm, ktoré  zodpovedajú špecifikácii paliva uvedenej v tomto návode a  pri 
sklone podávača peliet 45°.
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Náhradné diely horáka
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Zoznam náhradných dielov horáka IWABO VILLA S1X
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P.č.    Mn.   Názov Pozn. 



Náhradné diely
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Zoznam náhradných dielov dopravníka peliet 95088 (1,5m), 95089 (2,5m)

20

C.  Mn.. Názov Poznámka 
1 1 Motor dopravníka SPG 25W 6rpm rat. 200:1, ot. proti smeru hod. ručičiek  
2  2  Skrutka  MC6S M5x45, čierna (dod. s motorom) 
3  2  Poistná podložka  M5 (dod. s motorom) 
4  2  Podložka M5 (dod. s motorom) 
5  1  Zaistovacia skrutka  SKSS M6x8 
7  1  Adaptér  
8  1  Hák  
9  2  Rýchlospojka  
10  1.3m  Retaz  
11  1  Rúra dopravníka s prírubou motora  
12  1.6m  Skrutka dopravníka FA55 pre dopravník 95088, 1.5 m  
13  2.6m  Skrutka dopravníka FA55 pre dopravník 95089, 2.5 m  
18 2  Hadicová spona  58-75 FZB 
19  1m  Plastiková hadica  Ř65 mm, samozhášavaá 
20 1m  Plastiková rúra Ř75 mm, pre dopravník 95089, 2.5 m 
21  1,5m  Plastiková rúra  Ř75 mm, pre dopravník 95088/89, 1.5/2.5 m 
22 1  Predlžovacia objímka  Pre dopravník 95089, 2.5 m 
23  2  Skrutka RXS 3.5x9.5, pre dopravník 95089, 2.5 m 
 



Inštalácia  podávača  peliet

POKYN  NA  ÚDRŽBU : Zásobník peliet očistiť 2-4 krát ročne od jemných častí !

Montážne časti 1,5 m dlhého podávača peliet :

Pri inštalácií podávača peliet je nutné:
1. Skontrolovať, či boli dodané všetky montážne časti.
2. Podávač umiestniť do zásobníka so stúpaním max. 45°.
3. Jeden koniec retiazky zasunúť zapínacou časťou do očka na pohone podávača.
4. Retiazku natiahnuť na vhodnú dĺžku a pripevniť vhodnou skrutkou, alebo háčikom na 
zásobníku (Alt.1), alebo na strope (Alt.2).Ak sa pripevní na zásobníku peliet, musí sa  kvôli 
tomu vyvŕtať diera do prednej strany zásobníka.
5. Prívodnú hadicu namontovať na výstupné hrdlo podávača peliet a prívodnú rúru na 
horáku. Spoje je nutné poistiť pomocou priložených spôn.
6. Nastaviť stúpanie podávača a dĺžku hadice. Hadica by mala byť mierne ohnutá, tak aby sa 
vo vnútri nemohli zhromažďovať žiadne jemné časti. Výstupné hrdlo podávača má byť 
oproti prívodnej časti na horáku trochu posunuté.
7. Hadicu opäť sňať z prívodnej rúry horáka a jej koniec umiestniť do vedra, príp. menšej 
zbernej nádoby. Podávač peliet napriamo pripojiť do elektrickej siete, aby sa naplnil 
peletami. Keď začnú pelety padať cez hadicu do vedra, musí sa podávač ešte pár minút 
bežať ďalej, aby sa zabezpečil rovnomerný posun peliet.
8. Hadicu opäť namontovať na prívodnú rúru horáka, spoj zaistiť sponou a zásuvku 
podávača peliet zastrčiť do zásuvky na horáku.

Podávač , retiazka 1,3 m , hadica
priemer 65 mm dĺžky 1 m
2 ks zasúvací článok 4 mm
2 ks spony k hadici 58-75 mm
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Poznámky
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Príloha č.2
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Dôležité informácie

Prosím prečítajte si tento návod pred uvedením horáka do prevádzky.

Horák musí byť inštalovaný oprávneným a vyškoleným profesionálom. 

Výstražný symbol

                  VAROVANIE 

                   POZNÁMKA 

Tento návod na obsluhu uchovajte na vhodnom mieste v kotolni. Odporúčame uchovávať ho v 
plastikovom obale a zavesiť ho na viditeľné miesto na stenu v dosahu technika, ktorý bude 
vykonávať servis vo vašej kotolni. 

Záznam o inštalácii musí byť vyplnený a zaslaný predajcovi. Tento záznam bude potvrdením 
platnosti záručnej lehoty po 24 mesiacov odo dňa inštalácie. Formulár záznamov nájdete na 
strane 28/29.
Pre rýchle vybavenie reklamácií, ako aj pre výmenu komponentov je pre nás veľmi dôležité 
doručenie záznamu o inštalácii.

Zariadenie pre spaľovanie peliet Iwabo Villa S2 sa pripája na kotol 
 Dvierka kotla a spojenia medzi kotlom a komínom musia byť vzduchotesné.

v  by mal byť najmenej 5 Pascal (0,5mm , 0.05hPa).

Zariadenie Iwabo Villa S2 je určené pre spaľovanie drevných peliet, nesmie byť použité pre 
spaľovanie iných palív. 
Zariadenie Iwabo Villa S2 pre spaľovanie peliet smie byť inštalované iba v kotolni, v súlade s 
predpismi miestnej požiarnej ochrany / stavebného úradu. 

 

Výstražný symbol bude zobrazený v tomto manuáli, aby zabránil možnému riziku pri 
nedodržaní pokynov. 

V tomto manuáli sú použité dva typy upozornení: 

Vás upozorní na nebezpečné situácie pri nedodržaní nevyhnutných opatrení.

Vás upozorní na menej bezpečné procedúry ktoré môžu viesť k ohrozeniu bezpečnosti, či 
poškodeniu majetku.

vhodný na kúrenie pevným 
palivom.

Podtlak spaľovacej komore
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Technický popis

POZNÁMKA: Hlavica snímača teploty kotla nesmie byť natretá kontaktnou tekutinou, 
alebo pastou. 

Iwabo Villa S2 je vylepšením horáka na pelety Iwabo Villa S1, pomáha uľahčiť manipuláciu 
inštalatérom aj užívateľom.
Iwabo Villa S2 je vytvorený na základe dodávky , pri ktorom  
samotiažou padajú z podávača peliet cez   a  na , kde 
prebieha  
Iwabo Villa S2 má  ktoré automaticky zapaľuje pelety padajúce na rošt. 
Zapaľovanie začne až po tom ako dá termostat pokyn horáku.
Iwabo Villa S2 má vlastný vstavaný termostat (pre prípad, že nie je zabudovaný kotlový 
termostat). Jeho snímač teploty kotla musí byť vložený do vhodnej jímky vo vnútri kotla. 

je nastaviteľná cez tlačidlá menu horáka. Informácia o 
aktuálnych prevádzkových údajoch je zobrazovaná na displeji.

Iwabo Villa S2 má z výroby prednastavené tri stupne výkonu: 12 kW, 15 kW a 18 kW. 

Zvolený stupeň výkonu je počas prevádzky zobrazený na displeji. Výkon je možné zvoliť cez 
tlačidlá menu horáka a informácie zobrazené na displeji. Tieto tri stupne výkonu je možné 
meniť v rozmedzí 10-20kW v servisnom menu. 
Iwabo Villa S2 má samočistiaci mechanizmus roštu. Keď termostat dosiahne hraničnú teplotu 
vypnutia, začne cyklus dohorenia, po ktorom sa rošt vysunie, pričom sa vyčistí oškriabaním. 
Toto umožňuje dlhšiu dobu používania, počas ktorej nebude potrebné vyberať horák z kotla. 
Množstvo peliet, ktoré je možné spáliť predtým ako je treba popol odstrániť určuje veľkosť 
popolníka kotla, avšak konvekčné časti kotla sa musia čistiť v pravidelných intervaloch aby sa 
zachovala vysoká účinnosť vykurovania. 
Iwabo Villa S2 je určený pre spaľovanie drevných peliet o priemere 6-10 mm.

Horák Iwabo Villa S2 je vyrábaný podľa priemyselných noriem a predpisov a bol testovaný a 
schválený v súlade so smernicami nízkeho napätia, ako aj so smernicami o 
elektromagnetickom rušení.

princípom padania pelety
prívodnú hadicu prívodnú trubku rošt

spaľovanie.
elektrické zapaľovanie

Zapínacia a vypínacia teplota 
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Rozmery / rozsah dodávky

Rozmery:

A = 570 mm, B = 165 mm, C = 160 mm, D = 250 mm, E = 215 mm

Iwabo Villa S2 sa dodáva v lepenkovej krabici s plastovou vložkou na zlepšenie stability. 
Ak je krabica poškodená, skontrolujte horák kvôli možnému poškodeniu počas prepravy. 
Reklamácia poškodenia počas prepravy musí byť evidovaná dopravcom. Plastová vložka je 
vyrobená z ABS - plastu a je recyklovateľná ako tvrdý plast.  
Lepenková krabica by mala obsahovať tieto časti: 
2 ks. Plastové vložky, vrchná a spodná 
1 ks. Horák Iwabo Villa S2
1 ks. Montážny rám, 295mm vysoký, 265mm široký
2 ks. M8 x 35 (10.9 FZB/ZN) Imbusové skrutky
2 ks. 35 x 25 M8 ručné matice
1 ks. Tesniaca šnúra, 12mm 
1 ks. Tesniace plátno
1 ks. Prívodná rúrka
1 ks. Teplotné čidlo pre teplotu kotla
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Technické údaje

VAROVANIE

Napätie a spotreba energie

Elektrickú inštaláciu musí vykonávať certifikovaný elektrotechnik. Hlavné káble smie 
vymieňať iba nami schválený elektrotechnik. 

 
Komponent Sieť/Volt  Min./Max. 

Napätie 
Poistka 

Display 5V DC 1 W --------- 
Ventilátor  230V~ 15-35W 800mA 
Obvodová doska 230V~  --------- 
Čistenie roštu 24V DC 10-50W spínané 
Zapaľovanie 230V~ 950-1100W 6.3A 
Vonkajší podávač 
peliet 

230V~ 15-220W 1A 

 

 
Model Iwabo Villa S2 
Palivo Drevné pelety, 6-10 mm 
Stupnica výkonu 10-20 kW 
Pre kotle s výhrevnou komorou do 3 m  ̨
Hmotnosť 16 kg 
 
 

Hlavné napätie Hlavný prúd Hz 
~230V   10A poistka 50 
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Opis funkcie

 POZNÁMKA

Normálne spustenie

POZNÁMKA

Normálne spustenie keď v horáku stále horí oheň

Normálne spustenie keď kontrolný systém nezaznamená oheň

POZNÁMKA:

:
 Iwabo Villa S2 pracuje iba s použitím termostatu kotla alebo vstavaného digitálneho 
termostatu. V oboch prípadoch musí byť peletový horák pripojený cez poistku proti prehriatiu 
kotla. 

Keď dá termostat pokyn horáku, zapne sa ventilátor a fotobunka kontroluje oheň. Ak oheň 
nehorí, dá pokyn na odstránenie popola. Keď je čistenie roštu ukončené, pelety začnú padať 
počas doby určenej ovládacím systémom, kým sa aktivuje zapaľovanie. Keď sa ukončí fáza 
dodávky paliva pre zapaľovanie, ovládací systém počká na signalizáciu ohňa od fotobunky.

Potom ako fotobunka zaznamená plameň, padajú malé množstvá peliet počas  
 Jej dĺžka závisí od stupňa výkonu nastaveného na horáku. Prívod peliet sa 

postupne zvyšuje pokým nie je dosiahnutá dodávka množstva paliva pre požadovaný výkon. 
 Toto množstvo je ďalej dodávané do horáka až kým prevádzkový termostat nedá signál na 
zastavenie. 
Tento signál zastaví prívod peliet, kým ventilátor pokračuje v dodávaní vzduchu do horáka. 

Keď fotobunka zaznamená vyhorenie paliva, začne prefúknutie, kým horák čaká na 
nový signál od termostatu.
 

: jednotka pre pohyb roštu je veľmi silná a môže zapríčiniť ohrozenie. Nikdy 
nevkladajte časti tela ani iné cudzie predmety do horáka, kým je zapnutý. 

Ak fotobunka zaznamená oheň počas počiatočnej fázy, kontrolný systém začne rovno 
prechodnú fázu. Peletový horák  vtedy pokračuje v prevádzke ako pri normálnom začiatku. 
(viď vyššie)  

Normálny spúšťací proces nasleduje aj keď riadiaci systém nedostane signál ohňa. Systém 
krátko potom začne nový spúšťací pokus, v ktorom zredukuje dávku paliva pre zapaľovanie na 
približne 45%, a môže ju redukovať počas celej doby zapaľovania. Tieto parametre sa dajú 
meniť v servisnom menu, čo môže vykonávať iba zaškolená osoba. Ak aj druhý pokus zlyhá, 
všetky funkcie sa vypnú a spustí sa alarm. Tento alarm sa zobrazí na displeji.  
 

 
Uistite sa, že bola dosiahnutá dostatočná teplota spalín. Musí to byť najmenej 60°C jeden meter 
pod vrcholom komína. Ak je teplota nižšia, konzultujte to s vaším kominárom. Teplota spalín 
nižšia ako 60°C počas procesu spaľovania zvyšuje riziko poškodenia komína kondenzáciou.

prechodnej fázy. 
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Ako používať horák na peletky

 POZNÁMKA: 

Peletový horák potrebuje vzduch na spaľovanie, preto kotolňa musí mať prieduch na prívod 
vzduchu. Prieduch pre prívod vzduchu musí mať najmenej tú istú plochu ako komín a musí 
byť otvorený. 
Peletový horák sa nesmie uviesť do činnosti kým nie je bezpečne overené, že dym môže 
voľne prechádzať cez kotol a oficiálne schválený komín až do ovzdušia. 

Do Iwabo Villa S2 sú dodávané pelety z vonkajšieho podávača pripojeného k zásobníku na 
pelety. Pre najlepšiu funkciu a najrovnomernejšie podávanie by podávač mal byť naklonený 
pod uhlom 45°. Podávač by mal byť schopný dopraviť okolo 10 kg peliet za hodinu 
nepretržitej prevádzky / požiadavky na podávanie peliet. 
Pelety musia byť skladované v dobre vetranom priestore bez vlhkosti, alebo v špeciálne 
upravenom zásobníku. 

 Iwabo Villa S2 pozostáva z komponentov vysokej kvality, ktoré sa nesmú nahrádzať menej 
kvalitnými náhradnými dielmi. Ak sú komponenty nahradené inými ako originálnymi 
náhradnými dielmi, platnosť záruky bude ukončená. 
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Menu tlačidlá a ich funkcie

Výrobnými nastaveniami,  

Ako zmeniť nastavenia peletového horáka: 

M

-  

+   

E 

Tlačidlami menu pod displejom sa nastavujú funkcie horáka. ( pozri tiež možnosti 
nastavení pod  dole). 

 

     Menu/Enter: Pre aktiváciu ďalších zoznamov a vstup/uloženie zmien.  

    Pre návrat v menu a uberanie voliteľných hodnôt .

   Pre postup v menu a pre pridávanie voliteľných hodnôt. 

     Exit/Escape: Pre výstup z menu  bez uloženia nových hodnôt.    

Hodnoty,  ktoré môže nastaviť užívateľ, sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

 
MENU Vysvetlenie 
NASTAVENIE VÝKONU  Požadovaný stupeň výkonu (1, 2 alebo 3) 
DÁVKOVANIE PELIET Nastavenie dopravovanej dávky peliet 
ZÁZNAM Záznam závad pre kontrolné účely 
DOHORENIE Príkaz horáku na dohorenie 
ROZŠÍRENÉ MENU Prístup do servisného menu cez kód  
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ASH REMOVAL

OFF FC:0%

PAUSE

OFF FC:0%

TEST-BLOWING

ON FC:?%

IGNITION 1

ON FC:?%

TRANS. PHASE

ON FC:?%

HEATING

ON FC:?%

BURN-DOWN

ON FC:?%

??kW

??kW

Nič v horáku nie je zapnuté, horák čaká na štartový 
signál  od termostatu..

Rošt sa vysúva, keď sa úplne vysunie, ventilátor beží 
naplno, kým sa rošt zasunie spať. 

Ventilátor začína prevádzku, a keď fotobunka 
zaznamená hodnotu pod 5% , program pokračuje.

je dopravená do horáka a 
program čaká na signál „ohňa“ od

Prechodná fáza začína, keď fotobunka a kontrolný 
systém zaznamenajú oheň. Malé, postupne narastajúce 
množstvá peliet sú dopravované do horáka, kým sa 
nedosiahne požadovaná dávka peliet.

Spaľovacia fáza prebieha pokým ju termostat 
nepreruší. 

 prerušil spaľovaciu fázu a horák začína 
fázu dohorenia

Rozkurovacia dávka paliva 

Termostat

Zobrazenia na displeji

Pohotovostný režim

                                                         

Krok 1  

                                                           

Krok 2  

Krok 3  

Krok 4  

Krok 5  

Krok 6  

Krok 7: Návrat do pohotovostného režimu.

Termostat zapína.

Odstránenie popola

skúšobné prefúknutie

Rozkurovacia dávka paliva

Prechodná fáza

Spaľovanie

Dohorenie
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PAUSE

OFF FC:0%

OUTPUT OPTION

ENTER EXIT

ADVANCED MENU

ENTER EXIT

PELLETS TRIM

ENTER EXIT

BURN-DOWN

ENTER EXIT

LOGGING

ENTER EXIT

Horák je v pohotovostnom režime. 

 

Tu môžete zmeniť výkon horáka. Stupeň 1 = 12kW, 2 
= 15kW, 3 = 18kW.
Stupne výkonu sú nastaviteľné v servisnom menu.

Tu môžete nastaviť dodávané množstvo peliet. Nie je 
to potrebné, ak bola zvolená správna hmotnosť peliet 
v Dávkovaní peliet v servisnom menu.

Ak chcete vyčistiť horák, alebo prerušiť prevádzku z 
iných dôvodov, stlačte tlačidlo “M“, a začne režim 
dohorenia. Pre reštartovanie horáka po odstránení 
popola stlačte “M”

Toto vnútorné nahrávanie môže byť nápomocné pri 
odstraňovaní problémov, ak horák zastaví a spustí sa 
alarm. Posledných 10 rôznych kódov porúch bude 
zaznamenaných. Pre viac informácií o kódoch porúch 
pozrite „Odstraňovanie problémov“. 

Pre vstup do rozšíreného menu je potrebné heslo ( 
kód) a je potrebné byť oboznámený s programovými 
funkciami horáka.

Zobrazenia Menu

Stlačte tlačidlo”M” 

Stlačte tlačidlo”+”.

Stlačte tlačidlo”+” 

Stlačte tlačidlo ”+”.

Stlačte tlačidlo ”+”.
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Výrobné nastavenia

Pred doručením bol horák nastavený nasledovne:

Všeobecne prístupné menu: 

Rozšírené menu

” Záznam ” znamená, že kontrolný systém sem ukladá posledných 10 kódov chýb. Pozri 
tiež „ Odstraňovanie problémov“. 

* ) Jazyky: 1 = švédsky, 2 = Anglicky (3 =nemecky, 4 = taliansky, 5 = francúzsky, 6 = 
fínsky). Jazyky 3-6 budú onedlho k dispozícii.

Menu Nastavenia Výber Nastaviteľné 
Stupeň výkonu 1 = 12 kW 1, 2, 3 10-20 kW 
Dávkovanie peliet 95 % 50-200 %  50 – 200 %  
Vyhorenie  90 sec.  10-600 sec. 
Záznam 10 – 26  Nie je 

nastaviteľný  
Nie je 

nastaviteľný  
Rozšírené menu Náhodné číslo + 5  
 

 
Rozšírené menu Výrobné nastavenia Min. – max. Jednotka 
Nastavenia výkonu 12, 15, 18 10 - 20 Kilowatt 
Nastavenia zapaľovania 170 g 50 – 300 % g/% 
Doba skúšobného 
prefúknutia 15 0-60 sec. 
Prechodná fáza  240-480 60 - 600 sec. 
Prechodné dodávanie peliet 15 10-50 %. 
Doba čistenia prefúknutím 45 10 - 600 sec. 
Citlivosť ohňa 50 40-80 % 
Vybraný termostat  Vonkajší  Vonk./Vnút.   
Jazyk *) ENGLISH   
Dodávanie peliet / Energia 1100 0-2000 g/6 min. 
Doba prevádzky, podávač  0  hod. 
Test  Auto/Manual  
Nastavenia  Viď Rozšírené  
Menu / Záznam Ukladá kódy chýb  Viď Rozšírené  
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OUTPUT OPTION

O:1 N:2

Ako zmeniť výrobné nastavenia 

Návrat k výrobným nastaveniam 

Regulácia dávok peliet 

Pre zmenu nastavení zvoľte požadované menu/ parametre. Stláčaním tlačidla  “+” zmeníte 
aktuálne hodnoty. O:… ukazuje aktuálnu hodnotu,  N:… môže byť zmenené na novú hodnotu. 
Hodnoty je možné pridávať tlačidlom  “+“ a uberať tlačidlom  “-“ . Tlačidlo „M” potvrdí 
zmenu a uloží ju. Ak si neželáte zmeny uložiť, stlačte tlačidlo  “E” (Exit/Escape). 

Príklad:

Ak používate teplotné čidlo horáka, je možné nastaviť dva parametre. Najprv zvoľte 
 , hodnotu uložíte stlačením tlačidla “M”, potom môžete zmeniť 

Opätovným stlačením  “M” uložíte aj túto hodnotu. 
Teraz bude horák pracovať v rozmedzí novonastavených teplotných hodnôt.  Rozdiel medzi 
zapínacou a vypínacou teplotou by mal byť najmenej  5° C.

Pre znovunastavenie výrobných nastavení zvoľte rozšírené menu a zadajte heslo (kód). Potom 
zvoľte Nastavenia  a stlačte tlačidlo „M”. Teraz choďte na   “Fact. reset” a znovu stlačte 
tlačidlo “M”. Toto spustí znovunastavenie výrobných nastavení. 
Tu tiež môžete uložiť vaše vlastné nastavenia, nasledovne: stláčaním tlačidla  “+”choďte na 
“Load settings?” a uložte vaše nastavenia tlačidlom  “M”. Tlačidlom  “E” opustíte menu.  

Pred uvedením horáka do prevádzky je potrebné určiť prívod peliet cez parameter Dodávanie 
peliet („Pellets trim“) v Rozšírenom menu. Počas nastavovania nesmie termostat zopnúť 
vykurovanie. 
Prvý nastavte parameter Obsah energie („Energy content”) na hodnotu energie ktorú udáva váš 
dodávateľ peliet. Ak dodávateľ uvádza 4,8 kW/kg, nastavte parameter na  48, atď.  
Teraz pripevnite plastikové vrecko okolo otvoru podávača peliet. Následne choďte na  
Dodávanie peliet („Pellets trim“)  a dodržujte pokyny. Odvážte pelety napadané do 
plastikového vrecúška, zadajte ich hmotnosť v gramoch pomocou tlačidiel “+/-“ a stlačte “M” 
pre uloženie hodnôt. Toto nastavenie sa musí urobiť v priebehu 15 minút, ak nie, horák prejde 
na pohotovostný režim. Pelety  odvážte veľmi presne! 

Po nastavení hore uvedených parametrov riadiaci systém automaticky nastaví všetky 
parametre súvisiace s dodávkou peliet. 

Prosím nerobte žiadne zmeny pokiaľ ste si neprečítali tento manuál. 

zapínaciu 
teplotu (cut-in temperature)
vypínaciu teplotu (cut-of temperature).  

ú
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A

B

Ako inštalovať horák na pelety

Horák Iwabo Villa S2 smie inštalovať iba kvalifikovaný odborne spôsobilý profesionál.
 (A) horáka je výrobcom kotla priskrutkovaný ku kotlu.

Horák nasuňte na skrutky montážneho rámu a prichyťte ručnými maticami  (B). Pripojte 
prívodnú rúrku k podávaču peliet pod požadovaným uhlom. Nastavte prívodnú rúrku tak, 
aby pevne stála na mieste a utiahnite upevňovacie skrutky. 

Inštalujte zásobník na pelety a podávač peliet. Medzi otvorom podávača a prívodnou rúrkou  
na horáku by mal byť výškový rozdiel najmenej 500 mm.  V horizontálnom smere by mal 
byť otvor podávača a prívodná rúrka od seba vzdialené najmenej  150mm (t.j. nie vertikálne 
zarovnané). 

Naplňte zásobník peletami a zapojte podávač do zástrčky (230V~). Teraz nechajte podávač 
bežať kým nedosiahnete plynulé podávanie peliet. K otvoru podávača odporúčame 
pripevniť plastikové vrecko, aby zachytávalo padajúce pelety. Teraz nainštalujte prívodnú 
hadicu medzi otvor podávača a prívodnú rúrku a nastavte dĺžku hadice. Hadica by nemala 
byť rovno, ani veľmi prehnutá aby sa pelety vo vnútri nepriečili a nehromadili.  

Montážny rám

 

Otvor  

Prívodná 

rúrka  

Hadica  
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Zapnutie horáka 

Vypnutie horáka

Núdzové vypnutie

POZNÁMKA: 

Zapnutím hlavného vypínača kotla sa horák automaticky zapne do pohotovostného režimu. 
Do prevádzky sa horák zapne zapnutím vypínača horáka a otočením kotlového termostatu 
do polohy zodpovedajúcej požadovanej kotlovej teplote. Na základe požiadavky na 
dodávku tepla sa horák zapaľuje a spaľuje pelety kým termostat nevydá signál na vypnutie. 
Horák je alternatívne ovládaný teplotným čidlom kotla pripojeným na vstup TS1  na pravej 
hornej strane obvodovej dosky. Uistite sa, že spoj riadne drží na mieste.

Horák sa vypne na vypínací signál prevádzkového termostatu, vypnutím vypínača horáka 
(pohotovostný režim, alebo cez  ( -  iniciované cez menu.

V stave núdze môže byť horák vypnutý hlavným vypínačom kotla a vytiahnutím sieťovej 
šnúry zo zásuvky.

Dohorenie burn down)
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Čistenie a údržba

POZNÁMKA: 
Popol uchovávajte v uzavretých kontejneroch z nehorľavého materiálu. 

Údržba raz ročne alebo v prípade potreby (Kvalifikovanou osobou)

začne sa vysúvať rošt horáka
hlavného vypínača kotla

Horák je potrebné vyčistiť po každom spotrebovaní 2000 kg peliet. To vychádza z 
predpokladu, že kotol pojme príslušné množstvo popola, a tiež že sa spaľujú kvalitné pelety.
Navyše sa odporúča vymiesť výmenníkové časti kotla najmenej dvakrát mesačne. 
1.  Vyčistite prívod peliet do horáka kefou na fľaše alebo inou vhodnou pomôckou. 
2.  Oškrabte zapaľovaciu platňu a rošt a vyčistite diery v rošte. 

Prostredníctvom menu tlačidiel spustite ( ) a počkajte, kým dohorí 
palivo v horáku. Otvorte dvierka s horákom na cca 90°, prostredníctvom menu zrušte režim 

(   pozor, ! Keď je rošt úplne 
vysunutý, ukončite prevádzku horáka vypnutím pomocou . 

1.  Odstráňte poklop horáka a vyčistite fotobunku handrou a jemným abrazívnym 
prostriedkom( zubnou pastou). Buďte opatrný pri plochom kábli displeja a tlačidiel!
2.  Vyčistite lopatky ventilátora. Najvhodnejšie je vyfúkať ich stlačeným vzduchom.
3.  Odskrutkujte boky roštu a zapaľovaciu platňu a odpojte káble od zapaľovacej špirály.
4.  Vyčistite priestor za zapaľovacou platňou, vykefujte rošt dočista. 
5.  Odmontujte všetky časti. 
6.  Vyčistite zásobník a podávač na pelety od prachu a drobných nečistôt.  
7.  Skontrolujte stav prívodnej hadice na pelety. 
8.  Uveďte do prevádzky podávač na pelety zapnutím do zástrčky (230V~) aby sa naplnil 
peletami. 
9.  Zvoľte požadovanú dávku peliet.

Dohorenie burn-down
 

Dohorenie burn-down)
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Riešenie problémov

Horák sa vypol.
Skontrolujte ktorý alarm sa zobrazil na displeji.

Ak je displej čierny bez textu, skontrolujte tepelnú poistku kotla. Ak tam nie je závada, zrejme 
iba vypla tepelná poistka horáka. Pre znovunahodenie vypnite prívod energie do horáka, 
odstráňte kryt a stlačte malý pliešok medzi spojmi poistky prehriatia. Tepelná poistka sa 
nachádza priamo nad ventilátorom, blízko prívodnej rúrky. Po reštartovaní namontujte späť 
kryt a zapnite prívod energie. Tepelná poistka horáka vypína pri teplote 90°C. 

Signálny text na displeji Vysvetlenie Kód chýb pri 
nahrávaní 

FAULT: IGNITION FAILED  
Závada: zlyhalo zapaľovanie 
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FAULT: FIRE LOST DURING 
COMBUSTION  
Závada: strata ohňa počas spaľovania  

Vyhasnutie pri kúrení, zlyhalo 
reštartovanie  

11 

FAULT: FIRE SENSOR  
Závada: snímač ohňa 

Chybná fotobunka, abnormálne 
svetlo 

12 

FAULT: CIRCUIT BOARD 
OVERHEATED  
Závada: prehriatie dosky obvodu 

Teplota pod krytom príliš vysoká 13 

FAULT: TEMPERATURE SENSOR 
”LOW” 
Závada: teplotné čidlo: nízka teplota 

Chybné teplotné čidlo vstavaného 
prevádzkového termostatu 

14 

FAULT: TEMPERATURE SENSOR 
”HIGH” 
Závada: teplotné čidlo: vysoká teplota 

Chybné teplotné čidlo vstavaného 
prevádzkového termostatu 

15 

FAULT: OPTO -SWITCH 
Závada: optický spínač 

Chybná doska obvodu 16 

FAULT: FAN RUNNING  
Závada: ventilátor sa točí 

Ventilátor sa točí, keď nemá  18 

FAULT: FAN STOP  
Závada: ventilátor sa vypol 

Ventilátor vypnutý keď nemá byť 
vypnutý  

19 

FAULT: FAN SLOW  
Závada: pomalá ventilácia 

Ventilátor sa otáča príliš pomaly 20 

FAULT: IGNITION 1  
Závada: zapaľovanie 1 

Prvý pokus zapaľovania zlyhal 21 

FAULT: AUGER  
Závada: podávač 

Podávač peliet nie je pripojený k 
horáku  

22 

FAULT: BURN -DOWN FAILED 
Závada: zlyhalo dohorenie 

Fotobunka zaznamenáva signál aj 
po 15 minútach po zadaní 
„Dohorenie“ 

23 

FAULT: LIGHT LOST DURING 
COMBUSTION 
Závada: strata svetla počas spaľovania 

Fotobunka nezaznamenáva plameň, 
reštartovanie zlyhalo 

24 

FAULT: SCRAPER NOT OPERATING  
Závada: škrabka nie je v prevádzke 

Chyba v obvodovej doske škrabky 
alebo v motore 

25 

FAULT: SCRAPER JAMMED  
Závada: zablokovaná škrabka 

Rošt sa pohybuje príliš pomaly. 26 
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Možné príčiny závad 

Kód 
chyby 

Možné zapríčinenie Opatrenia na odstránenie 

10 Podávač nedodáva dosť peliet. 
Prázdny zásobník na pelety. 
Chybná zapaľovacia poistka. 
Chybná zapaľovacia špirála  
Fotobunku treba vyčistiť. 

Nastavte dávku peliet.  
Naplňte zásobník. 
Vymeňte poistku. (6.3A).  
Vymeňte špirálu. (48  +/- 5%). 
Vyčistite fotobunku. 

11 Podávač nedodáva dosť peliet. 
Prázdny zásobník na pelety. 
Chybná zapaľovacia poistka. 
Chybná zapaľovacia špirála  
Fotobunku treba vyčistiť. 

Nastavte dávku peliet.  
Naplňte zásobník. 
Vymeňte poistku. (6.3A).  
Vymeňte špirálu. (48  +/- 5%). 
Vyčistite fotobunku. 

12 Skrat, alebo iná závada na 
fotobunke  

Vymeňte fotobunku.  

13 Príliš vysoká teplota v kotolni. Zabráňte unikaniu tepla.  
14 Chybné čidlo termostatu Vymeňte čidlo. 
15 Chybné čidlo termostatu Vymeňte čidlo. 
16 Chybná doska. obvodov Vymeňte dosku obvodov 
18 Ventilátor beží, keď je horák 

v režime pauzy.  
Vymeňte dosku obvodov 

19 Ventilátor nepracuje, keď  by 
mal. 

Vymeňte poistku ventilátora (800mA); skontrolujte 
spoje; vymeňte ventilátor  

20 Ventilátor beží príliš pomaly Vyčistite ventilátor; vymeňte ventilátor 
21 Zlyhal prvý pokus zapaľovania  Nastavte dávku peliet 
22 Chýba podávač peliet  Pripojte podávač peliet 
23 Chybné podávanie peliet  Nastavte dávku peliet 
24 Chybné množstvo dodávaných 

peliet. 
Chybná fotobunka 

Nastavte dávku peliet 
 
Vymeňte fotobunku.  

25 Chyba škrabkya Skontrolujte spojenie medzi doskou obvodov škrabky 
a hlavnou doskou obvodov.  

26 Škrabka zablokovaná.  Vyčistite rošt.  
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Rozložený pohľad
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Náhradné diely

1.  Kryt
2.  Skrutka K6S M3 x 6 OBH
3.  Displej
4.  Rozpierky M3 x 16
5.  Kryt (zadná časť)
6.  Skrutka MF6S M3 x 8 FZB
7.  Sada tlačidiel
8.  Zapaľovacia platňa
9.  Zapaľovacia špirála 1000 W
10. Držiaci plech na zap. špirálu
11. Krycí plech pre zap. špirálu
12. Matica ML6M M6 FZB
13. Kryt, štandard
14. Skrutka K6S 6 x 16 A2
15. Prívodná rúrka, otočná
16. Koncový spínač
17. Skrutka Mrx-TT M4 x 16 FZB
18. Poistka prehriatia, 90 stupňov
19. Ventilátor s čidlom otáčania
20. Fotobunka, komplet
21. Káblová prechodka PG 11
22. Doska obvodov pre škrabku roštu
23. Držiak na dosku obvodov
24. Doska obvodov (hlavná)
25. Skrutky K6S M4 x 8 FZB
26. Uzemňovacia svorka
27. Zásuvka na podávač peliet
28. Škrabka roštu
29. Rošt
30. Matica HLM6 M6 FZB
31. Pružné podložky
32. Držiak roštu
33. Skrutka K6S M6 x 12 OBH
34. Pneumatická krabica na telo horáka
35. Tesniaca platňa
36. Puzdro
37. Nastavovacie zariadenie
38. Klinový čap HZB 10 x 32 FZB
39. Klinový čap HNF M2 priamo FZB
40. Káblová prechodka PG 9
41. Skrutka K6S M4 x 12 OBH
42. Stojan, zadná časť
43. Skrutka K6S M4 x 12 OBH
44. Skrutka K6S M4 x 12 OBH
45. Tesnenie
46. Skrutka MF6S M8 x 35 OBH
47. Montážny rám
48. Tesniaca šnúra
49. Ručné matice
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1 - motor podávača s termoochranným spínačom
2 - zástrčka pre podávač peliet
3 - tepelná poistka
4 - ventilátor
5 - zapaľovacia špirála
6 - riadiacia doska so zelenou bodkou
7 - fotobunka
8 - koncový spínač horáka
9 - kontrola otáčok ventilátora

10 - snímač teploty
1   hnedá

3   čierna
4   biela

2   žltozelená

LEGENDA- označenie farieb

1  2  

3  4   

ZAPOJENIE VIDLICE
pohľad  z predu

13 - konektorová vidlica 
12 - el. okruh čistenia roštu
11 - pohon čistenia roštu

El.schéma zapojenia horák iwabo villa s2
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Zakončenia a spojenia, poistky

1.230 VAC  Fáza
2.230 VAC  Nulák
3.230 VAC  Fáza termostatu
4.ventilátor  Nulák
5.ventilátor  Fáza
6.podávač  Nulák
7.podávač  Fáza
8.zapaľovanie  Nulák
9.zapaľovanie  Fáza

19. Uzemnenie
20. fotobunka
21. fotobunka

Tepelné čidlo

Čidlo ventilátora
Doska obvodov škrabky

Umiestnenie a veľkosti poistiek
F1 = F800mAL250Vpre vantilátor
F2 = F1AL250Vpre podávač peliet
F3 = T6.3AL250Vpre zapaľovanie
F4 = N/A
F5 = N/A
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Príslušenstvo

Názov         
Popolník  
Zásobník na pelety, 300l 
Odstraňovač prachu peliet  
Podávač peliet, 1.5 m long   
Podávač peliet, 2.5 m long  
Tepelná poistka (kotol) 
 

22



Kontaktná osoba a elektrotechnik

Servisný záznam

Dátum inštalácie  
Inštalované (kým):   
Adresa-ulica  
Smerové č., mesto  
Telefón  
Mobil   
 

Dátum Servisované/ 
Kontrolované CO2 

Teplota 
spalín CO ppm Servis vykonal: 
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OUTPUT SETTING

ENTER > EXIT

MENU "ADVANCED"

O:18 N:23

IGN. SETTING

ENTER < > EXIT

Rozšírené menu

Nasledujúce údaje/parametre sú voliteľné iba kvalifikovanou osobou. 

Pre pridávanie a uberanie času alebo hodnôt 

Pri vstupe do rozšíreného menu 

Napríklad:

Nastavenie výstupu:

Nastavenie spaľovania:

Všetky body rozšíreného menu sú prístupné stlačením tlačidla  “M”. Aktuálne nastavenie je stále 
zobrazované v ľavom dolnom rohu za „O:“ (čas/hodnota), kým nová hodnota je zadaná v pravom 
dolnom rohu za „N:” (čas/hodnota).

stláčajte tlačidlá „+” a „-“. Pre potvrdenie a uloženie 
nových hodnôt stlačte  „M”. Pre odchod bez uloženia stlačte „E”.

 pridajte 5 k zobrazenému náhodnému číslu. Napríklad: môže byť 
„18“ na oboch za  „O:” a „N:”. Teraz stlačte  „+” pokiaľ sa  „N:18” nezmení na „N:23”, potom stlačte 
„M”. Toto umožní prístup do rozšíreného menu.

                                                                
Stará Nová

Tu si volíte tri používané výkony ako VÝSTUPNÉ REŽIMY vo všeobecne prístupnom menu (10-20 
kW).
Po stlačení tlačidla „M” pri zobrazovanom „OUTPUT SETTING” (Nastavenie výstupu), sa v ľavom 
hornom rohu zobrazí „OUTPUT 1 (kW)“ (stupeň výstupu 1 (kW))”. V ľavom dolnom rohu bude  
„O:12” ( t.j. aktuálna hodnota výstupného výkonu v kW). 
Pre zmenu výstupného výkonu stláčajte tlačidlo  „+”, kým sa v pravom dolnom rohu nezobrazí 
požadovaná hodnota, napr. „N:14”. Ak teraz stlačíte „M”, bude táto nová hodnota (14 kW) uložená 
pre stupeň výkonu 1. Po tomto sa zobrazí stupeň výkonu 2 ( “Output 2”) a môže byť nastavený na 
požadovanú hodnotu. Ak sa nebude meniť, stlačte „M”, čo uloží hodnotu zobrazenú na displeji, napr. 
„N:15”, teda Stupeň výkonu 2 (Output mode 2) bude 15 kW.
Ak chcete nechať displej bez uloženia zmien, stlačte „E”.

Tu upravíte zapaľovaciu dávku paliva v  %; táto bola automaticky vypočítaná na základe hmotnosti 
zadanej v Dávkovaní peliet. (PELLETS TRIM).

Stláčaním tlačidla „M” sa v ľavom hornom rohu zobrazí „Ignition dose 1” (Zapaľovacia dávka 1). 
Zmeny sa robia v %,  počiatočná dávka bola prednastavená na 170 g. Ak zvýšite toto množstvo na 
110 %, počiatočná dávka sa zmení na  187 g.

Ak zlyhá prvý pokus zapaľovania horáka, aktivuje sa  Zapaľovacia dávka 2 (“Ignition dose 
2”) ktorá je prednastavená od výroby na 50 % zo 170 g, t.j. 85 g.
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TEST BLOWING

ENTER < > EXIT

TRANSITION TIME

ENTER < > EXIT

TRANSITION FEED

ENTER < > EXIT

CLEAN-BLOW TIME

ENTER < > EXIT

FIRE SENSITIVITY

ENTER < > EXIT

Doba skúšobného prefúknutia definuje čas, počas ktorého bude 
kotol a komín vetraný pred začatím spaľovania (10-100 sekúnd.).

Pre kotle, v ktorých sa ťažko dosiahne vlastný ťah, je vhodné 
zvýšiť dobu skúšobného prefúknutia. Prednastavenie od výroby 
na15 s.

Tu volíte dĺžku doby od prvého zaznamenania ohňa až po 
podávanie plných dávok peliet zvolených  výstupným režimom

Sú dva parametre prechodnej fázy: prvý pre 10 kW a druhý pre  
20 kW. Čas nastavený prvým parametrom určuje, ako dlho bude 
trvať dosiahnutie 10 kW, čas druhého parametra určuje dobu 
dosiahnutia  20 kW, od zaznamenania plameňa.  Čím nižší je 
požadovaný výkon, tým kratšia je doba potrebná na jeho 
dosiahnutie.

Tu môžete nastaviť dávky paliva dodávané počas prechodnej fázy 
trvajúcej od zaznamenania ohňa, kým horák nedosiahne výkon  10 
kW. 

Nastavte požadovanú dávku dodávanú do horáka po zaznamenaní 
plameňa. Dodávané množstvo sa bude postupne zväčšovať s 
každou dávkou počas nastavenej doby. Prednastavenie od výroby 
je  15 % z plnej dávky na 10 kW.

Čistenie prefúknutím sa aktivuje keď termostat vypne a hodnota 
zaznamenaná fotobunkou klesne pod 12 %. Tu je možné určiť aj 
kedy by malo začať odstraňovanie popola: keď termostat zapne 
alebo keď termostat vypne.

Súčasťou parametra čistenia prefúknutím je čistenie roštu , t.j. 
odstránenie popola (ash removal): Buď po ukončení procesu 
dohorenia alebo po zopnutí termostatu. 

Tu nastavujete citlivosť fotobunky, t.j. hodnotu svetla (v %), na 
ktorú by mal riadiaci systém reagovať ako na oheň. 
Citlivosť na svetlo by nemalo byť potrebné nastavovať ak je 
nainštalovaná správna fotobunka. Perdnastavenie od výroby:50 %.

Nastavenie doby skúšobného
 prefúknutia

Nastavenie prechodnej fázy:

Nastavenie dodávky počas 
prechodnej fázy:

Nastavenie doby čistiaceho 
prefúknutia:

Nastavenie citlivosti fotobunky:

25



THERMOSTAT

ENTER < > EXIT

LANGUAGE

ENTER < > EXIT

PELLETS TRIM

ENTER < > EXIT

OP. TIME  AUGER

ENTER < > EXIT

TEST

ENTER < > EXIT

Tu volíte používaný termostat: vonkajší termostat kotla alebo 
teplotné čidlo horáka. 
Pri používaní teplotného čidla je možné zvoliť dve možnosti 
zapínacích a vypínacích teplôt. Tieto možnosti budú prístupné po 
zvolení teplotného čidla. Horák musí byť vždy vodivo spojený s 
ochranou proti prehriatiu namontovanou na kotli.  

Výber jazyka je obmedzený na švédsky a anglický.

 Tu nastavíte 
dávku peliet dodávanú podávačom pri plnom chode. 
Počas nastavovania dávky peliet potrebujete vrecko a veľmi 
presnú váhu. Od vstupu do parametra sa najprv stretnete s 
pojmom Energia (Energy (kWh/kg)”), kde zadáte obsah energie v 
peletách. Po tomto sa zobrazí text „ Nasaďte vrecko“ ( “Mount 
bag”), podávač peliet by mal byť zaplnený peletami až po výstup.  
Nasaďte vrecko na podávač a stlačte tlačidlo  “M”. 

Teraz sledujte odpočítavanie na displeji, kým podávač peliet 
pracuje 6 minút. Po tomto zadajte hmotnosť napadaných peliet 
stláčaním tlačidiel “+” a “-“ a potvrďte/uložte tlačidlom  “M”.

Tu vidíte ako dlho pracoval podávač peliet. Toto môžete použiť 
pre výpočet spotreby energie atď. 

Použiť pri riešení problémov. Tu môžete ovládať komponenty 
manuálne alebo automaticky. 
Táto funkcia je veľmi nápomocná pri riešení problémov s 
jednotlivými komponentmi. 

= Najdôležitejší parameter riadiaceho systému!

Výber termostatu:

Výber jazyka:

Určenie dávok peliet:

Doba prevádzky, podávač:

Test:

26

V manuálnom režime môžete testovať každý komponent zvlášť, stlačením „M“ pre štart  a „E“ pre 
stop. Pre krok vpred k požadovanej časti stláčajte  “+/-“. Displej ich zobrazuje v nasledovnom poradí: 

 (počas testu ventilátora zobrazené otáčky za minútu by sa mali ustáliť na  2000);
  (štart/stop pomocou tlačidiel “M”/”E”); 

 (aktivovaná stlačením “M” a zastavená s “E”);
 (vysunie sa  stlačením “M” a zasunie sa stlačením „E”. Tu vidíte koľko mA spotrebuje jednotka 

počas posunu, nemalo by to prekročiť 1800 mA limit pre spustenie alarmu Zablokovania roštu 
(“Scraper jamming”) je 3000 mA).

Ďalšie zobrazené možnosti: Aktuálna teplota ak je pripojené teplotné čidlo; aktuálna hodnota 
fotobunky; ukazuje svetlo (On/Off ); zavretie tejto aplikácie.

Ventilátor
Podávač peliet
Zapaľovacia špirála
Rošt



LOGGING

ENTER > EXIT

SETTINGS

ENTER < > EXIT

Tu sa ukladajú nastavenia zadané počas inštalácie, alebo je možné 
znovu načítať výrobné či inštalačné nastavenia. 

Sprístupnené sú tri hlavné možnosti: Načítanie nastavení(“Load 
settings” ), Uloženie nastavení (“Save settings”) a Výrobné 
nastavenia ( “Factory settings”).
        -“Load settings”  Načítanie nastavení znamená, že tu môžete 
obnoviť pôvodné nastavenia.

-“Save settings”  Uloženie nastavení znamená konečné 
zadanie nastavení horáka, nastavených inštalatérom.  
Toto uľahčuje vyhľadávanie nastavení, keby došlo k 
príliš mnohým zmenám parametrov.   .

-“Factory settings” - Výrobné nastavenia  sú pôvodné 
nastavenia ktroré sa tu dajú znovu načítať. 

Tu sú uložené a zobrazené všetky chyby, aj to, ako často sa 
objavujú. Dá sa tu tiež prečítať konečný počet zapaľovacích 
pokusov.  
Nájdete tu štyri možnosti: počet chýb( “No. of faults” ), počet 
prvých zapaľovaní ( No. of ignitions 1”,), počet druhých 
zapaľovaní ( “No. of ignitions 2”) , najnovšie chyby (“Latest 
faults”).

Nastavenia:

Záznam:
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        -“No. of faults”  počet chýb zobrazuje každý kód chyby osobitne, napr., E-CODE 10(X). Pozrite 
stranu 17 kde sú uvedené kódy a ich vysvetlenie.

-“No. of ignitions 1”- zobrazí koľkokrát prebehlo zapaľovanie.
-“No. of ignitions 2”  zobrazí koľko druhých pokusov zapaľovania urobil horák  (T.j., koľkokrát 

zlyhal prvý pokus ).
“Latest faults”  zobrazí kódy chýb v poradí podľa ich výskytu. Uľahčí to riešenie problémov. 



Záznam o inštalácii pre záručné plnenie  

Dátum inštalácie: 20 - -

Inštalované na kotol:

Nastavenia peletového horáka:

….. …… …...

Inštalované v :……..…….....................………………… Telefón:……………......………… 

Ulica:………………………………….....................…… Fax:……………….......………….

Smerové číslo a mesto: ……………........................…….Mobil:……..…................………..

…………………………………………..............................................................................…

Obchodná značka:...................................................... Model:…………….............………….

Peletový horák:………………………….......…... Sériové číslo:……...................…………..

Podávač peliet:
Obchodná značka:…………………………....…….. Dĺžka:…….............…………………..

Sériové číslo:……………………….............................................................................………

Inštaloval:……………………………………........................…………………………

Telefón:……………………….......……… Fax:……………..........…………….…….

Kontaktná osoba:………….……………………………………….............…………..

Toto je kópia pre zákazníka.

Menu Výrobné 
nastavenia 

Možnosti 
nastavení 

Nastavené na 

Stupeň výkonu 1 = 12kW 1, 2, 3  
ON/OFF teplota ON 72  úC,      

OFF 82  úC 
Rozdiel 
min. 5ú  

 

Dávka peliet 100 % 50 – 200 %  
    
Rozšírené menu Náhodné č.. + 5 nie  nie 
Dávka peliet  1100 g/6 Min.   
Obsah energie 48 kW/10 kg 45 – 60  
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Záznam o inštalácii pre záručné plnenie  

Dátum inštalácie: 20 - -

Inštalované na kotol:

Nastavenia peletového horáka:

      

….. …… …...

Inštalované v :……..…….....................………………… Telefón:……………......………… 

Ulica:………………………………….....................…… Fax:……………….......………….

Smerové číslo a mesto: ……………........................…….Mobil:……..…................………..

…………………………………………..............................................................................…

Obchodná značka:...................................................... Model:…………….............………….

Peletový horák:………………………….......…... Sériové číslo:……...................…………..

Podávač peliet:
Obchodná značka:…………………………....…….. Dĺžka:…….............…………………..

Sériové číslo:……………………….............................................................................………

Inštaloval:……………………………………........................…………………………

Telefón:……………………….......……… Fax:……………..........…………….…….

Kontaktná osoba:………….……………………………………….............…………..

Toto je kópia pre inštalatéra.
Prosím urobte kópiu pre predajcu a odošlite ju predajcovi

Menu Výrobné 
nastavenia 

Možnosti 
nastavení 

Nastavené na 

Stupeň výkonu 1 = 12kW 1, 2, 3  
ON/OFF teplota ON 72  úC,      

OFF 82  úC 
Rozdiel 
min. 5ú  

 

Dávka peliet 100 % 50 – 200 %  
    
Rozšírené menu Náhodné č.. + 5 nie  nie 
Dávka peliet  1100 g/6 Min.   
Obsah energie 48 kW/10 kg 45 – 60  
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ZÁZNAM O SPUSTENÍ KOTLA DO PREVÁDZKY
        
Výrobné číslo..............................

Dátum spustenia..........................
Servisná organizácia:

........................................................
                        Pečiatka,podpis                                                                                   

                                                     Pečiatka, podpis serv.organ. : ......................................................

Povinná servisná prehliadka po 1. roku prevádzky

Dátum : ........................................

                                                     Pečiatka, podpis serv.organ. : ......................................................

Povinná servisná prehliadka po 2. roku prevádzky

Dátum : ........................................

                                                     Pečiatka, podpis serv.organ. : ......................................................

Povinná servisná prehliadka po 3. roku prevádzky

Dátum : ........................................

priezvisko:..................................................

Ulica:.........................................................

PSČ, mesto:...............................................

            Tel.:................................................

                       

Údaje o zákazníkovi:  ( čitateľne )
Meno a



Tel:      00421 43  4003 101
Fax:    00421 43  4003 106
E-mail: kotle

         

@attack-sro.sk
            export@attack-sro.sk
http: www.attack-sro.sk

ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5
038 61 Vrútky
SLOVAKIA 

Výrobca ATTACK, s.r.o.si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.
ATTACK, s. r.o. p rod ucer reserves th e r ight to change te chnica l  parameters and d imen sions of  boilers without previous  warning.
De r Herste ller ATTACK, s. r.o. behält sich  das Recht der techn isch en Veräderu ng en an  Produkten  o hne eine vorige Warnung.
Čçăîň îâčňĺëü ŔŇŇŔŃĘ îńňŕâë ˙ĺň  çŕ ńîáîé ďđŕâî  čçěĺíĺíč˙ ňĺőíč÷ĺńęčő  ďŕđŕěĺňđîâ č đŕçěĺđ îâ ęîňëŕ áĺç ďđĺäűäóţů ĺă î ďđĺäóďđĺćäĺíč˙. 

Productor ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior.
Le producteur ATTACK Sŕrl. réserve le droit des modifications techniques sans l'avertissement précédent.

Výrobca:

SK     AT   CH  DK  ES   FI    FR  GB  GR  IE    IT   NL   NO  PT   SECZ
Štát priameho určenia spotrebiča :

DOKLAD o preskúšaní a kompletnosti 
výrobku ATTACK

                           
Výrobné číslo 
kotla

Výrobok dodaný s týmto osvedčením odpovedá platným technickým normám a technickým 
podmienkam.

Výrobok bol zhotovený podľa platnej  výkresovej dokumentácie v požadovanej kvalite

:      

Vo Vrútkach dňa ......................................................................

Razítko a podpis výstupnej kontroly ................................

 

Typ kotla:

 a je 
schválený Štátnym skúšobným ústavom SZÚ BRNO CE 1015.

Technická kontrola

mailto:@attack-sro.sk
mailto:export@attack-sro.sk
http://www.attack-sro.sk

