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VYROBCA TEPELNEJ TECHNIKY

ATTACK AK50/100/200 INOX
Navod na obsluhu







NAVOD NA OBSLUHU

Akumulaény nerezovy zasobnik vykurovacej/chladiacej vody ATTACK AK 50 INOX
Akumulaény nerezovy zasobnik vykurovacej/chladiacej vody ATTACK AK 100 INOX
Akumulaény nerezovy zasobnik vykurovacej/chladiacej vody ATTACK AK 200 INOX

Pred pouzitim zariadenia si pozorne precitajte tento navod!

VAZENY ZAKAZNIK,

STRUKTURA A PREVADZKA

Akumula¢né zasobniky st vyrobené z nerezu a kovového oplastenia. Vsetky zasobniky
su prispésobené pre montaz teplotného snimaca. Polyuretanova izola¢na pena, ktora oba-
l'uje zasobnik zaistuje dlhodobé udrzanie teploty vody. Magnézova andda zaist'uje ochra-
nu zasobnika pred tvorbou vodného kameria. Tym je zabezpecena Zivotnost’ zasobnika aj
pri najagresivnejSich vodach. Vonkajsie pripojovacie rozmery zasobnikov st popisané na
obrazkoch.

UMIESTNENIE

Aby bolo mozné zaistit’ bezpecnu prevadzku a servis zasobnika, mali by byt zabezpecené
nasledujice podmienky:

Zasobnik namontovat’ do kolmej polohy

Zasobnik by mal byt instalovany tak, aby jeho vzdialenost’ od steny bola minimalne 50
mm.

Aby sa mohla vymenit’ anéda mala by byt zarucena vzdialenost’ najmenej 50 cm medzi
zasobnikom a stenou, alebo inym konstrukénym stavebnym prvkom.

V mieste umiestnenia zadsobnika by mali byt’ zabezpecené adekvéatne elektrické a pripo-
jovacie systémy a systémy odpadovej vody (podlahové vpusty).

Uzemnenie je potrebné vykonat’ aj pri zasobnikoch, ktoré neobsahuju elektricky ohrev.
Aby ste znizili tepelné straty spdsobené teplovodnym potrubim na minimum, odporica
sa nainStalovat’ zasobnik ¢o najblizSie k jednotkdm spotrebuvajtcim teplo. Je tiez po-
trebné zaizolovat’ teplovodné potrubie.

o Nepouzivané pripojovacie vetvy zasobnika by mali byt uzavreté a izolované.
e Na najvy$Som mieste zasobnika namontujte odvzdusiovaci ventil.

V PRIPADE NAPOJENIA ZASOBNIKA DO SYSTEMU S TLAKOM VACSIM AKO
0,6 MPa HROZI POSKODENIE ZASOBNIiKA A PRETO JE ZAKAZANA MONTAZ
DO SYSTEMU S VYSSiM TLAKOM!



PRIPOJENIE UZEMNOVACIEHO VODICA

UZEMNENIE JE NUTNE’VYKONAT AJ PRE ZASOBNIKY, VKTOBE NEOBSA-
HUJU ELEKTRICKE VYKUROVACIE SPIRALY.
Ochranné uzemnenie musi spliiat’ STN normy.

UVEDENIE DO PREVADZKY

Po zapojeni do teplovodného systému je mozné zasobnik uviest’ do prevadzky. Obrat'te sa
na nami vyskolené¢ho technika, aby skontroloval ¢i je vSetko spravne zapojené.

Pred spustenim vykurovania je potrebné nadrz naplnit’ vodou.

Magnéziova anéda

Zasobnik je chraneny anddou proti tvorbe vodného kameria, preto je nevyhnutné, aby za-
sobnik mal vzdy funként anddu. Preto musi byt stav anddy kontrolovany kazdy druhy rok
v ramci zaruénych podmienok.



Akumulaény nerezovy zasobnik vykurovacej/chladiacej vody ATTACK AK 50 INOX
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1: stipacka G 1 4 5: odvzdusiiovaci ventil G %
2: snimac teploty G 2" 6: cirkulacia - vystup G 1 /52"
3: spiatocka G 1 4 7: andda G %4
4: vypustanie vody G % 8: cirkulacia - vstup G 1 5%

Akumulaény nerezovy zasobnik vykurovacej/chladiacej vody ATTACK AK 100 INOX
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1: stupacka G 1 15 5: vypustanie vody G %
2: andda G % 6: odvzdusnovaci ventil G %4
3: snimac teploty G 4* 7: cirkulacia - vystup G 1 /5"

4: spiatocka G 1 2" 8: cirkulacia - vstup G 1 /5"



Akumulaény nerezovy zasobnik vykurovacej/chladiacej vody ATTACK AK 200 INOX
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1: stapacka G 1 ' 5: vypustanie vody G %

2: andda G % 6: odvzdusnovaci ventil G %
3: snimac¢ teploty G ' 7: cirkulacia - vystup G 1 15
4: spiatocka G 1 2" 8: cirkulécia - vstup G 1 /2"

Vyrobca ATTACK, s.r.0. si vyhradzuje pravo technickych zmien vyrobkov bez predchadzajiiceho upozornenia!

Likviddciu vyrobku zaistite prostrednictvom niektorého vykupcu Zbernych surovin, pripadne pouZite riadent skladku odpadu, spravovanu prislusnym obecnym
dradom



ES Prehlasenie o zhode

POZ-091/180223

Ja $tatutarny zastupca spolo¢nosti ATTACK, s.r.o. Rudolf Bakala vyhlasujem, Ze niz$ie uvedené
vyrobky spliaju poziadavky technickych predpisov, st za podmienok ich uréeného pouZitia a obsluhy v
sulade s Navodom na obsluhu a instalaciu bezpe¢né, st vyrabané v zhode s technickou dokumentaciou a
v zhode s normami, smernicami a vyhlaskami uvedenymi v tomto dokumente.

Vyrobca: ATTACK, s.r.0., Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vritky, Slovensko
Vyrobok:  Akumula¢né nadrze ATTACK

Varianty: ATTACK AK (50,100,200,300,400,500,800, 1000, 1500, 2000, 2500,3000,4000,5000)
ATTACK AS (200,300,400,500,800, 1000, 1500, 2000, 2500,3000,4000,5000)
ATTACK HR (600,800,1000,1250,1500,2000)
ATTACK HRS (600,800,1000,1250,1500,2000)
ATTACK TUV (500,600,800,1000,1250,1500,2000)
ATTACK TUVS (500,600,800,1000,1250,1500,2000)
ATTACK S (500,800,1000, 1250,1500,2000)
ATTACK SS (500,800,1000, 1250,1500,2000)
V siilade so:

- Zakonom ¢. 133/20113 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
zakona ¢. 91/2016 Z.z.

Zoznam stvisiacich zakonov, vyhlasok, technickych noriem a nariadeni:

- Vyhlaska MDVRR SR ¢.162/2013 Z.z., ktora ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a
systémy posudzovania parametrov v zneni vyhlasky ¢.177/2016 Z.z.

- Vyhlaska MZ SR ¢.550/2007 Z.z. o podrobnostiach o poziadavkach na vyrobky ur¢ené na styk s
pitnou vodou

- STN EN 12897:2016 Vodarenstvo. Poziadavky na nepriamo vyhrievané neodvetrané (uzatvorené)
zasobnikové ohrievace vody (75 5404)

- Nariadenie Komisie (EU) & 814/2013, ktorym sa vykonava smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokial ide o poziadavky na ekodesign ohrievacov vody a zasobnikov teplej vody

Notifikovana osoba, ktora vykonala skisky a posidenie zhody:
Technicky skusobny ustav Piestany, §.p., Krajinska cesta 2929/9, 921 01 Piestany

Notifikovana osoba vykonavajica inSpekcie a dozor systému akosti:
Technicky skusobny ustav Piestany, §.p., Krajinska cesta 2929/9, 921 01 Piestany

Vo Vratkach: 18.08.2023 s
Rudolf Bakala, konatel’ ATTACK, s.r.0., Vratky
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Akumulaény nerezovy zasobnik vykurovacej/chladiacej vody
ATTACK AK 50 INOX
ATTACK AK 100 INOX
ATTACK AK 200 INOX

Zarucny list :
Vyrobok zodpoveda platnym technickym normam a technickym podmienkam. Vyrobok bol §

zhotoveny podla platnej vykresovej dokumentacie v pozadovanej kvalite a je schvaleny Statnym
skusobnym ustavom.

Zaruka

Spolo¢nost ATTACK, s.r.o. ruci za chyby tohoto vyrobku, pokial boli dodrzané zaru¢né podmienky,
na vnutornu tlakovu nddobu 3 rokov a 24 mesiacov na ostatné diely od datumu expedicie
zasobnika od vyrobcu.

Vyrobné ¢islo:

Typ:
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Zarucné podmienky:

Zaruka sa vztahuje na vsetky chyby zariadenia a jeho sucasti, ktoré vznikli nasledkom chybného materialu, alebo
chybného spracovania.

Zaruka sa nevztahuje natesneniaatesniace $nury.

Zaruka na zariadenie platiza dodrzania nasledovnych podmienok:

o prireklamdcii bude predlozeny spravne vyplneny zarucny list

e montazzariadenia vykonal kvalifikovany pracovnik odbornej montaznej firmy

o pokial bolo zariadenie uvedené do prevadzky jednou z firiem zmluvného strediska servisnej siete firmy
ATTACK, s.r.o.(zoznam zmluvnych stredisk je uvedeny v prilohe ndvodu na obsluhu zariadenia)

e montazzariadenia auvedenie do prevadzky boliriadne potvrdené nazaru¢nom liste

o zariadenie bude pouzivané presne podla pokynov a doporucenivyrobcu, ktoré si uvedené v navode na obslu-
huainstalaciu

o pokial'bol pred instalaciou a spustenim zariadenia do prevadzky vycisteny systém, upravena kdrendrska voda
anamontovanyfilter

o pokial’je navstupe Uzitkovej vody namontované zariadenie na Gpravu TUV, vid navod

o pokial'boliodoslané zaznamy o spustenizariadenia a prevedeniservisnych prehliadok k vyrobcovi

o vrocnych intervaloch od spustenia zariadenia budu vykonané preventivne prehliadky opravnenym pracovni-
kom servisnej siete ATTACK, s.r.0., ktora tento Ukon potvrdido zaru¢ného listu v koldnke ,povinnd servisnd pre-
hliadka*azakaznik ho zasle vyrobcovi. Tieto prehliadky hradi servisnej organizdciizdkaznik!

o kazdé dvaroky bude vymenendanédovatyc

Vpripade neprevedeniaservisnejprehliadky vdanom termine ndrok nazdruku zanika!
V pripade nezistenia Ziadnej zdvady, alebo poruchy zavinenejneodbornou manipuldciou zo strany zdkazni-
ka, ndklady spojené s vyslanim servisného technika hradiosoba, ktord ndrok na tiito opravu uplatnila.

Narok nazaruku zanika a nevztahuje sa na chyby a poskodenia, ktoré vznikli:
poskodenim pri prevoze

nedodrzanim navodu na montaz, obsluhua udrzbu

nasilnym mechanickym poskodenim

neodbornymiopravami,alebo Upravami, neodbornou manipulaciou a dopravou

uvedenim zariadenia do prevadzky firmou, ktora nie je servisnym strediskom firmy ATTACK, s.r.0.
akniejeriadne vyplneny zarucny list

priabnormalnych zmenach tlaku plynu aznecistenom plyne

dosledkom nespravneho elektrického zapojenia zariadenia, alebo vadnej elektroinstalacie mimo zariadenia
zivelnou udalostou

svojvolnym prevedenim opravy zariadenia spotrebitelom

prevedenim konstrukénejzmeny, pripadne Upravou textu zaru¢ného listu

neprevedenim povinnejservisnej prehliadky vdanom termine

namontovanim zariadenia v necistom a agresivnom prostredi

o zanesenimalebo upchanimvymennika, zasobnika alebo ¢erpadla necistotamizo systémua vodnym kamenom

Reklamacné pokyny:

Na vykonanie zaru¢nejopravy je nutné oznamit prislusnému servisnému stredisku nasledujice udaje:
o presnuadresu atelefonne cislo uzivatela, kde je zariadenie instalované

o priblizny charakter poruchy

o kedyakym bolozariadenie namontované auvedené do prevadzky

o typzariadenia, vyrobné ¢islo a datum vyroby

Privykondvanizarucnejopravy je povinny servisny technik predlozit uzivatelovi opravnenie od vyrobcu na vyko-
navanie servisnych prac nazariadeniach ATTACK®.

Po ukoncenivykonazaznam o oprave a uzivatelvykonanu pracu potvrdi.

Servisny technik je povinny uzivatelovi ponechat doklad o prevedeni opravy. Ak zisti servisny pracovnik akékol-
vek zdsahy do zariadenia, alebo iné poskodenie a neprevedenie povinnej servisnej prehliadky, je povinny uZziva-
telovi oznamit, ze oprava bude prevedena na jeho naklady a zaroven straca narok na dalSiu zaruku.



Informacie o spracovani osobnych tidajov

Vézeny zakaznik,

vyplnenim a zaslanim Zaznamu o spusteni kotla do prevadzky nam poskytujete svoje osobné
Udaje a nasa spolo¢nost sa vo vztahu k Vam stava spravcom osobnych udajov.

Tymto si Vas dovolujeme informovat predovsetkym otom, preco aako spracovavame Vase
osobné Udaje, ako Vase osobné udaje zhromazdujeme aza akym uUcelom to spracovavame
a pravny zaklad tohto spracovania, akym spdsobom spracovavame osobné Udaje a aké su Vase
prava vo vztahu k spracovaniu Vasich osobnych udajov.

Prosim, pozorne si precitajte nasledujice informacie predtym, nez ndm svoje Udaje poskytnete.
V pripade akychkolvek otézok suvisiacich so spracovanim Vasich osobnych udajov nas nevéhaj-
te kontaktovat na tel. ¢. 00421 43 400 3102 alebo gdpr@attack.sk

Spravca osobnych udajov:
ATTACK, s. r. 0., so sidlom na adrese Dielenskd Kruznd 5020, 038 61 Vrutky, Slovenska republika

Tel.: +421 43 4003 102
E-mail: kotle@attack.sk

Web: https://www.attack.sk

Spracovanie osobnych tdajov
Budeme spracovavat iba tie osobné tdaje, ktoré nam poskytnete v Zazname o spusteni kotla do
prevadzky, t.j.:

Meno

Priezvisko

Adresa

Telefon

Typ a vyrobné ¢islo vyrobku

Ucel a pravny zaklad spracovania Vasich osobnych tdajov
Vase osobné tdaje budeme spracovavat pre nasledujice ucely a na zaklade nasledujdcich prav-
nych zékladov.

1) Pre Ucely priameho marketingu, ktory je opravenym zdujmom nasej spolecnosti. Prav-

nym zékladom je v tomto pripade ¢l. 6 odst. 1. Pism. f) Nariadenie Eurépskeho parlamen-
tu a Rady (EU) 2016/679 zo dria 27. Aprila 2016 o ochrane fyzickych osob v suvislosti so
spracovanim osobnych Udajov a o volnom pohybe tychto Udajov a o zruseni smernice
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov).

Spracovanie na zdklade tohto nasho opravneného zdujmu, teda priameho marketingu,
prebieha nasledovne.

Vase osobné tdaje budu ulozené v nasej elektronickej databéze, ktoru spravujeme pria-
mo aiba my. Tato elektronickd databaza je uloZend a zabezpecena na zariadeniach vo
vlastnictve nasej spoloc¢nosti. Vase osobné udaje budu na zéklade tohto nasho opravne-
ného zaujmu pouzité, iba aby sme Vam mohli zaslat ponuku nasich novych produktov,
najma v pripade bliziaceho sa konca predpokladanej zivotnosti vyrobku, do ktorého Za-
znamu o spusteni kotla do prevadzky uvadzate svoje osobné udaje, alebo v pripade, ze
nasa spoloc¢nost vyvinie novsi a technologicky vyspelejsi a kvalitnejsi vyrobok, ktory by
mohol nahradit vyrobok do ktorého Zaznamu o spusteni kotla do prevadzky uvadzate



svoje osobné udaje. Nasim opravnenym zdujmom a jednym z dvoch ucelov spracovania
Vasich osobnych Udajov je teda priamy marketing, to znamena priama ponuka nasich vy-
robkov zaslana nami Vam.

2) Pre spinenie zmluvy o prediZenej zaruky na vyrobok, do ktorej Zaznam o spusteni kotla
do prevadzky uvadzate svoje osobné Udaje. Pravnym zdkladom je v tomto pripade ¢l. 6
odst. 1. pism. b) Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dha 27. Ap-
rila 2016 o ochrane fyzickych 0s6b vsuvislosti so spracovanim osobnych udajov
a o volnom pohybe tychto udajov a o zruseni smernice 95/46/ES (vSeobecné nariadenie
o ochrane osobnych udajov).

Toto spracovanie, ktoré je potrebné pre splnenie zmluvy o predizenej zaruky na vyrobok,
ktorym ste jednou zmluvnych stran, bude prebiehat nasledovne.

Nasa spolo¢nost Vam poskytuje na svoje vyrobky predizend zmluvnu zaruku (nad ramec
zaruky stanovenej zdkonom) v pripade, Ze dodrzite stanovené zéru¢né podmienky (vid
zaru¢né podmienky uvedené v Navode na obsluhu vyrobku, do ktorého Zaznam
o spusteni kotla do prevadzky uvadzate svoje osobné udaje). Aby sme Vam touto predi-
zenou zmluvnou zarukou mohli poskytnut, potrebujeme vediet, kto je druha zmluvna
strana a ¢i plnite svoje povinnosti z tejto zmluvy, najma povinné ro¢né servisné prehliad-
ky. Preto potrebujeme, aby ste nam po kazdej ro¢nej prehliadke (max. 5 prehliadok) zasla-
li zdznam o tejto prehliadke a my si u Vas v nasej databéze zaznacime, Ze pInite podmien-
ky zmluvnej zaruky.

KedZe kazdd zmluvnd strana ma minimalne dve zmluvné strany, potrebujeme pre ucely
plnenia zmluvy o predizenej zaruky Vase osobné tdaje, ktoré identifikuju Vas ako zmluv-
nu stranu a identifikuju konkrétny vyrobok. Bez tychto udajov by sme, bohuzial, neboli
schopni riadne svoje povinnosti zo zmluvy o predizenej zaruke plnit.

Nasim opravnenym zdujmom a jednym zdvoch Ucelov spracovania Vasich osobnych
Udajov je teda spinenie zmluvy, to znamena plnenie zmluvy o predizeni zmluvnej zaruky.

Spracovanie osobnych udajov v pripade oboch tcelov vykonavame manudlne i v elektronickych
informacnych systémoch. Tieto systémy vsak podliehaju doslednym a stalej fyzickej i technickej
kontrole. Vsetky osoby, ktoré na zaklade nasho pokynu aznasho poverenia prichadzaju
s osobnymi udajmi do styku v rdmci svojich pracovnych ¢i zmluvnych povinnosti, su viazany ml-
¢anlivostou.

Kategoria prijemcov osobnych tdajov

Vase osobné udaje spracovdvame primarne sami. Méze sa vsak stat, ze pre spracovanie osob-
nych udajov pre niektory z hora uvedenych ucelov budeme musiet vyuzivat sluzby iného sub-
jektu. Vtakomto pripade bude medzi nami atretou osobou vztah spravca a spracovatel
a s tymto spracovatelom uzatvorime zmluvu o spracovani osobnych udajov, aby sme zarucili
bezpecnost a zdkonnost spracovania Vasich osobnych udajov.

Vase osobné udaje teda pripadne mozu byt predané prijemcom z nasledujicich kategorii:

a) Spoloc¢nost zaistujuca distribuciu nasich vyrobkov na uzemi ¢lenského Statu Eurdpskej
unie, v ktorom ste kupili vyrobok, do ktorého Zaznamu o spusteni kotla do prevadzky
uvdadzate svoje osobné udaje, alebo v ktorom je takyto vyrobok na zaklade Vasej pozia-
davky uvedeny do prevéadzky

b) Spoloc¢nost poskytujuca sluzby hromadného rozosielania obchodnych ponuk



Doba, po ktori budi osobné udaje ulozené

Vase osobné Udaje budeme spracovavat minimalne po dobu trvania zmluvnej predlozenej zéru-
ky (t.j. po dobu 5 rokov) pre tcely splnenia zmluvy o predlzenej zaruky a najviac po dobu pred-
pokladanej Zivotnosti vyrobkov do ktorého Zdznamu o spusteni kotla do prevadzky uvadzate
svoje osobné udaje pre Ucely priameho marketingu.

Pravo vniest namietku proti spracovaniu osobnych tidajov

Kedykolvek mate pravo vniest ndmietku proti naSmu spracovaniu Vasich udajov pre Gcely pria-
meho marketingu (vid Uéel a pravny zéklad spracovania Vasich osobnych udajov bod 1) vyssie).
Pokial vnesiete voci ndSmu spracovaniu Vasich udajov pre ucely priameho marketingu namiet-
kou, driom dorucenia Vasej ndmietky prestaneme Vase osobné Udaje pre ucely priameho marke-
tingu spracovavat.

Namietku pre proti spracovaniu Vasich osobnych udajov pre Ucely priameho marketingu ndm
mozete zaslat postou na adresu:

ATTACK, s. r. 0., Dielenskd Kruznd 5020, 038 61 Vrutky, Slovenskd republikaV ndmietke staci
uviest meno, adresu a text , Tymto vnasam namietku proti spracovaniu mojich osobnych tdajov
pre Ucely priameho marketingu” a Vas podpis. Vzdy Vas bez zbytocného odkladu informujeme
o vybaveni Vasej Ziadosti.

Pozor, pravo vniest namietku nemozno uplatnit voci ndSmu spracovaniu Vasich osobnych tda-
jov nevyhnutnych pre ucel splnenia zmluvy o predlZenej zaruky.

Dalsie vase prava stvisiace so spracovanim osobnych udajov
Upozornujeme, Ze mate tiez nasledujlce prava vo vztahu k nasmu spracovaniu Vasich osobnych
udajov:

e Pozadovat informdciu, aké Vase osobné Gidaje su nami spracované,

e Vyziadat si pristup k tymto Udajom a tieto nechat aktualizovat alebo opravit,

e Pozadovat vymaz tychto osobnych tdajov, popripade obmedzenie ich spracovania,

e Vniest ndmietku proti spracovaniu Vasich osobnych udajov,

e Pravo na prenositelnost Vasich osobnych udajov,

e Vpripade pochybnosti o dodrZiavanie povinnosti suvisiacich so spracovanim Vasich
osobnych Gdajov obratit sa na Spravcu alebo Urad pre ochranu osobnych ddajov.

Tieto Vase prava mozete voci nasej spolo¢nosti uplatnit rovnakym postupom ako pravo vniest
namietku proti spracovaniu osobnych udajov.






Zdznam o spusteni zariadenia do prevddzky

! Udaje o zdkaznikovi (citatelne)

)

 Miesto pre nalepenie ciarového kodu : wen:

| Priezvisko: .....covuervrriinnrinnns

Datum spustenia:

Servisna organizacia:

............................................................... | PSC, mesto:

1
1 Ulica:
1
1

Peciatka, podpis !
Tel.:

Pred vyplnenim zdznamu o spusteni do prevddzky je si nutné

L precitat informdcie o spracovani osobnych tidajov.

/

7

.

Povinnd servisnd prehliadka po 1. roku prevddzky

ikov

h prehliadok a ostava zak

y 4

ie servisnyc

y ve

Tato strana sluzi na potvrden






Zdznam o spusteni zariadenia do prevddzky )
! Udaje 0 zdkaznikovi (citatelhe)

Miesto pre nalepenie ciarového kddu : veno:

: Priezvisko: .....coveererneneerernennene

Déatum spustenia:

1
Servisna organizacia: ' Ulica:

1

1

............................................................... 1 PSC, mesto:
Peciatka, podpis !

Pred vyplnenim zdznamu o spusteni do prevddzky je si nutné  Tel.:

precitat informdcie o spracovani osobnych tidajov.

Povinnd servisnd prehliadka !
po 1. roku prevddzky

Déun . Miesto pre nalepenie ciarového kédu

Povinnd servisnd prehliadka
po 2. roku prevddzky

Détum: . Miesto pre nalepenie ciarového kédu

po 3. roku prevddzky E
o ' Miesto pre nalepenie ciarového kodu

Povinnd servisnd prehliadka
po 4. roku prevddzky

Détum: . Miesto pre nalepenie ciarového kédu

po 5. roku prevddzky E
o ' Miesto pre nalepenie ciarového kodu

Podpis, peciatka servisnej organizdcie

Podpis, peciatka servisnej organizdcie et e ety >0

Podpis, peciatka servisnej organizdcie o

Povinnd servisnd prehliadka '~~~-~"""""TTTTTTTT T T T T T e e e e mmmm K

Podpis, peciatka servisnej organizdcie S

Podpis, peciatka servisnej organizdcie o

Povinnd servisnd prehliadka '~~~ """TTTTTTTTm T T T T T T T m o mmmn T K

\mm

iela zaka

posie

Zaslat vyrobcovi do 15 dni od spustenia a kazdej prehliadky X
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VYROBCA TEPELNEJ TECHNIKY

ATTACK, s.r.o. - Dielenské Kruzna 5020, 038 61 Vrutky - Slovakia
Tel: +421 43 4003 101 « E-mail: kotle@attack.sk
Export — tel: +421 43 4003 115 « E-mail: export@attack.sk

/\@\.LRQA i
? UKAS
N | e

—_ 1509001 _ 001

%,

WLOYDs

Vsetky uvedené informdcie st docasné, podliehajt im bez predchddzajiceho upozornenia a slizia len na tcely
predbezného ozndmenia. Mozné sti odchylky v zobrazeni produktov a nemusia sa zhodovat's ponukou a s radom vybavenia pre
rézne trhy. Spolocnost ATTACK s.r.o. si vyhradzuje prdvo na vykonanie zmien v specifikdcidch a v obsahu bez predchddzajiceho
upozornenia. Obrdzky a technické tdaje k vyrobkom si len informacné. Zmena cien a ponuky vyhradend.

ATTACK, s.r.o. - 07/2024
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